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ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ　（ＰＦ１６）

６極４芯

備　　　　　　考名　　　　　　称記　　号

直　列　ユ　ニ　ッ　ト

テ レ ビ 機 器 収 容 箱

モジュラージャックプレート

端　子　盤

ＥＭ－ＴＩＥＥ ０.６５－２Ｃ×７　（ＰＦ２２）

テレビ

ＥＭ－ＴＩＥＥ ０.６５－２Ｃ×３　（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＴＩＥＥ ０.６５－２Ｃ×６　（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＴＩＥＥ ０.６５－２Ｃ×５　（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＴＩＥＥ ０.６５－２Ｃ×４　（ＰＦ２２）
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電話
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ＥＭ－ＴＩＥＥ ０.６５－２Ｃ×２　（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＴＩＥＥ ０.６５－２Ｃ　　　（ＰＦ１６）

記入なき配管配線サイズは下記とする。

テ レ ビ 機 器 収 容 箱

端末　ＢＳ－７Ｆ－Ｒ

ＥＭ－Ｓ－７Ｃ－ＦＢ　（ＰＦ２２）

行うものとする。

共住区画を貫通する配管・配線は、防火措置キットにより処理を４．

空配管には、ビニル被覆鉄線１.２ｍｍを挿入の事。３．

２．特記なき立上リ、立下り及びボックスは、系統図参照とする。

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ×２　（ＰＦ２２）

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ×３　（ＰＦ２８）
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ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ　（ＰＦ１６）

６極４芯

備　　　　　　考名　　　　　　称記　　号

直　列　ユ　ニ　ッ　ト

テ レ ビ 機 器 収 容 箱

モジュラージャックプレート
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記入なき配管配線サイズは下記とする。
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行うものとする。

共住区画を貫通する配管・配線は、防火措置キットにより処理を４．

空配管には、ビニル被覆鉄線１.２ｍｍを挿入の事。３．

２．特記なき立上リ、立下り及びボックスは、系統図参照とする。
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「設備関係規定に適合することを確認(建築士法第20条の3第2項)」、
一級建築士事務所 株式会社 黒野建築設計事務所、
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ＥＭ－ＴＩＥＥ ０.６５－２Ｃ×６　（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＴＩＥＥ ０.６５－２Ｃ×５　（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＴＩＥＥ ０.６５－２Ｃ×４　（ＰＦ２２）

１．

電話

注記

ＥＭ－ＴＩＥＥ ０.６５－２Ｃ×２　（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＴＩＥＥ ０.６５－２Ｃ　　　（ＰＦ１６）

記入なき配管配線サイズは下記とする。

テ レ ビ 機 器 収 容 箱

端末　ＢＳ－７Ｆ－Ｒ

ＥＭ－Ｓ－７Ｃ－ＦＢ　（ＰＦ２２）

行うものとする。

共住区画を貫通する配管・配線は、防火措置キットにより処理を４．

空配管には、ビニル被覆鉄線１.２ｍｍを挿入の事。３．

２．特記なき立上リ、立下り及びボックスは、系統図参照とする。

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ×２　（ＰＦ２２）

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ×３　（ＰＦ２８）
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Ｄ２ Ｄ２
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「設備関係規定に適合することを確認(建築士法第20条の3第2項)」、
一級建築士事務所 株式会社 黒野建築設計事務所、
愛知県知事登録（い-23）第1627号、設備設計一級建築士 945号　坂田 孝之

一級建築士事務所

会社
株式 黒野建築設計事務所

一級建築士事務所登録　愛知県　い1627

設計

縮尺

検

図 図

製
愛知県建設部建築局公営住宅課

Ｈ28年3月

図面番号

0 5 10

A1：1/100
A3：1/200７階 平面図

上郷住宅電気工事（第１・２工区）

安東　広晶

一級建築士登録　３０７７３７号

凡　　例

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ　（ＰＦ１６）

６極４芯

備　　　　　　考名　　　　　　称記　　号

直　列　ユ　ニ　ッ　ト

テ レ ビ 機 器 収 容 箱

モジュラージャックプレート

端　子　盤

ＥＭ－ＴＩＥＥ ０.６５－２Ｃ×７　（ＰＦ２２）

テレビ

ＥＭ－ＴＩＥＥ ０.６５－２Ｃ×３　（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＴＩＥＥ ０.６５－２Ｃ×６　（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＴＩＥＥ ０.６５－２Ｃ×５　（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＴＩＥＥ ０.６５－２Ｃ×４　（ＰＦ２２）

１．

電話

注記

ＥＭ－ＴＩＥＥ ０.６５－２Ｃ×２　（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＴＩＥＥ ０.６５－２Ｃ　　　（ＰＦ１６）

記入なき配管配線サイズは下記とする。

テ レ ビ 機 器 収 容 箱

端末　ＢＳ－７Ｆ－Ｒ

ＥＭ－Ｓ－７Ｃ－ＦＢ　（ＰＦ２２）

行うものとする。

共住区画を貫通する配管・配線は、防火措置キットにより処理を４．

空配管には、ビニル被覆鉄線１.２ｍｍを挿入の事。３．

２．特記なき立上リ、立下り及びボックスは、系統図参照とする。

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ×２　（ＰＦ２２）

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ×３　（ＰＦ２８）

Ｄ２ Ｄ２

EM-TIEE0.65-2C×6(PF22)

系統図参照

Ｄ４ Ｄ４ Ｄ４

3 3

Ｄ４

系統図参照
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「設備関係規定に適合することを確認(建築士法第20条の3第2項)」、
一級建築士事務所 株式会社 黒野建築設計事務所、
愛知県知事登録（い-23）第1627号、設備設計一級建築士 945号　坂田 孝之

一級建築士事務所

会社
株式 黒野建築設計事務所

一級建築士事務所登録　愛知県　い1627

設計

縮尺

検

図 図

製
愛知県建設部建築局公営住宅課

Ｈ28年3月

図面番号

A1：1/100
A3：1/200８階　平面図

上郷住宅電気工事（第１・２工区）

0 5 10

No.Ｅ-27電話設備・テレビ共聴設備

凡　　例

６極４芯

備　　　　　　考名　　　　　　称記　　号

直　列　ユ　ニ　ッ　ト

テ レ ビ 機 器 収 容 箱

モジュラージャックプレート

端　子　盤

テ レ ビ 機 器 収 容 箱

端末　ＢＳ－７Ｆ－Ｒ

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ　（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＴＩＥＥ ０.６５－２Ｃ×７　（ＰＦ２２）

テレビ

ＥＭ－ＴＩＥＥ ０.６５－２Ｃ×３　（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＴＩＥＥ ０.６５－２Ｃ×６　（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＴＩＥＥ ０.６５－２Ｃ×５　（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＴＩＥＥ ０.６５－２Ｃ×４　（ＰＦ２２）

１．

電話

注記

ＥＭ－ＴＩＥＥ ０.６５－２Ｃ×２　（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＴＩＥＥ ０.６５－２Ｃ　　　（ＰＦ１６）

記入なき配管配線サイズは下記とする。

ＥＭ－Ｓ－７Ｃ－ＦＢ　（ＰＦ２２）

行うものとする。

共住区画を貫通する配管・配線は、防火措置キットにより処理を４．

空配管には、ビニル被覆鉄線１.２ｍｍを挿入の事。３．

２．特記なき立上リ、立下り及びボックスは、系統図参照とする。

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ×２　（ＰＦ２２）

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ×３　（ＰＦ２８）
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安東　広晶



「設備関係規定に適合することを確認(建築士法第20条の3第2項)」、
一級建築士事務所 株式会社 黒野建築設計事務所、
愛知県知事登録（い-23）第1627号、設備設計一級建築士 945号　坂田 孝之

0 5 10

テレビアンテナ
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一級建築士事務所
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A1：1/100
A3：1/200

テレビ共聴設備 南棟Ｅ 屋根伏図

上郷住宅電気工事（第１・２工区）

一級建築士登録　３０７７３７号　　
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「設備関係規定に適合することを確認(建築士法第20条の3第2項)」、
一級建築士事務所 株式会社 黒野建築設計事務所、
愛知県知事登録（い-23）第1627号、設備設計一級建築士 945号　坂田 孝之
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便所平面図便所展開図

便所内附帯物等取付位置寸法詳細図　　Ｓ＝１／３０　　　※取付位置寸法を変更する場合は監督員と協議すること。
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(16)

2.0

2.0

F3

2.0

2.0FP3

2.0

AE

AE

AE

HP

PS

便所
スイッチ非常用押ﾎﾞﾀﾝ

注記１．特記なき配管配線は下記による。

      　　　　     EM-IE 2.0ｘ2 E1.6 (PF16)

      　　　　     EM-IE 2.0ｘ2      (PF16)

      　　　　     EM-IE 1.6ｘ2 E1.6 (PF16)

      　　　　     EM-IE 1.6ｘ4      (PF16)

      　　　　     EM-IE 1.6ｘ3      (PF16)

      　　　　     EM-IE 1.6ｘ2      (PF16)

      　　　　     空配管　　　      (PF22)

      　　　　     空配管　　　      (PF16)

      　　　　     EM-FP 1.6-3C      (PF22)

      　　　　     EM-IE 1.6ｘ5 E1.6 (PF16)

　　２．共住区画貫通部は、平成１７年消防庁告示第２号に定める措置を行う、又は

　　　　平成１７年消防庁告示第４号に適合する評定品を使用する。

　　３．特記なき取付高さは下記による。

　　　　スイッチ　　Ｈ＝１,２００

　　４．図中のボックス記号の内（　　）内のボックス記号は、最上階用を表す。

　　　　コンセント　Ｈ＝３７０

      　　　　     EM-HP 0.9-5P      (PF22)

      　　　　     EM-AE 0.9-2C      (PF16)

      　　　　     EM-AE 0.65-2C     (PF16)

記　　号

凡　　　例

備　　　　考

各戸分電盤 分電盤結線図参照

名　　　称 仕　　　様

照明器具（ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ）

平面図及び、照明器具姿図参照

　　〃

照明器具

引掛シーリングローゼット コンセント付

ワイド形スイッチ

ワイド形スイッチ

ワイド形スイッチ

ワイド形スイッチ

125V､2P15Ax2

125V､2P15Ax1 壁付、埋込形（樹脂製ﾌﾟﾚｰﾄ）

     〃

     〃

     〃

コンセント

　　〃

　　〃 125V､2P15Ax1,接地極､接地端子付

　　〃

　＋1P15Ax2(ON/OFF表示灯･ﾈｰﾑ付)

     〃　　〃 15A／20A兼用型,接地極､接地端子付

　　〃      〃

　　〃      〃

ワイド形スイッチ

     〃

     〃

     〃

壁付、埋込形（樹脂製ﾌﾟﾚｰﾄ）

     〃

　※24時間換気表示、カバー付き

125V､2P15Ax1,抜け止め､接地端子付

125V､2P15Ax2,接地極､接地端子付

125V､2P15Ax1,抜け止め、接地極付

3W15Ax1(OFF表示灯)

1P15Ax1(OFF表示灯･ﾈｰﾑ付)

1P15Ax2(OFF表示灯･ﾈｰﾑ付)
　＋1P15Ax1(ON/OFF表示灯･ﾈｰﾑ付)

　＋3W15Ax1(ON/OFF表示灯･ﾈｰﾑ付)

1P15Ax1((ON/OFF表示灯･ﾈｰﾑ付)

1P15Ax1(OFF表示灯･ﾈｰﾑ付)

     〃壁付電話用アウトレット ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ､RJ11(6極2心)

壁付、埋込形（樹脂製ﾌﾟﾚｰﾄ）

電話ｱｳﾄﾚｯﾄ・コンセント 各配線器具の仕様による 埋込形（樹脂製ﾌﾟﾚｰﾄ）

各配線器具の仕様による      〃

給湯器用リモコンスイッチ

ドアホン（玄関子機）

弱電機器姿図参照

定温式スポット型感知器

差動式スポット型感知器 ２種　露出　遠隔試験機能付

防水　露出　遠隔試験機能付

非常用押釦 弱電機器姿図参照

中継ボックス

1φ2W　100V回路番号

中継ボックス

中継ボックス

樹脂製ﾌﾟﾚｰﾄ

コンクリートボックス

アウトレットボックス

８角75（塗代カバー付）

４角中浅（塗代カバー付）

４角中深（塗代カバー付）

４角大深（塗代カバー付）

アウトレットボックス

アウトレットボックス

スイッチボックス

スイッチボックス

スイッチボックス ２ヶ用

コンクリートボックス

コンクリートボックス

アウトレットボックス

ノズルプレート取付

Ｆケーブル引出プレート取付

鋼製　８角75（塗代カバー付）

鋼製　４角中深（塗代カバー付）

４角中深（塗代カバー付）

５ヶ用（塗代カバー付）

１ヶ用（平カバー付）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ａ

ｂ

中継ボックス別 別途工事

住宅情報盤 GP型3級受信機

戸外表示器（遠隔試験機能付）弱電機器姿図参照

機械設備工事

壁付、埋込形（樹脂製ﾌﾟﾚｰﾄ）１端子型テレビ端子

ﾃﾚﾋﾞ端子・コンセント

No

ドアホン
H:SL+1450

７

５

３

２

１
４

６

ｶﾞｽ警報機用

給湯器ﾘﾓｺﾝ用
H:SL+800

給湯器用
H:SL+800

分電盤裏ボックス
H:SL+2300

ｸｰﾗｰ用
H:2200

ｸｰﾗｰ用
H:2200

電子ﾚﾝｼﾞ用

換気扇用

冷蔵庫用
H:1900

受
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一級建築士事務所

会社
株式 黒野建築設計事務所

一級建築士事務所登録　愛知県　い1627

２ＤＫタイプ平面詳細図 A1：1/30
A3：1/60

上郷住宅電気工事（第１・２工区）

一級建築士登録　３０７７３７号　　

安東　広晶

２ＤＫ　平面詳細図(中住戸)
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「設備関係規定に適合することを確認(建築士法第20条の3第2項)」、
一級建築士事務所 株式会社 黒野建築設計事務所、
愛知県知事登録（い-23）第1627号、設備設計一級建築士 945号　坂田 孝之
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ｶﾞｽ警報機用

ｸｰﾗｰ用
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　※取付位置寸法を変更する場合は監督員と協議すること。
便所内附帯物等取付位置寸法詳細図　　Ｓ＝１／５０
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450 175

埋込形（樹脂製ﾌﾟﾚｰﾄ）

中継ボックス

中継ボックス

中継ボックス

コンクリートボックス

アウトレットボックス

８角75（塗代カバー付）

４角中浅（塗代カバー付）

４角中深（塗代カバー付）

４角大深（塗代カバー付）

アウトレットボックス

アウトレットボックス

スイッチボックス

スイッチボックス

スイッチボックス ２ヶ用

コンクリートボックス

コンクリートボックス

アウトレットボックス

ノズルプレート取付

Ｆケーブル引出プレート取付

鋼製　８角75（塗代カバー付）

鋼製　４角中深（塗代カバー付）

４角中深（塗代カバー付）

５ヶ用（塗代カバー付）

１ヶ用（平カバー付）

中継ボックス 別途工事

ワイド形スイッチ

ワイド形スイッチ

ワイド形スイッチ

125V､2P15Ax2

125V､2P15Ax1 壁付、埋込形（樹脂製ﾌﾟﾚｰﾄ）

     〃

     〃

     〃

コンセント

　　〃

　　〃
125V､2P15Ax1,接地極､接地端子付

　　〃

　＋1P15Ax2(ON/OFF表示灯･ﾈｰﾑ付)

     〃15A／20A兼用型,接地極､接地端子付　　〃

     〃
　　〃

     〃

ワイド形スイッチ

     〃

     〃

壁付、埋込形（樹脂製ﾌﾟﾚｰﾄ）

     〃

　※24時間換気表示、カバー付き

125V､2P15Ax1,抜け止め､接地端子付

125V､2P15Ax2,接地極､接地端子付

125V､2P15Ax1,抜け止め、接地極付

3W15Ax1(OFF表示灯)

1P15Ax2(OFF表示灯･ﾈｰﾑ付)

　＋1P15Ax1(ON/OFF表示灯･ﾈｰﾑ付)

1P15Ax1((ON/OFF表示灯･ﾈｰﾑ付)

1P15Ax1(OFF表示灯･ﾈｰﾑ付)

壁付電話用アウトレット ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ､RJ11(6極2心) 壁付、埋込形（樹脂製ﾌﾟﾚｰﾄ）

壁付、埋込形（樹脂製ﾌﾟﾚｰﾄ）１端子型テレビ端子

　　２．共住区画貫通部は、平成１７年消防庁告示第２号に定める措置を行う、又は

　　　　平成１７年消防庁告示第４号に適合する評定品を使用する。

　　３．特記なき取付高さは下記による。

　　　　スイッチ　　Ｈ＝１,２００

　　４．図中のボックス記号の内（　　）内のボックス記号は、最上階用を表す。

　　　　コンセント　Ｈ＝３７０

No

注記１．特記なき配管配線は下記による。

      　　　　     EM-IE 2.0ｘ2 E1.6 (PF16)

      　　　　     EM-IE 2.0ｘ2      (PF16)

      　　　　     EM-IE 1.6ｘ2 E1.6 (PF16)

      　　　　     EM-IE 1.6ｘ4      (PF16)

      　　　　     EM-IE 1.6ｘ3      (PF16)

      　　　　     EM-IE 1.6ｘ2      (PF16)

      　　　　     EM-IE 1.6ｘ5 E1.6 (PF16)

      　　　　     EM-FP 1.6-3C      (PF22)

      　　　　     空配管　　　      (PF22)

      　　　　     空配管　　　      (PF16)

      　　　　     EM-HP 0.9-5P      (PF22)

      　　　　     EM-AE 0.9-2C      (PF16)

      　　　　     EM-AE 0.65-2C     (PF16)

各戸分電盤 分電盤結線図参照

照明器具（ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ）

平面図及び、照明器具姿図参照

　　〃

照明器具

引掛シーリングローゼット コンセント付

電話ｱｳﾄﾚｯﾄ・コンセント

埋込形（樹脂製ﾌﾟﾚｰﾄ）

各配線器具の仕様による

給湯器用リモコンスイッチ 機械設備工事

ﾃﾚﾋﾞ端子・コンセント

ドアホン（玄関子機）

弱電機器姿図参照

定温式スポット型感知器

差動式スポット型感知器 ２種　露出　遠隔試験機能付

防水　露出　遠隔試験機能付

非常用押釦 弱電機器姿図参照

住宅情報盤 GP型3級受信機

戸外表示器（遠隔試験機能付）弱電機器姿図参照

各配線器具の仕様による
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※本図は、２階を示す。他階は本図に準ずる。２ＤＫＳ　平面詳細図(中住戸)
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２ＤＫＳタイプ平面詳細図 A1：1/30
A3：1/60

上郷住宅電気工事（第１・２工区）
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「設備関係規定に適合することを確認(建築士法第20条の3第2項)」、
一級建築士事務所 株式会社 黒野建築設計事務所、
愛知県知事登録（い-23）第1627号、設備設計一級建築士 945号　坂田 孝之
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（２ＤＫＳ）（２ＤＫＳ）

システム系統図（通報表示盤）
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システム系統図参照
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（注５）

ＡＣ１００Ｖ

住戸内システム構成図

Ｄ種接地
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凡例

通報表示盤

定温式スポット型熱感知器

戸外表示器（遠隔試験機能付）

緊急解錠押しボタン

呼出押しボタン

呼出握りボタン

リセットボタン

差動式スポット型熱感知器

キーボックス

引戸電気錠

チェーン錠

警報ブザー

緊急通報ユニット

（建築工事）

（建築工事）

一般電話機　  　　    　　    （別途工事）

ペンダント送信機              （別途工事）

モジュラーコネクタ（２心）

プルボックス　２００×２００×１００（樹脂製）

プルボックス　１５０×１５０×１００（樹脂製）

（注）本工事は給排水と記載が有る部分を採用する。

　　　　・入力（２Ｃ）・・・緊急通報電話機からの信号（ペンダント発信等）

　　　　・出力（２Ｃ）・・・呼出ボタンＯＮによる警報出力（誤報防止後）

（注１）信号線の内容（緊急通報ユニットからみて）

　　　　・出力（２Ｃ）・・・火災警報出力

　　　　・出力（２Ｃ）・・・ガス漏れ警報出力
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（注３）点線内は別途工事

（注４）点線内は建築工事

（注５）点線内は給排水工事

（注２）信号線の内容（緊急通報ユニットからみて）

　　　　・入力（２Ｃ）・・・ＧＰ型３級受信機の非常ボタン

　　　　・入力（２Ｃ）・・・火災警報信号

（注６）点線内は別途工事
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電話設備

自動火災報知設備

自動火災報知設備
自動火災報知設備

Ｔ Ｋ
別途工事

（参考図）

注記：ペンダント送信機，受信機も含む。

ＡＣ１００Ｖ電　　　　源

緊急通報電話機 別途工事

（参考図）
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別途工事Ｔ

ホワイト

質　　　　　量

外　観　色　調

通　話　方　法

外　形　寸　法
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M
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受話器による同時通話
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クロムメッキ

チェーン・チェーン取付金具

コネクタ（リセプタクル）付ケーブル：１５０ｍｍ
適　用　配　線 ２対電子ボタン電話用ケーブル フロント：ＳＵＳ３０４
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（解錠時定格）
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端子配列
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備　　考

警報表示

材　　質

形　　状

埋込取付

ケ　ー　ス

そ　の　他
適　用　配　線 ４対電子ボタン電話用ケーブル

設　置　方　法

ダイキャスト用アルミ

防滴仕様

樹脂

６
６

戸外表示器（遠隔試験端子付）（露出型）ＧＰ型３級受信機　（住戸用受信機）緊急解錠押しボタン

K タブレット　キースイッチ

K H
タブレットキー

（試験機能付)(遠隔試験対応）

定温式スポット型感知器特種６０℃防水型差動式スポット型感知器２種（試験機能付）（遠隔試験対応）

露出形（中形四角アウトレットボックス・カバー付）

呼出ボタン部点滅

中継器型式合格品、戸外表示器型式確認品

中継器内蔵一体形

電源電圧

材　 　質 自己消火性樹脂

備　 　考

形　 　状

住戸玄関子機
増設親機

ガイダンス

コール
通話方式

警報機能

最大2台

ＤＣ１２Ｖ　７０ｍＡ

１～１０まで設定可能

監視時消費電流

定　　　　　格

種　　　　　別

ア　ド　レ　ス

接　　続　　数 接　　続　　数

ア　ド　レ　ス

種　　　　　別

監視時消費電流

定　　　　　格

当社ＧＰ３級受信機１回線当り１０個接続可能

差動式スポット型感知器　２種

１５０μＡ（ＤＣ１２Ｖ）

ＤＣ１２Ｖ　７０ｍＡ

１５０μＡ（ＤＣ１２Ｖ）

定温式スポット型感知器　特種６０℃　防水型

１または２固定（その他アドレスは受注生産）

当社ＧＰ３級受信機１回線当たり１０個接続可能

移報接点入力付、受話器増設可
終了ボタンによる通話・各種操作の終了

および埋込ボックス
壁取付型(セパレーター付JIS2個用スイッチボックス)

最大1台(室内間通話対応)
操作案内
通話案内表示灯点滅(呼出時)/点灯(通話中)による
トイレ・バス・汎用
拡声自動交互通話/プレストーク　送話表示付
GP型3級受信機:共同住宅用自動火災報知設備対応
非常・火災・ガス(CO対応・換気)
AC100V 50/60Hz

モジュラーコネクタ（６芯＋８芯） Ａ
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設　置　方　法

塗　　装　　色

表　　示　　窓

材　　　　　質

屋内壁取付

設 置 方 法

<コンセント>

コ ー ド 長

<握り部本体>

材　   　質

材 質・色 調

約２.４ｋｇ質　　　　　量

設  置  方  法

接　　　　　地

停　電　保　障

電　　　　　源

色　　　　　調
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そ  の  他 防まつ形

表　示　灯

設 置 方 法

リード線長

Ａ Ｂ

※ボタンを押したときの最大寸法

色　　　　　調

設　置　方　法

材　　　　　質 設　置　方　法

色　　　　　調

材　　　　　質

BZ

※　図中の姿図及び寸法は参考とする。

ＳＵＢ

ＡＢＳ樹脂・モダンホワイト

埋込取付

埋込取付

リセットボタン 警報ブザー

呼出握りボタン呼出押しボタン緊急通報ユニット(壁取付枠付き)

緊急通報設備機器姿図

通報表示盤

ＳＰＣＣ（ｔ＝１.６）

アクリルレンズ（色板：赤色，記名板付）

日塗工　Ｔ２２－９０Ｂ（２.５Ｙ９／１）

標準色

ケース　（フ°ラスチック　ＡＢＳ樹脂）
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「設備関係規定に適合することを確認(建築士法第20条の3第2項)」、
一級建築士事務所 株式会社 黒野建築設計事務所、
愛知県知事登録（い-23）第1627号、設備設計一級建築士 945号　坂田 孝之
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取 付 け 上 の
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黒
赤

赤：Ｖcc(電源)
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造年月製 スタンプ
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(例：16-01）
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一級建築士事務所

会社
株式 黒野建築設計事務所

一級建築士事務所登録　愛知県　い1627

緊急通信設備機器姿図

上郷住宅電気工事（第１・２工区）
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「設備関係規定に適合することを確認(建築士法第20条の3第2項)」、
一級建築士事務所 株式会社 黒野建築設計事務所、
愛知県知事登録（い-23）第1627号、設備設計一級建築士 945号　坂田 孝之
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当該ヶ所を示す。

記　号 名　　　　　　　称 記　号 名　　　　　　　称

1

2

3

4

5

6

7

ａ

ｂ

別

PB

S

K

A

B

ドアホン（玄関子機）

住宅情報盤 弱電機器姿図参照 GP型3級受信機

弱電機器姿図参照 戸外表示器（遠隔試験機能付）

緊急通報ユニット

緊急解錠押しボタン

引戸電気錠 建築工事

チェーン錠 建築工事

警報ブザー

リセットボタン

ガス設備工事ガス漏れ警報器

一般電話機　

緊急通報用電話機　

非常用押釦 弱電機器姿図参照

弱電機器姿図参照

モジュラーコネクタ

モジュラーコネクタ 8心 + 6心

2心

差動式スポット型感知器 ２種　露出　遠隔試験機能付

定温式スポット型感知器 防水　露出　遠隔試験機能付

ペンダント送信機

中継ボックス 樹脂製ﾌﾟﾚｰﾄ

コンクリートボックス ８角75（塗代カバー付）

アウトレットボックス ４角中浅（塗代カバー付）

アウトレットボックス ４角中深（塗代カバー付）

アウトレットボックス ４角大深（塗代カバー付）

スイッチボックス １ヶ用（平カバー付）

スイッチボックス ５ヶ用（塗代カバー付）

スイッチボックス ２ヶ用

プルボックス 200ｘ200ｘ100

1φ2W　100V回路番号

中継ボックス Ｆケーブル引出プレート取付

中継ボックス ノズルプレート取付

中継ボックス 別途工事

キーボックス（キ－スイッチ３枚／１セット共）

非常用握押釦
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Ｄ
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Ｋ

EK

EKC

BZ

Ｇ

Ｔ

Ｔ

８

２

６

洗面･脱衣室

便所

押入

バルコニー

食事室

物入

台所

玄関

浴室

ホール

居室（１）

物入

居室（２）

共用廊下
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通報表示盤へ

EM-AE 0.65-4C

EM-AE 0.65-3C (PF28)

EM-AE 0.65-2C x4

EM-AE 0.65-5P x2  (PF22)

ドアホン
H:SL+1450

H:900

H:300

AE AE

HP
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２ＤＫＳ　平面詳細図

注記１．特記なき配管配線は下記による。

                   EM-AE 0.65-2C  (PF16)

                   EM-AE 0.65-3C  (PF16)

                   EM-AE 0.65-4C  (PF16)

                   EM-AE 0.65-5P  (PF16)

                   EM-AE 0.9-2C   (PF16)

                   EM-HP 0.9-5P   (PF16)

AE

　　２．共住区画貫通部は、平成１７年消防庁告示

　　    第２号に定める措置を行う、又は平成１７年

KS

A

B

B

ベンチ

（下部PS）

一級建築士事務所

会社
株式 黒野建築設計事務所

一級建築士事務所登録　愛知県　い1627

A1：1/30
A3：1/60

上郷住宅電気工事（第１・２工区）

一級建築士登録　３０７７３７号　　

安東　広晶

緊急通信設備
２ＤＫＳタイプ平面詳細図

設計

縮尺

検

図 図

製
愛知県建設部建築局公営住宅課

Ｈ28年3月

図面番号

No.Ｅ-33



「設備関係規定に適合することを確認(建築士法第20条の3第2項)」、
一級建築士事務所 株式会社 黒野建築設計事務所、
愛知県知事登録（い-23）第1627号、設備設計一級建築士 945号　坂田 孝之
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３ＤＫ　平面詳細図

便所平面図
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便所展開図

HP

AE

2.0

2.0

FP3

C

C
(16)

便所内附帯物等取付位置寸法詳細図　　Ｓ＝１／３０　　　※取付位置寸法を変更する場合は監督員と協議すること。
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AE
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AE

AE

AE

スイッチ非常用押ﾎﾞﾀﾝ

PS

便所

      　　　　     EM-AE 0.65-2C     (PF16)

      　　　　     EM-AE 0.9-2C      (PF16)

      　　　　     EM-HP 0.9-5P      (PF22)

　　　　コンセント　Ｈ＝３７０

　　４．図中のボックス記号の内（　　）内のボックス記号は、最上階用を表す。

　　　　スイッチ　　Ｈ＝１,２００

　　３．特記なき取付高さは下記による。

　　　　平成１７年消防庁告示第４号に適合する評定品を使用する。

　　２．共住区画貫通部は、平成１７年消防庁告示第２号に定める措置を行う、又は

注記１．特記なき配管配線は下記による。

      　　　　     EM-IE 2.0ｘ2 E1.6 (PF16)

      　　　　     EM-IE 2.0ｘ2      (PF16)

      　　　　     EM-IE 1.6ｘ2 E1.6 (PF16)

      　　　　     EM-IE 1.6ｘ4      (PF16)

      　　　　     EM-IE 1.6ｘ3      (PF16)

      　　　　     EM-IE 1.6ｘ2      (PF16)

      　　　　     空配管　　　      (PF22)

      　　　　     空配管　　　      (PF16)

      　　　　     EM-FP 1.6-3C      (PF22)

      　　　　     EM-IE 1.6ｘ5 E1.6 (PF16)

記　　号

凡　　　例

備　　　　考

各戸分電盤

照明器具

分電盤結線図参照

平面図及び、照明器具姿図参照

名　　　称 仕　　　様

照明器具（ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ） 　　〃

引掛シーリングローゼット コンセント付

     〃壁付電話用アウトレット ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ､RJ11(6極2心)

壁付、埋込形（樹脂製ﾌﾟﾚｰﾄ）

ワイド形スイッチ

ワイド形スイッチ

ワイド形スイッチ

ワイド形スイッチ

125V､2P15Ax2

125V､2P15Ax1 壁付、埋込形（樹脂製ﾌﾟﾚｰﾄ）

     〃

     〃

     〃

コンセント

　　〃

　　〃 125V､2P15Ax1,接地極､接地端子付

　　〃

     〃　　〃 15A／20A兼用型,接地極､接地端子付

　　〃      〃

　　〃      〃

ワイド形スイッチ

     〃

     〃

     〃

壁付、埋込形（樹脂製ﾌﾟﾚｰﾄ）

     〃

125V､2P15Ax1,抜け止め､接地端子付

125V､2P15Ax2,接地極､接地端子付

125V､2P15Ax1,抜け止め、接地極付

　＋1P15Ax2(ON/OFF表示灯･ﾈｰﾑ付)

　※24時間換気表示、カバー付き

3W15Ax1(OFF表示灯)

1P15Ax1(OFF表示灯･ﾈｰﾑ付)

1P15Ax2(OFF表示灯･ﾈｰﾑ付)
　＋1P15Ax1(ON/OFF表示灯･ﾈｰﾑ付)

　＋3W15Ax1(ON/OFF表示灯･ﾈｰﾑ付)

1P15Ax1((ON/OFF表示灯･ﾈｰﾑ付)

1P15Ax1(OFF表示灯･ﾈｰﾑ付)

１端子型テレビ端子

中継ボックス 別途工事

電話ｱｳﾄﾚｯﾄ・コンセント 各配線器具の仕様による 埋込形（樹脂製ﾌﾟﾚｰﾄ）

各配線器具の仕様による      〃

給湯器用リモコンスイッチ

ドアホン（玄関子機）

弱電機器姿図参照

定温式スポット型感知器

差動式スポット型感知器 ２種　露出　遠隔試験機能付

防水　露出　遠隔試験機能付

弱電機器姿図参照

中継ボックス

中継ボックス

中継ボックス

樹脂製ﾌﾟﾚｰﾄ

コンクリートボックス

アウトレットボックス

８角75（塗代カバー付）

４角中浅（塗代カバー付）

４角中深（塗代カバー付）

４角大深（塗代カバー付）

アウトレットボックス

アウトレットボックス

スイッチボックス

スイッチボックス

スイッチボックス ２ヶ用

コンクリートボックス

コンクリートボックス

アウトレットボックス

ノズルプレート取付

Ｆケーブル引出プレート取付

鋼製　８角75（塗代カバー付）

鋼製　４角中深（塗代カバー付）

４角中深（塗代カバー付）

５ヶ用（塗代カバー付）

１ヶ用（平カバー付）

1φ2W　100V回路番号

弱電機器姿図参照 戸外表示器（遠隔試験機能付）

GP型3級受信機

機械設備工事

ﾃﾚﾋﾞ端子・コンセント

電子ﾚﾝｼﾞ用

分電盤裏ボックス
H:SL+2300

給湯器ﾘﾓｺﾝ用
H:SL+800

給湯器用
H:SL+800

ｸｰﾗｰ用
H:2200

７

１

２

６
H:2200
ｸｰﾗｰ用

３

洗濯機用
H:1300

ｶﾞｽ警報機用

ｸｰﾗｰ用
H:2200

冷蔵庫用

H:2200

H:1900

５

８

ドアホン
H:SL+1450 ４

受

ﾒﾝﾃﾅﾝｽ用
H:1800

換気扇用

住宅情報盤

非常用押釦
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３ＤＫ　平面詳細図(中住戸)
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一級建築士事務所

会社
株式 黒野建築設計事務所

一級建築士事務所登録　愛知県　い1627

３ＤＫタイプ　平面詳細図

上郷住宅電気工事（第１・２工区）

一級建築士登録　３０７７３７号　　

安東　広晶
A1：1/30
A3：1/60

設計

縮尺

検

図 図

製
愛知県建設部建築局公営住宅課

Ｈ28年3月

図面番号

No.Ｅ-34



一級建築士事務所 株式会社 黒野建築設計事務所、
愛知県知事登録（い-23）第1627号、設備設計一級建築士 945号　坂田 孝之
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住戸用自動火災報知設備姿図

設計

縮尺

検

図 図

製
愛知県建設部建築局公営住宅課

Ｈ28年3月

図面番号

一級建築士事務所

会社
株式 黒野建築設計事務所

一級建築士事務所登録　愛知県　い1627

A1：1/100
A3：1/200

上郷住宅電気工事（第１・２工区）

一級建築士登録　３０７７３７号　　

安東　広晶

No.Ｅ-35

形　状

材質

Ｓ 差動式スポット型感知器差動式スポット型感知器

玄関子機（遠隔試験機能付）住宅情報盤（非常警報設備連動）

定温式スポット型感知器

火災受信盤 機　器　収　容　箱 室外表示灯地区音響装置 表示灯 非常電源装置（表示灯用）

住戸用自動火災報知設備　姿図

光電式スポット型感知器

－２０℃～６０℃

ＤＣ２４Ｖ　８ｍＡ

約４３０ｇ

ベル本体：アルミ合金ダイカスト　焼付塗装
取付金具：鋼板製ｔ＝１．２ｍｍ　ｸﾛﾒｰﾄﾒｯｷ
マンセル値７．５Ｒ３．６／１２．８  近似色

９０ｄＢ以上（正面１ｍに於いて）
定格
音圧

色彩
重量

使用温度範囲

カバー

連合ボックス、カバー
ボックス

重量
色彩

材質

使用温度範囲
使用電球

定格
ＡＣ／ＤＣ２４Ｖ，１９ｍＡ
（口金　Ｅ－１２）
発光ダイオード
－１０°Ｃ～５０°Ｃ
グローブ；自己消火性樹脂

約１００ｇ
中形四角アウトレットボックス
（ＪＩＳ　Ｃ　８３３６）
中形四角丸孔カバー
（ＪＩＳ　Ｃ　８３３６　）

グローブ；赤色透明 ベース；赤色
ベース　；自己消火性樹脂

材　質

色　彩

連合ボックス、
カバー

使用温度範囲
外部配線抵抗

5

移報定格

定格電流、電圧
種　別 中継器

ＤＣ１０Ｖ，１１ｍＡ
トランジスタ出力
ＤＣ３０Ｖ，０．１Ａ
（オープンコレクタ）
－１０℃～５０℃
５０Ω以下
本体、表示灯：自己消火性樹脂

表示灯：赤色
１個用スイッチボックス （カバー付き）
（ＪＩＳ　Ｃ８３３６）

プレート：アルミ合金ヘアーライン仕上げ
本体：ホワイトアイボリー

主 源電

蓄電池

充電方式

使用温度範囲

色　彩

材　質

ＡＣ２４Ｖ　

ＤＣ２４Ｖ　０．９ＡＨ

ニッケル・カドミウム蓄電池

トリクル充電方式

０℃～４０℃

鋼板製　板厚１．２ｍｍ　焼付塗装

マンセル値　２．５Ｙ９／１　近似色

種　別

作動原理
型　式

形　状
使用温度範囲
材　質
質　量
定　格
使用電圧

色　彩

適合ボックス
備　考

半導体式
露出型（リード線式）
－１０℃～４５℃
自己消火性樹脂
約６５ｇ
ＤＣ１２Ｖ、２０ｍＡ
ＤＣ９，６Ｖ～１２，６Ｖ
本　体：ホワイトアイボリー
サ－ミスタガ－ド：透　明
中型四角アウトレットボックス
日本消防検定協会検定合格品

定温式スポット型感知器（試験機能付）
特種（１２Ｖ、２０ｍＡ）・公称作動温度６５℃ 防水型

種　別
型　式

材　質

構　造
作動原理

使用温度範囲

質　量
定　格
使用電圧

色　彩

適合ボックス
備　考

差動式スポット型感知器（試験機能付）
２種（１２Ｖ、２０ｍＡ） 非防水型
半導体式
露出型　
－１０℃～５０℃
自己消火性樹脂

ＤＣ１２Ｖ、２０ｍＡ
約５５ｇ

ＤＣ９．６Ｖ～１２．６Ｖ
本　　体：ホワイトアイボリー
サ－ミスタガ－ド：透　明
中型四角アウトレットボックス
日本消防検定協会検定合格品

種　別
型　式
作動原理
形　状

材　質

色　彩

適合ボックス
備　考

差動式スポット型感知器
２種
空気膨張式
露出型　
感知器本体：自己消火性樹脂
感熱部：スズメッキ鋼鈑焼付塗装
ベース：自己消火性樹脂
接点：ＰＧＳ合金
感知器本体：ホワイトアイボリー

中型四角アウトレットボックス

種　別
型　式
作動原理

監視電流
使用電圧

材　質

色　彩

適合ボックス
備　考

１種
散乱光式
露出型　
約３５　Ａ　（ＤＣ２４Ｖ時）
ＤＣ１７～３０Ｖ

ベース　　：ホワイトアイボリー
中型四角アウトレットボックス
日本消防検定協会検定合格品

感知器本体：自己消火性樹脂
ベース　　：自己消火性樹脂
感知器本体：ホワイトアイボリー

光電式スポット型感知器（側面点検ボックス付）

感熱部・ベース：ホワイトアイボリー

灯表 示

音響装置

機信発

使用温度範囲

構造

材質

色彩

重量

本体：鋼板製　板厚１．２ｍｍ

埋込ボックス：

焼付塗装

鋼板製　板厚１．６ｍｍ
表面処理鋼板

自己消火性樹脂（赤）ＬＥＤ

定格　ＤＣ／ＡＣ２４Ｖ　１９ｍＡ

定格　ＤＣ２４Ｖ　８ｍＡ

自己消火性樹脂（赤）

定格　ＤＣ２４Ｖ　０．２Ａ

－１０℃～５０℃

屋内埋込型

本体：

埋込ボックス：

マンセル値Ｎ－１．０近似色

マンセル値２．５ｙ９／１近似色

約４．２Ｋｇ

種　別
型式番号
回路方式
主電源
予備電源
充電方式
主音響

使用温度範囲

材　質

色　彩

質　量

Ｐ型１級受信機（蓄積式）

ＲＰＰ－Ａ２４Ｂ
ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ　７５ＶＡ
ＤＣ２４Ｖニッケル・カドミウム蓄電池
トリクル充電
スピ－カ－ＤＣ１５Ｖ，８０ｍＡ，φ７７
０℃～４０℃
本体、扉：鋼板製　板厚１．２ｍｍ焼付塗装
表示・操作パネル：自己消火性樹脂　板厚２ｍｍ

約１２ｋｇ

扉・本体　マンセル値　２．５Ｙ９／１　近似色
操作及び表示パネル
マンセル値　５Ｙ６／０．５　近似色

備　考

材　質
形　状
通話方式

警報機能

電源電圧 AC100V 50/60Hz
非常・火災・ガス(CO対応・換気)

拡声自動交互通話　送話表示付

自己消火性樹脂

受話器増設可

GP型3級受信機:住戸用自動火災報知設備対応

壁取付型(セパレーター付JIS2個用スイッチボックス)

終了ボタンによる通話・各種操作の終了、移報接点入力付、

形　状
材　質

警報表示
備　考

樹脂
呼出ボタン部点滅

中継器内蔵一体形

露出形（中形四角アウトレットボックス・カバー付）

中継器型式合格品、戸外表示器型式確認品

受第９～１１７号

日本消防検定協会検定合格品

押ボタン（ガング式）
Ａ

火災通報専用電話機

種別

色彩
材質

質量

形　状
材　質

埋込形（ＪＩＳ１個用スイッチボックス）
樹脂 火災通報専用電話機（アナログ専用回路とする）

難燃性ＡＢＳ樹脂
赤（４．５Ｒ　４．７／１０．７）
約０．６Ｋｇ

※注記）

  同姿図、仕様は緊急通報設備を参照のこと。

住宅情報盤（非常警報設備連動）：緊急通報設備工事

トイレ・玄関廊下用 ２ＤＫＳ

火災受信盤

４５０

６
５

０

１００

216

4
2
6

190

ＥＯ

ｍ０１Ｈ

Ｖ４２ＤＣ Ａ ＬＬ

ＴＩＫＩＭＯ

ＣＨ

ＯＲＢ

５２φ１５０

φ９２ 1855
1540

450

1
5
0

100

６．５

１２
２９．５７０

１
２

０

２

６
５

Ｔ

　　（遠隔試験機能付）

4
4

φ８０
φ８０

３
０

３
０

φ８０φ１００

４
８

　　（遠隔試験機能付）

155

2
3
0

39.5 99 34

1
3
1
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1
2
0
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２
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０



一級建築士事務所 株式会社 黒野建築設計事務所、
愛知県知事登録（い-23）第1627号、設備設計一級建築士 945号　坂田 孝之

0 5 10

１Ｆ

設　　備　　幹　　線　　系　　統　　図

２Ｆ

３Ｆ

４Ｆ

５Ｆ

６Ｆ

１Ｆ

２Ｆ

３Ｆ

４Ｆ

５Ｆ

６Ｆ

７Ｆ

８Ｆ

×２

HP
×2

×２

HP

×２

HP

×２

HP
×2

×２

HP
×2

×２

HP

H

（３ＤＫ） （２ＤＫ）×３ ×１ ×２ ×２ ×１ ×３（３ＤＫ） （３ＤＫ）

ＥＬＶ

26

ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＰＦ２８） ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＰＦ２８）ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＰＦ２８）

H HHHH

７Ｆ

８Ｆ

×２

HP
×2

×２

HP

×２

HP

（３ＤＫ） （２ＤＫ）×３ ×１ ×２ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＰＦ２８）

HHH

×２

HP
×2

×２

HP

×２

HP

（３ＤＫ） （２ＤＫ）×３ ×１ ×２ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＰＦ２８）

HHH

×２

HP
×2

×２

HP HP

（３ＤＫ） （２ＤＫ） （２ＤＫＳ）×３ ×１ ×２ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＰＦ２８）

HHH

×２

HP
×2

×２

HP

×２

HP

（３ＤＫ） （２ＤＫ） （２ＤＫＳ）×３ ×１ ×２ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＰＦ２８）

HHH

×２

HP
×2

×２

HP

×２

HP

（３ＤＫ） （２ＤＫ） （２ＤＫＳ）×３ ×１ ×２

HHH

×２

HP
×2

×２

HP
×2

×２

HP

H

×２ ×１ ×３（３ＤＫ） （３ＤＫ）ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＰＦ２８） ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＰＦ２８）

H H

×２

HP
×2

×２

HP
×2

×２

HP

H

×２ ×１ ×３（３ＤＫ） （３ＤＫ）ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＰＦ２８） ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＰＦ２８）

H H

×２

HP
×2

×２

HP
×2

×２

HP

H

×２ ×１ ×３（３ＤＫ） （３ＤＫ）ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＰＦ２８） ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＰＦ２８）

H H

×２

HP
×2

×２

HP
×2

×２

HP

H

×２ ×１ ×３（３ＤＫ） （３ＤＫ）（２ＤＫＳ）ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＰＦ２８） ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＰＦ２８）

H H

×２

HP
×2

×２

HP
×2

×２

HP

H

×２ ×１ ×３（３ＤＫ） （３ＤＫ）（２ＤＫＳ）ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＰＦ２８） ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＰＦ２８）

H H

×２

HP
×2

×２

HP
×2

×２

HP

H

×２ ×１ ×３（３ＤＫ） （３ＤＫ）（２ＤＫＳ）ＨＰ１．２－　５Ｐ（ＰＦ２２） ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＰＦ２８）

H H

×２

HP
×2

×２

HP
×2

×２

HP

H

×２ ×１ ×３（３ＤＫ） （３ＤＫ）（２ＤＫＳ）

H H

×2

1

H HHHHHH

H H H

H H H

H H HHHH

H H HHHH

H H HHHH

H H HHHH

H H HHHH

H HHHH H

35 2

89 7

1112 10

1415 13
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凡　例

ＥＭ－ＡＥ０．９－４Ｃ（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＡＥ０．９－２Ｃ（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＨＰ１．２－２Ｃ（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＨＰ０．９－５Ｐ（ＰＦ２２）

１）記入なき配管配線サイズは下記とする。

注  記

ＥＭ－ＨＰ１．２－４Ｃ（ＰＦ１６）

Ｑ

ニカドＤＣ２４Ｖ９０分（計算式　Ｑ=

５）本物件は「総務省令第４０号」に基づく設計とする。

６）非常電源（表示灯用）容量計算

  又は、平成１７年消防庁告示第４号に適合する評定品を使用する。

３）地区警報は出火階・直上階鳴動方式とする。（共用部のみ）

２）火災受信盤はＥＬＶ制御盤へ火災一括信号（無電圧ａ接点）を移報する。

４）共住区画を貫通する部分は、平成１７年消防庁告示第２号に定める措置を行う、

１
×２．１×（０．００９×２８）０．８

=

住戸用自動火災報知設備+共同住宅用非常警報設備（自火報代替）

住 戸 内 詳 細 図　（３ＤＫ）

　　配線はすべてＥＭケーブルとする。

ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＰＦ２８） ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＰＦ２８）

ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＰＦ２８）

ＨＰ１．２－　５Ｐ（ＰＦ２２）
ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＰＦ２８）

ＨＰ１．２－　５Ｐ（ＰＦ２２）

ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＰＦ２８）

×Ｋ×Ｉ)  Ｋ０．８
１

=.
.

０．６６２Ａｈ＜０．９Ａｈ
.
.=

住 戸 内 詳 細 図　（２ＤＫＳ）

（専用回路）
ＡＣ１００Ｖ

住 戸 内 詳 細 図　（２ＤＫ）

×２

HP

H

（専用回路）
ＡＣ１００Ｖ×２

HP

H

×2

アウトレットボックス：中四角浅型カバー付

アウトレットボックス：中四角浅型カバー付

アウトレットボックス：中四角浅型カバー付

２．１

（２ＤＫ）

（２ＤＫ）

（２ＤＫ）

×２

（２ＤＫ）

（２ＤＫ）

（２ＤＫ）

（２ＤＫ）

記　　号 名 称 記 事

専 用 終 端 器

警　戒　区　域　番　号

非 常 電 源 装 置 ０．９Ah

差動式スポット型感知器

定温式スポット型感知器

警 戒 区 域 境 界 線

配　管　配　線 立上り、引下げ、素通し

配　管　配　線 天井いんぺい

ＥＬＶ工事Ｅ　Ｌ　Ｖ　制　御　盤

１種　側面点検ＢＯＸ付光電式スポット型感知器

地　区　音　響　装　置 ＤＣ２４Ｖ　８ｍＡ

火　災　受　信　盤

差動式スポット型感知器 ２種

住　戸　用　受　信　機 インターホン工事

終　端　抵　抗

戸　外　表　示　器

１０Ｋ

発　信　機 Ｐ型１級

表　示　灯 ＬＥＤ　２４Ｖ　９ｍＡ

２種　中継器接続用端子付（Ｓ端子）差動式スポット型感知器

室外表示灯付中継器 ＬＥＤ　ＤＣ１０Ｖ　１１ｍＡ

非　常　押　ボ　タ　ン トイレ、玄関先  インターホン工事

表示灯用

Ｐ型１級　３０回線（予備４回路）いたずら防止カバー付 壁掛型

２種　ＤＣ１２Ｖ遠隔試験機能付

住戸用感知器用及び戸外点検用

特種　６５℃　防水型　ＤＣ１２Ｖ遠隔試験機能付　

遠隔試験用戸外点検中継器内蔵 ドアホン子機付 インターホン工事

アウトレットボックス：中四角浅型カバー付

アウトレットボックス：中四角浅型カバー付

アウトレットボックス：中四角浅型カバー付

自己保持型 アウトレットボックス：中四角浅型カバー付

アウトレットボックス：中四角浅型カバー付

.
.
.

（専用回路）
ＡＣ１００Ｖ

HP HP

HP

HP

×２

ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＰＦ２８）

ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＰＦ２８）
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H

H

A

6 4

ＨＰ１．２－１０Ｐ（F2-30）

一級建築士事務所

会社
株式 黒野建築設計事務所

一級建築士事務所登録　愛知県　い1627

A1：―
A3：―

インターホン設備
自動火災報知設備 系統図･凡例

上郷住宅電気工事（第１・２工区）

一級建築士登録　３０７７３７号　　

安東　広晶
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×２

HP
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凡　例

ＥＭ－ＡＥ０．９－４Ｃ（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＡＥ０．９－２Ｃ（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＨＰ１．２－２Ｃ（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＨＰ０．９－５Ｐ（ＰＦ２２）

１）記入なき配管配線サイズは下記とする。

注  記

ＥＭ－ＨＰ１．２－４Ｃ（ＰＦ１６）

Ｑ

ニカドＤＣ２４Ｖ９０分（計算式　Ｑ=

５）本物件は「総務省令第４０号」に基づく設計とする。

６）非常電源（表示灯用）容量計算

  又は、平成１７年消防庁告示第４号に適合する評定品を使用する。

３）地区警報は出火階・直上階鳴動方式とする。（共用部のみ）

２）火災受信盤はＥＬＶ制御盤へ火災一括信号（無電圧ａ接点）を移報する。

４）共住区画を貫通する部分は、平成１７年消防庁告示第２号に定める措置を行う、

１
×２．１×（０．００９×２８）０．８

=

住戸用自動火災報知設備+共同住宅用非常警報設備（自火報代替）

住 戸 内 詳 細 図　（３ＤＫ）

　　配線はすべてＥＭケーブルとする。

ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＰＦ２８） ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＰＦ２８）

ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＰＦ２８）

ＨＰ１．２－　５Ｐ（ＰＦ２２）

ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＰＦ２８）

×Ｋ×Ｉ)  Ｋ０．８
１

=.
.

０．６６２Ａｈ＜０．９Ａｈ
.
.=

住 戸 内 詳 細 図　（２ＤＫＳ）

（専用回路）
ＡＣ１００Ｖ

住 戸 内 詳 細 図　（２ＤＫ）

×２

HP

H

（専用回路）
ＡＣ１００Ｖ×２

HP

H

×2

アウトレットボックス：中四角浅型カバー付

アウトレットボックス：中四角浅型カバー付

アウトレットボックス：中四角浅型カバー付

２．１

（２ＤＫ）

（２ＤＫ）

（２ＤＫ）

×２

（２ＤＫ）

（２ＤＫ）

（２ＤＫ）

（２ＤＫ）

記　　号 名 称 記 事

専 用 終 端 器

警　戒　区　域　番　号

非 常 電 源 装 置 ０．９Ah

差動式スポット型感知器

定温式スポット型感知器

警 戒 区 域 境 界 線

配　管　配　線 立上り、引下げ、素通し

配　管　配　線 天井いんぺい

ＥＬＶ工事Ｅ　Ｌ　Ｖ　制　御　盤

１種　側面点検ＢＯＸ付光電式スポット型感知器

地　区　音　響　装　置 ＤＣ２４Ｖ　８ｍＡ

火　災　受　信　盤

差動式スポット型感知器 ２種

住　戸　用　受　信　機 インターホン工事

終　端　抵　抗

戸　外　表　示　器

１０Ｋ

発　信　機 Ｐ型１級

表　示　灯 ＬＥＤ　２４Ｖ　９ｍＡ

２種　中継器接続用端子付（Ｓ端子）差動式スポット型感知器

室外表示灯付中継器 ＬＥＤ　ＤＣ１０Ｖ　１１ｍＡ

非　常　押　ボ　タ　ン トイレ、玄関先  インターホン工事

表示灯用

Ｐ型１級　３０回線（予備４回路）いたずら防止カバー付 壁掛型

２種　ＤＣ１２Ｖ遠隔試験機能付

住戸用感知器用及び戸外点検用

特種　６５℃　防水型　ＤＣ１２Ｖ遠隔試験機能付　

遠隔試験用戸外点検中継器内蔵 ドアホン子機付 インターホン工事

アウトレットボックス：中四角浅型カバー付

アウトレットボックス：中四角浅型カバー付

アウトレットボックス：中四角浅型カバー付

自己保持型 アウトレットボックス：中四角浅型カバー付

アウトレットボックス：中四角浅型カバー付

.
.
.

（専用回路）
ＡＣ１００Ｖ

HP HP

HP

HP

×２

ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＰＦ２８）

ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＰＦ２８）

HP

H

H

A

6 4

ＨＰ１．２－１０Ｐ（F2-30）

ＨＰ１．２－　５Ｐ（ＰＦ２２）
ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＰＦ２８）

一級建築士事務所

会社
株式 黒野建築設計事務所

一級建築士事務所登録　愛知県　い1627

A1：―
A3：―

インターホン設備
自動火災報知設備 系統図･凡例

上郷住宅電気工事（第１・２工区）
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一級建築士事務所 株式会社 黒野建築設計事務所、
愛知県知事登録（い-23）第1627号、設備設計一級建築士 945号　坂田 孝之

③

②

④

①

引込盤（警報盤内蔵）

自火報受信機 W:550 H:700 D:130

緊急通報表示盤 W:400H:300 D:160

ＰＳ点検扉 600X600

W:2000 H2,150 D:300

注記　EPSの扉は建築工事
EPS内の電気盤は中扉のみとする

パネル

①

②

盤取付用アングル
（パネル裏側）

①

②

③

④

EPS

1,812
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ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＰＦ２８） ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＰＦ２８）

ＨＰ１．２－　５Ｐ（ＰＦ２２）ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＰＦ２８） ＨＰ１．２－　５Ｐ（ＰＦ２２）
ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＰＦ２８）ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＰＦ２８） ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＰＦ２８）

一級建築士事務所

会社
株式 黒野建築設計事務所

一級建築士事務所登録　愛知県　い1627

設計

縮尺

検

図 図

製
愛知県建設部建築局公営住宅課

Ｈ28年3月

図面番号上郷住宅電気工事（第１・２工区）

ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＰＦ２８）

ＨＰ１．２－１０Ｐ（Ｆ２-３０）

インターホン設備
自動火災報知設備　１階平面図

No.Ｅ-37
A1：1/100,30
A3：1/200,60
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注記　EPSの扉は建築工事　EPS内の電気盤は中扉のみとする

幹線（立上り、引下げ等）は系統図参照とする
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＜注記＞
・共住区画を貫通する部分は、平成１７年消防庁告示第２号に定める措置を行う、
  又は、平成１７年消防庁告示第４号に適合する評定品を使用する。
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一級建築士事務所 株式会社 黒野建築設計事務所、
愛知県知事登録（い-23）第1627号、設備設計一級建築士 945号　坂田 孝之

図面番号

縮尺

設計検 製
愛知県建設部建築局公営住宅課

Ｈ28年3月図 図

一級建築士事務所
株式 黒野建築設計事務所会社

一級建築士事務所登録　愛知県　い1627

A1：1/100
A3：1/200

上郷住宅電気工事（第１・２工区）
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インターホン設備

２・３階平面図
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幹線（立上り、引下げ等）は系統図参照とする

自動火災報知設備
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2､3階　平面図　S=A1：1/100・A3：1/200
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  又は、平成１７年消防庁告示第４号に適合する評定品を使用する。
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上郷住宅電気工事（第１・２工区）
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  又は、平成１７年消防庁告示第４号に適合する評定品を使用する。

一級建築士登録　３０７７３７号　　

安東　広晶



一級建築士事務所 株式会社 黒野建築設計事務所、
愛知県知事登録（い-23）第1627号、設備設計一級建築士 945号　坂田 孝之

一級建築士事務所

会社
株式 黒野建築設計事務所

一級建築士事務所登録　愛知県　い1627

設計

縮尺

検

図 図

製
愛知県建設部建築局公営住宅課

Ｈ28年3月

図面番号

A1：1/100
A3：1/200

上郷住宅電気工事（第１・２工区）

インターホン設備
自動火災報知設備

No.Ｅ-40

18

５Ｆ

21

６Ｆ

1617

５Ｆ５Ｆ

1920

６Ｆ ６Ｆ

0 5 10

Ω

D

IP

H5P

H

D

Ω
H

IP

H5P

Ω

D

IP

H5P

H

H5P

H

IP

Ω

D

P

B

H

H5P

IP

Ω

D

H5P

H

IP

Ω

D

Ω

D

IP

H5P

H
Ω

D

IP

H5P

H

D

Ω
H

IP

H5P

D

Ω
H

IP

H5P

P

B

P

B

H

H5P

IP

Ω

D

H5P

H
IP

Ω

D

幹線（立上り、引下げ等）は系統図参照とする

５・６階 平面図

5･6階　平面図　S=A1：1/100・A3：1/200

３ＤＫ ３ＤＫ ２ＤＫ２ＤＫ２ＤＫ３ＤＫ

３ＤＫ ３ＤＫ ３ＤＫ ３ＤＫ２ＤＫ２ＤＫ

Ｘ９ Ｘ10 Ｘ11 Ｘ12 Ｘ13 Ｘ14

Ｘ７

Ｘ８

PS ﾎｰﾙ

物入 物入

押入
押入

ﾎｰﾙ

物入 物入

洗面

便所

PS PS
物入物入

洗面

ﾎｰﾙ

便所 便所

ﾎｰﾙ

物入
PS

物入

PS ﾎｰﾙ

物入 物入

PS

浴室

PS

物入
PS

物入物入

ﾎｰﾙﾎｰﾙ

物入 物入
PS

脱衣室

便所

脱衣室
物入

PS ﾎｰﾙ

浴室

物入

PS

脱衣室

浴室

脱衣室

浴室 浴室

洗面
脱衣室

浴室 浴室

洗面 洗面

便所

押入 押入

ﾎｰﾙ

物入

PS PS

物入 物入物入

ﾎｰﾙ

浴室

押入

PS

物入

PS

浴室

押入

物入

ﾎｰﾙ

台所

PS PS

物入 物入

ﾎｰﾙ

浴室

押入

PS

物入

PS

浴室

押入

物入

洗面
脱衣室

Ｘ２Ｘ１ Ｘ４ Ｘ６Ｘ３ Ｘ５ Ｘ７

Ｘ８

バルコニー バルコニー バルコニー バルコニー バルコニー

バルコニー バルコニー バルコニー バルコニー バルコニー バルコニー

第２工区 第１工区

38,880

37,680

バルコニー

※EXP.J

※EXP.J

ＥＶEVホール

UP
DN

中央階段

東階段

西階段

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ２

Ｙ１

雨水貯留槽

(給排水工事)

DN

UP
DN

EPS
R RR

R

RRR

RRRRR

R

R RR

RR

RRR

Ｎ
2
.
9
2
°

玄関 玄関

玄関 玄関 玄関玄関

居室２ 居室１ 居室１ 居室２ 居室２ 居室１玄関

台所
洗面
脱衣室

食事室

居室３

洗面
脱衣室

居室３

食事室

台所 台所

便所便所 便所

洗面
脱衣室

居室３

食事室 居室２ 食事室

台所

居室１ 居室１

玄関

台所

押入 押入

食事室

居室２ 居室２

食事室

台所

居室１

玄関玄関

居室１

玄関

居室１

物入

台所

押入押入

居室２居室２

食事室

台所

食事室

台所

物入

洗面
脱衣室

食事室

居室３

居室１ 居室１居室２

便所

脱衣室
洗面

便所

浴室

居室２ 居室２

台所

食事室

居室３

居室１ 居室１
居室２玄関

洗面
脱衣室

台所

居室３居室３

食事室食事室

便所 便所

37,680

2,700

6,8806,880

450

5,680 5,680 5,6806,880

5,680 6,880 6,880 6,880 6,880

450 38,880

2,700

2,660

3,020

2,6106,090

3,070

1,560 1,510

9
,
7
2
0

1
,
6
5
0

1
,
5
0
0

1
2
,
8
7
0

2
5
0

1
5
0

2
5
0

1
5
0

1
2
,
8
7
0

9
,
7
2
0

2
0
,
6
7
0

1
,
6
5
0

1
,
5
0
0

3
,
6
7
5

1
,
5
2
5

7
,
8
0
0

4
,
1
2
5

2
,
6
0
0

3
,
8
7
0

1
,
6
5
0

5,6805,680

5,680

77,010

77,010

＜注記＞
・共住区画を貫通する部分は、平成１７年消防庁告示第２号に定める措置を行う、
  又は、平成１７年消防庁告示第４号に適合する評定品を使用する。
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幹線（立上り、引下げ等）は系統図参照とする
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銅線2.0×13PF(28)
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接地用端子ﾎﾞｯｸｽ
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黒野建築設計事務所

A1：1/100
A3：1/200
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一級建築士事務所 株式会社 黒野建築設計事務所、
愛知県知事登録（い-23）第1627号、設備設計一級建築士 945号　坂田 孝之
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一級建築士事務所
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株式 黒野建築設計事務所

避雷針設備 ７階 平面図

愛知県建設部建築局公営住宅課

上郷住宅電気工事（第１・２工区）
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※注記

水平導体、回転球体法、Ａ型接地極を適用する。
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一級建築士事務所 株式会社 黒野建築設計事務所、
愛知県知事登録（い-23）第1627号、設備設計一級建築士 945号　坂田 孝之
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※ｺｰﾅｰ部及び@1,800以内毎に
ｱﾝｶｰ固定とする

導線取付金物

水平導体:ｱﾙﾐ線2.0×25

JIS中型突針(ｸﾛﾑﾒｯｷ)

STKW76.3φ×5,500
支持管取付台

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎:建築工事

ｱﾝﾃﾅに接続

T型接続金物

※ｺｰﾅｰ部及び@1,800以内毎に
ｱﾝｶｰ固定とする

水平導体:ｱﾙﾐ線2.0×25
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水槽に接続

T型接続金物
水切端子､ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ用

鉄筋用導線引出金物

T型接続金物

※ｺｰﾅｰ部及び@1,800以内毎に
ｱﾝｶｰ固定とする

水平導体:ｱﾙﾐ線2.0×25

導線取付金物
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銅線2.0×13PF(28)
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T型接続金物

鉄筋用導線引出金物

水切端子､ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ用
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ｱﾝｶｰ固定とする

水平導体:ｱﾙﾐ線2.0×25

導線取付金物

水平導体､回転球体法､A型接地極を適用する｡

避雷設備は､JIS A 4201-2003 保護ﾚﾍﾞﾙⅣ

※注記
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600600600600

T型接続金物

接着剤のみで固定

端部ｱﾝｶｰ固定
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接着剤のみで固定
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端部ｱﾝｶｰ固定

ｱﾝｶｰ参考図

変成ｼﾘｺﾝｺｰｷﾝｸﾞ
ｱﾝｶｰ打設部ｺｰｷﾝｸﾞ注入

変成ｼﾘｺﾝｺｰｷﾝｸﾞ
外周ｺｰｷﾝｸﾞ処理

避雷導線
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詳細図
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黒野建築設計事務所株式
一級建築士事務所

会社 上郷住宅電気工事（第１・２工区）

A1：1/100
A3：1/200
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一級建築士事務所 株式会社 黒野建築設計事務所、
愛知県知事登録（い-23）第1627号、設備設計一級建築士 945号　坂田 孝之

1050

導 線 取 付 金 物

水 平 導 体 ： ア ル ミ 線 ２ ． ０ × ２ ５

Ｒ
＝

６
０

ｍ

Ｒ
＝

６
０

ｍ

▽ Ｇ Ｌ ＋ ２ ０ ｍ ラ イ ン

Ｅ ＬＥ Ｌ

▽ Ｇ Ｌ ＋ ２ ０ ｍ ラ イ ン

Ｒ
＝

６
０

ｍ

銅 板 １ ． ５ ｔ × ６ ０ ０ × ６ ０ ０

鉄 筋 用 導 線 引 出 金 物

ス テ ン レ ス 製 、 埋 込 用

Ｅ Ｌ Ｅ ＬＥ ＬＥ Ｌ

支 持 管 取 付 台

導 線 取 付 金 物

水 平 導 体 ： ア ル ミ 線 ２ ． ０ × ２ ５

コ ン ク リ ー ト 基 礎 ： 建 築 工 事

600

Ｊ Ｉ Ｓ 中 型 突 針 （ ク ロ ム メ ッ キ ）

Ｓ Ｔ Ｋ Ｗ ７ ６ ． ３ φ × ５ ， ５ ０ ０

Ｒ
＝

６
０

ｍ

Ｒ
＝

６
０

ｍ

Ｒ
＝

６
０

ｍ

Ｒ
＝

６
０

ｍ

導 線 取 付 金 物

水 平 導 体 ： ア ル ミ 線 ２ ． ０ × ２ ５

▽ Ｇ Ｌ ＋ ２ ０ ｍ ラ イ ン

Ｒ
＝

６
０

ｍ

Ｅ ＬＥ Ｌ

Ｒ
＝

６
０

ｍ

水 切 端 子 、 パ ラ ペ ッ ト 用
鉄 筋 用 導 線 引 出 金 物

Ｒ
＝

６
０

ｍ

接 地 用 端 子 ボ ッ ク ス

接 地 線 ： 銅 線 ２ ． ０ × １ ９

銅 板 １ ． ５ ｔ × ６ ０ ０ × ６ ０ ０ ス テ ン レ ス 製 、 埋 込 用

Ｅ ＬＥ Ｌ

鉄 筋 用 導 線 引 出 金 物

接 地 用 端 子 ボ ッ ク ス

接 地 線 ： 銅 線 ２ ． ０ × １ ９

銅 板 １ ． ５ ｔ × ６ ０ ０ × ６ ０ ０ ス テ ン レ ス 製 、 埋 込 用

接 地 用 端 子 ボ ッ ク ス

接 地 線 ： 銅 線 ２ ． ０ × １ ９

鉄 筋 用 導 線 引 出 金 物

導 線 取 付 金 物

水 平 導 体 ： ア ル ミ 線 ２ ． ０ × ２ ５

Ｔ 型 接 続 金 物

600

Ｅ ＬＥ Ｌ

600

6006 00

6 0 0

60 0

▽ Ｇ Ｌ ＋ ２ ０ ｍ ラ イ ン
水 槽 に 接 続

600

Ｔ 型 接 続 金 物

鉄 筋 用 導 線 引 出 金 物

水 切 端 子 、 パ ラ ペ ッ ト 用

北 　 立 面 図 　 A 1 ： S = 1 / 2 0 0

EXP.J
※

西 　 立 面 図 　 A 1 ： S = 1 / 2 0 0

Ｘ４ Ｘ３Ｘ６

Ｘ８

Ｘ10 Ｘ５ Ｘ１Ｘ14 Ｘ12Ｘ13 Ｘ２Ｘ11 Ｘ７Ｘ９

愛知県建設部建築局公営住宅課

会社

一級建築士事務所

一級建築士事務所登録　愛知県　い1627

株式 黒野建築設計事務所

避雷針設備　立面図 A1：1/200
A3：1/400

上郷住宅電気工事（第１・２工区）

一級建築士登録　３０７７３７号　　

安東　広晶

縮尺

設計

Ｈ28年3月

図面番号

図

検 製

図

No.Ｅ-46

4
0
0

2
,
8
0
0

2
,
8
0
0

2
,
8
0
0

2
,
8
0
0

2
,
8
0
0

2
,
8
0
0

2
,
8
0
0

3
,
1
5
0

2
,
1
0
0

2
5
,
2
5
0

2
,
8
0
0

2
,
8
0
0

2
,
8
0
0

2
,
8
0
0

2
,
8
0
0

3
,
1
5
0

2
,
1
0
0

4
0
0

1
9
,
6
5
0

6,880 6,880 6,880 6,880 5,680 5,680 5,680 5,680 5,680 6,880 6,880 6,880

38,880 37,680450

77,010

ア ン カ ー 参 考 図

詳 細 図

変 成 ｼﾘｺﾝｺｰ ｷﾝ ｸﾞ

ア ン カ ー 固 定 と す る
※ コ ー ナ ー 部 及 び ＠ 1,800以 内 毎 に

端 部 ｱﾝｶｰ固 定

接 着 剤 の み で 固 定

ｱﾝｶｰ打 設 部 ｺｰｷﾝｸ ﾞ注 入

変 成 ｼﾘｺﾝｺｰ ｷﾝ ｸﾞ
M 6A Yプ ラ グ ボ ル ト

60
0

外 周 ｺｰｷﾝｸ ﾞ処 理

600

端 部 ｱﾝｶｰ固 定

600

避 雷 導 線

避 雷 設 備 は 、 Ｊ Ｉ Ｓ  Ａ  ４ ２ ０ １ － ２ ０ ０ ３  保 護 レ ベ ル Ⅳ

水 平 導 体 、 回 転 球 体 法 、 Ａ 型 接 地 極 を 適 用 す る 。

接 着 剤 の み で 固 定

※ 注 記

５ ５ ° ５ ５ °

５ ５ ° ５ ５ °

600

ア ン カ ー 固 定 と す る
※ コ ー ナ ー 部 及 び ＠ 1,800以 内 毎 に

ア ン カ ー 固 定 と す る

※ コ ー ナ ー 部 及 び ＠ 1,800以 内 毎 に

接 着 剤 の み で 固 定

ｱﾝｶｰ固 定 (@1800以 内 )

ア ン カ ー 固 定 と す る

※ コ ー ナ ー 部 及 び ＠ 1,800以 内 毎 に

避 雷 針 設 備 は 突 針 方 式 及 び 、 棟 上 導 体 方 式 の 併 用 と す る 。

※  屋 根 ア ス フ ァ ル ト シ ン グ ル 葺 き 部 分 は 全 て 接 着 剤 固 定 と す る



一級建築士事務所 株式会社 黒野建築設計事務所、
愛知県知事登録（い-23）第1627号、設備設計一級建築士 945号　坂田 孝之

1050

ｽﾃﾝﾚｽﾌﾟﾚｰﾄ  ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ- 

85

250

ﾍﾞｰｸﾌﾟﾚｰﾄ

80

ﾆｯｹﾙﾒｯｷ

ｽﾃﾝﾚｽ製

75×100×10t

1t

50φ

全針ｸﾛｰﾑﾒｯｷ

3
9
0

M10黄銅

ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝｸﾞ

390×160

1.2t

ﾜｯｼｬ-

 端子:黄銅ｸﾛﾑﾒｯｷ 

50

 M10 黄銅ﾆｯｹﾙﾒｯｷ 

M10ﾎﾞｰﾙﾄ

18

3
4

100

14φ

ｸﾛﾑﾒｯｷ

 銅帯4t×25×250 120

3
5
0

4φSUS

1t

25

2
5
φ

5
0

  黄銅ﾛ-付  

1.5t

4
0
0

5
0

接着剤注入口

 2.0×19 1m 

4
4

ﾊﾞｲﾝﾄﾞ線 

1
0
0
0

1
0
0

M4押ｼﾎﾞｰﾙﾄ

M6SUSﾋﾞｽ

50φ

 耐食ｱﾙﾐ合金製 

18φ

30φﾈｼﾞ切り加工

100

5

6
0
0

600

3
0
0

4
5
0

#2001 JIS中型突針  S=1/5

#2911 水切端子ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ用  S=1/5 接地銅板  S=1/30

導線取付金物  S=1/2

鉄筋用導線引出金物  S=1/2

T型･十字型接続金物  S=1/2支持管取付図  S=1/40

7
.
5

5
0

7
.
5

3
5

357.5
50

7.5

#3071 試験用端子ﾎﾞｯｸｽ  S=1/5

STKW76.3φ×5,500

 M10 2段4方押ｼﾎﾞ-ﾙﾄ 

ﾘﾌﾞﾌﾟﾚ-ﾄ9t 

水抜き穴 

避雷針基礎(建築工事)

M16ｱﾝｶ-ﾎﾞ-ﾙﾄ台

 鉄筋9φ 

 導線引出端子 

ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ基礎

避雷針基礎(建築工事)

避雷針

X8

PS立ち上がり

Y2

A1：1/30,1/20,1/ 5,1/2避雷針設備　機器詳細図
A3：1/60,1/40,1/10,1/4

上郷住宅電気工事（第１・２工区）
一級建築士事務所登録　愛知県　い1627

黒野建築設計事務所株式
一級建築士事務所

会社

一級建築士登録　３０７７３７号　　

安東　広晶

縮尺

図面番号

設計

Ｈ28年3月

製検

図 図
愛知県建設部建築局公営住宅課

No.Ｅ-47

3
0
0

8
0
0

6
0
0

2
5
0

1
,
6
5
0

5
0

1
0
0

4
0
0

5
0
0

1
0

700 1,650

250 600 100

水平導体､回転球体法､A型接地極を適用する｡

避雷設備は､JIS A 4201-2003 保護ﾚﾍﾞﾙⅣ

※注記


	E-23_【281205】電話設備・ＴＶ共聴設備２・３Ｆ平面図
	E-24_【281205】電話設備・ＴＶ共聴設備４Ｆ平面図
	E-25_【281205】電話設備・ＴＶ共聴設備５・６平面面図
	E-26_【281205】電話設備・ＴＶ共聴設備 ７Ｆ平面図 
	E-27_【281205】電話設備・ＴＶ共聴設備８Ｆ平面図
	E-28_テレビ共聴設備 屋根伏せ図
	E-29_ 2DK平面詳細図
	E-30_2DKS平面詳細図
	E-31_【290704】緊急通報設備系統図・ｼｽﾃﾑ構成図
	E-32_【290403】緊急通報設備・機器姿図
	E-33_緊急通報設備2DKS平面詳細図
	E-34_3DK平面詳細図
	E-35_住戸用自動火災報知設備姿図
	E-36_【290403】インターホン設備系統図
	E-36_【290705】インターホン設備系統図
	E-37_【修290118】インターホン設備自動火災報知設備１Ｆ平面図
	E-38_【290703】インターホン設備・自動火災報知設備２・３階平面図
	E-39_【290703】インターホン設備・自動火災報知設備４Ｆ平面図

