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別紙１ 発生汚泥量、脱水機ろ過面積等の算定根拠について 

 
以下に、要求水準書に示す脱水機処理能力等を定めるにあたり根拠となる計画内容を述

べる。ただし、別紙 2 に示す脱水機のろ過面積については、事業者が提案書を作成するた

めの参考として提示するものであり、要求水準を規定するものではない。 

 
１．計画諸元の設定（別紙３参照） 

（１）計画浄水量 

上水道の計画浄水量は、「愛知県水道用水供給事業変更認可申請書」（平成１９年

３月）策定における各浄水場系の計画取水量とし、計画取水量に１０％の浄水ロス

を見込んだものとし、工業用水道の計画浄水量は、計画給水能力に対し 7％の浄水

ロスを見込んだ水量である。 

 

（２）原水水質、薬品注入率（別紙４参照） 

原水水質は、過去５年間の平均値（平成 16～20 年度）とし、薬品注入率は運転

実績を基に、注入時での過去５年間の平均値とした。なお、原水の高濁時は平均濁

度の 4倍値と設定した。 

 
２．発生固形物量の算出（別紙３参照） 

設定した計画浄水量、原水濁度、薬品注入率を基に、平均濁度時及び高濁度の発生（処

理）固形物量（DS-t/日）を算出した。ここで算出した発生固形物量は、要求水準書 P-8 
表 1-5 浄水場毎の必要脱水能力に反映した。 

 
３．処理汚泥量の算定（別紙３参照） 

発生固形物量（DS-t/日）と脱水機の週当たり運転日数（ここでは、平均濁度時は週

５日運転、高濁度時は週７日運転とした）から１日当たりの処理汚泥量を算出した。 

計画汚泥濃度は、平濁時には平成 16 年～平成 20年度の 5 年間平均値を、高濁時には

同様に、月最大の 5 年間平均値を採用した。また、幸田浄水場と豊橋浄水場は、汚泥濃

度改善のために、脱水の前処理設備を既設濃縮槽と脱水設備の中間に設置する場合の計

画を併記した。 

濃度改善後における幸田浄水場の計画汚泥濃度は約 3.5％、豊橋浄水場の計画汚泥濃

度は約 2.5％に設定した。 

 
４．脱水機ろ過面積の算出（別紙２および別紙３） 

処理汚泥量、ろ過速度、ろ過時間、ろ過サイクルの設定値を基に、各浄水場における

脱水機のろ過面積を算出した。 
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ここで、ろ過速度は、平成 20 年度実績の汚泥濃度―ろ過速度を基に回帰式により脱

水機ろ過速度を求めた。 

ろ過時間、脱水機運転サイクルについては、豊橋浄水場は更新脱水機を設置スペース

の制限から既存と同様の短時間型とし、平濁時のろ過時間を 6 時間と設定し、高濁時の

ろ過時間は 18時間で対応することとした。 

その他の浄水場（豊田、幸田、安城、豊川）では脱水機型式を既存と同様の長時間型

とし、脱水機運転時間を平均濁度時では 1 日 1 サイクル、高濁度時は 1 日 2 サイクルで

対応することとした。 

以上の考え方によって算出した脱水機の必要ろ過面積において、上水、工水共に平均

濁度時と高濁度時のうち数値の大きいほうを採用した。 

 

５．年度別発生汚泥量・発生汚泥ケーキ量の推計値について（別紙５参照） 

平成 23 年度～平成 42 年度までの年度別発生汚泥量・発生汚泥ケーキ量は、以下の手

法により推計した。 

（1）上水は、過去 10 年間の給水実績を基に、西三河地域、東三河地域別に時系列トレン

ド式により各浄水場の給水量を推計した。 

工水は、過去 10 年間の給水実績を基に、浄水場ごとに時系列トレンド式により各浄

水場の給水量を推計した。 

（2）5 浄水場の将来発生汚泥量（汚泥量、汚泥ケーキ量、乾燥ケーキ量）は、過去の処理

水量あたり発生汚泥量、汚泥濃度、ケーキ含水率等の実績値(平均)を基に推計した。 
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別紙3　脱水機規模算定表

給水量 取水量
平均濁
度時

高濁度
時

平均濁
度時

高濁度
時

平均濁
度時

高濁度
時

平均濁
度時

高濁度
時

年平均
添加量

注入日 E2
平均濁
度時

薬注日
数

年間量
高濁度

時
平均濁
度時

高濁度
時

機種等
別

ろ過面
積

PAC：
0.153

DST/日 日 DST/年 DST/日 機種
稼働
日数

処理
固形物量

汚泥濃度
処理

汚泥量
ろ過
速度

ろ過
時間

必要ろ過
面積

機種
稼働
日数

処理
固形物量

汚泥濃度
処理
汚泥量

ろ過
速度

ろ過
時間

必要ろ過
面積

SS換算
係数

ﾊﾞﾝﾄﾞ：
0.122 ×10-6 － 日/週

DST/処理
日

%
m
3
/処理
日

m
2 － 日/週

DST/処理
日

%
m
3
/処理
日

m
2

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S1 U1 V1 W1 X1 Y1 Z1 S2 U2 V2 W2 X2 Y2 Z2

OK OK OK OK OK OK kg/㎡･cy cy/日 #REF! OK OK kg/㎡･cy cy/日 #REF!

豊田 上水 231,000 256,600 6.00 24.0 0.0 0.0 25.0 44.0 0.0 0.0 0.0 0 1.40 0.168 3.23 365 1,179 10.52 長時間 5 4.52 2.90 155.9 3.98 1 1136 長時間 7 10.52 3.30 318.8 4.03 2 1307 1,136 1,307 長時間 800

OK OK OK OK OK OK kg/㎡･cy cy/日 #REF! OK OK kg/㎡･cy cy/日 #REF!

幸田 上水 89,000 98,900 6.00 24.0 0.0 0.0 35.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0 1.40 0.168 0.0 1.41 365 515 4.15 長時間 5 1.97 1.80 109.7 3.68 1 537 長時間 7 4.15 2.30 180.4 3.96 2 524 537 524

（前処理
設置時）

89,000 98,900 6.00 24.0 0.0 0.0 35.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0 1.40 0.168 1.41 365 515 4.15 長時間 5 1.97 3.50 56.4 4.47 1 442 長時間 7 4.15 3.50 118.6 4.47 2 464 442 464 長時間 540

OK OK OK OK OK OK kg/㎡･cy cy/日 #REF! OK OK kg/㎡･cy cy/日 #REF!

安城 工水 300,000 322,600 7.00 28.0 1.0 1.0 25.0 37.0 0.0 0.0 0.0 0 1.80 0.126 4.50 365 1643 17.18 長時間 5 6.30 7.10 88.7 4.98 1 1266 長時間 7 17.18 8.00 214.8 4.99 2 1720 1,266 1,720 長時間 1600

2.99 1.62 462 4.46 OK OK kg/㎡･h h/日 #REF! OK OK kg/㎡･h h/日 #REF!

豊橋 上水 104,900 116,600 4.00 16.0 0.0 0.0 35.0 37.0 19.0 40.0 22.2 10 2.00 0.168 0.0 1.62 285 594 4.46 短時間 5 2.27 0.90 252.0 0.33 6 1154 短時間 7 4.46 1.20 371.7 0.43 18 577 1,154 577

（前処理
設置時）

104,900 116,600 4.00 16.0 0.0 0.0 35.0 37.0 19.0 40.0 22.2 10 2.00 0.168 1.62 285 594 4.46 短時間 5 2.27 2.50 90.7 0.87 6 434 短時間 7 4.46 2.50 178.4 0.87 18 284 434 284 短時間 484

30.0 42.0 0.126 1.37 80 4.35

1.76 0.83 303 2.15 1.16 OK kg/㎡･cy cy/日 #REF! OK OK kg/㎡･cy cy/日 #REF!

豊川 上水 86,000 95,600 3.00 12.0 0.0 0.0 30.0 48.0 10.0 25.0 57.4 60 1.20 0.168 0.83 365 360 2.15 長時間 5 1.16 2.30 50.4 2.83 1 409 長時間 7 2.15 2.50 86.0 2.97 2 362 409 362 長時間 400

※1 活性炭の添加分は、年間量（発生固形物量）のみに反映した。 ※ 幸田浄水場と豊橋浄水場は、上段に前処理を設置しない場合、下段（網掛部）には前処理設備を設置した場合の計画を示した。

※ 必要ろ過面積は、各浄水場の脱水機を全台運転した場合のろ過面積である。

M ＝ ((平均日固形物量×10
6
／B)－G×N）／（C－E） U1 ＝ O×7／S1

O ＝ W1 ＝

Q ＝ O×P＋K Z1 ＝

R ＝

上段：PAC
下段：ﾊﾞﾝﾄﾞ

上段：PAC
下段：ﾊﾞﾝﾄﾞ

上段：PAC
下段：ﾊﾞﾝﾄﾞ

薬注率
（PAC・ﾊﾞﾝﾄﾞ）

薬注率
（活性炭）

発生固形物量 脱水機運用方法 必要ろ過面積 現況設備

浄水場名

計画水量 原水濁度 沈でん水濁度

m3/日 m3/日 mg/L mg/L m2 m2 －

算定式係数

E1
水量に
対する
係数

平均濁度時 高濁度時

t/年 日/年mg/L mg/L mg/L mg/L

U1×1000／（X1×Y1）／100

B×｛(D-F）×M＋H×N＋J｝×10
-6

m2

E1：SS換算係数

B×｛(C-E）×M＋G×N＋I｝×10
-6 U1／V1×100

mg/L mg/L
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濃
度

％
3
.4

3
.0

2
.6

3
.0

2
.6

2
.9

地
域

名
摘

要
単

位
諸

　
元

　
項

　
目

浄
水

場
名

5



別
紙

４
　

 汚
泥

発
生

量
に

関
す

る
運

転
実

績

上
・
工

の
別

実
績

値

公
称

施
設

能
力

H
1
6

H
1
7

H
1
8

H
1
9

H
2
0

平
均

西
三

河
幸

田
上

水
Ｑ

　
処

理
水

量
（
m

3
／

年
）

2
0
,5

2
3
,8

0
0

2
1
,3

4
9
,2

0
0

2
0
,9

8
1
,3

0
0

2
1
,4

5
3
,4

0
0

2
1
,4

9
1
,3

0
0

2
1
,1

5
9
,8

0
0

8
9
,0

0
0

原
水

濁
度

最
大

度
1
1
2
.0

3
4
.8

6
2
.0

1
2
4
.0

8
0
.0

8
2
.6

m
3
／

年
（
度

）
平

均
度

7
.5

4
.9

6
.6

5
.7

5
.6

6
.1

最
小

度
0
.7

0
.6

0
.9

0
.6

0
.3

0
.6

薬
品

注
入

率
注

入
日

数
（
日

）
日

3
6
5

3
6
5

3
6
5

3
6
6

3
6
5

3
6
5

（
m

g/
l）

注
入

量
t/

年
6
2
4
.3

6
6
3
2
.0

1
8
6
9
.4

4
7
1
7
.5

5
7
5
8
.9

8
7
2
0
.4

7

Ｐ
Ａ

Ｃ
最

大
m

g/
l

5
9
.0

5
9
.0

6
2
.3

7
2
.1

8
9
.6

6
8
.4

平
均

m
g/

l
3
0
.3

2
9
.5

4
1
.3

3
3
.3

3
5
.2

3
3
.9

最
小

m
g/

l
2
3
.1

2
1
.6

2
5
.1

1
9
.8

2
7
.0

2
3
.3

P
A

C
の

S
S
換

算
係

数
－

0
.1

6
8

0
.1

6
8

0
.1

6
8

0
.1

6
8

0
.1

6
8

P
A

C
由

来
D

S
t/

年
1
0
4
.8

9
1
0
6
.1

8
1
4
6
.0

7
1
2
0
.5

5
1
2
7
.5

1
1
2
1
.0

4

薬
品

注
入

率
注

入
日

数
（
日

）
日

0
0

0
7

0
1

（
m

g/
l）

注
入

量
(t

)
t/

年
0
.0

0
0
.0

0
0
.0

0
7
.1

0
0
.0

0
1
.4

2

粉
末

活
性

炭
最

大
m

g/
l

0
.0

0
.0

0
.0

2
8
.0

0
.0

5
.6

5
0
%
w

e
t

平
均

m
g/

l
0
.0

0
.0

0
.0

1
7
.3

0
.0

3
.5

最
小

m
g/

l
0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

活
性

炭
由

来
D

S
t/

年
0
.0

0
0
.0

0
0
.0

0
3
.5

5
0
.0

0
0
.7

1

Ｄ
Ｓ

　
汚

泥
発

生
量

（
D

S
T
／

年
）

t/
年

2
8
4
.7

3
2
6
2
.3

5
3
0
8
.5

6
3
1
4
.8

2
3
0
8
.2

7
2
9
5
.7

5

原
水

由
来

D
S

t/
年

1
7
9
.8

4
1
5
6
.1

7
1
6
2
.4

9
1
9
0
.7

2
1
8
0
.7

6
1
7
4
.0

0

原
水

濁
度

の
Ｓ

Ｓ
換

算
係

数
－

1
.1

7
1
.4

9
1
.1

7
1
.5

6
1
.5

0
1
.3

8

汚
泥

濃
度

％
1
.8

1
.6

1
.9

1
.8

2
.0

1
.8

地
域

名
浄

水
場

名
諸

　
元

　
項

　
目

単
位

摘
要

6



別
紙

４
　

 汚
泥

発
生

量
に

関
す

る
運

転
実

績

上
・
工

の
別

実
績

値

公
称

施
設

能
力

H
1
6

H
1
7

H
1
8

H
1
9

H
2
0

平
均

西
三

河
安

城
工

水
Ｑ

　
処

理
水

量
（
m

3
／

年
）

6
2
,4

4
6
,9

0
0

5
6
,6

7
8
,8

0
0

5
8
,8

7
7
,6

0
0

5
9
,2

2
5
,3

0
0

5
4
,5

6
8
,0

0
0

5
8
,3

5
9
,3

2
0

3
0
0
,0

0
0

原
水

濁
度

最
大

度
9
0
.0

5
5
.0

8
0
.0

8
5
.0

1
4
0
.0

9
0
.0

m
3
／

年
（
度

）
平

均
度

9
.2

5
.8

5
.8

5
.9

5
.7

6
.5

最
小

度
2
.0

1
.0

1
.0

1
.0

1
.0

1
.2

処
理

濁
度

最
大

度
2
.0

2
.0

2
.0

2
.0

2
.0

2
.0

（
度

）
平

均
度

1
.0

1
.0

1
.0

1
.0

1
.0

1
.0

最
小

度
1
.0

1
.0

1
.0

1
.0

1
.0

1
.0

薬
品

注
入

率
注

入
日

数
（
日

）
日

3
6
5

3
6
5

3
6
5

3
6
6

3
6
5

3
6
5

（
m

g/
l）

注
入

量
t/

年
1
6
5
4
.8

4
1
1
1
6
.5

7
1
3
8
9
.5

1
1
3
3
8
.4

9
1
1
6
8
.3

0
1
,3

3
3
.5

4

バ
ン

ド
最

大
m

g/
l

9
5
.1

5
5
.9

6
5
.4

6
8
.6

1
0
4
.3

7
7
.9

平
均

m
g/

l
2
6
.5

1
9
.7

2
3
.6

2
2
.6

2
1
.4

2
2
.8

最
小

m
g/

l
9
.5

1
1
.2

1
0
.9

1
5
.5

1
1
.4

1
1
.7

ﾊ
ﾞﾝ

ﾄﾞ
の

S
S
換

算
係

数
－

0
.1

2
6

0
.1

2
6

0
.1

2
6

0
.1

2
6

0
.1

2
6

P
A

C
由

来
D

S
t/

年
2
0
8
.5

1
1
4
0
.6

9
1
7
5
.0

8
1
6
8
.6

5
1
4
7
.2

1
1
6
8
.0

3

Ｄ
Ｓ

　
汚

泥
発

生
量

（
D

S
T
／

年
）

t/
年

1
,0

2
2
.7

1
7
2
8
.1

7
5
5
1
.5

0
8
0
4
.5

0
5
7
4
.8

4
7
3
6
.3

4

原
水

由
来

D
S

t/
年

8
1
4
.2

0
5
8
7
.4

8
3
7
6
.4

2
6
3
5
.8

5
4
2
7
.6

3
5
6
8
.3

2

原
水

濁
度

の
Ｓ

Ｓ
換

算
係

数
－

1
.5

9
2
.1

6
1
.3

3
2
.1

9
1
.6

7
1
.7

9

汚
泥

濃
度

％
6
.3

7
.7

6
.7

7
.6

7
.1

7
.1

諸
　

元
　

項
　

目
単

位
摘

要
地

域
名

浄
水

場
名

7



別
紙

４
　

 汚
泥

発
生

量
に

関
す

る
運

転
実

績

上
・
工

の
別

実
績

値

公
称

施
設

能
力

H
1
6

H
1
7

H
1
8

H
1
9

H
2
0

平
均

東
三

河
豊

橋
上

水
Ｑ

　
処

理
水

量
（
m

3
／

年
）

2
5
,5

5
4
,5

0
0

2
6
,1

2
0
,5

1
0

2
5
,3

3
2
,0

1
0

2
6
,1

2
8
,3

6
0

2
5
,8

7
2
,4

3
0

2
5
,8

0
1
,5

6
2

1
0
4
,9

0
0

原
水

濁
度

最
大

度
1
9
6
.0

1
7
2
.8

4
8
.0

1
1
2
.0

6
0
.0

1
1
7
.8

m
3
／

年
（
度

）
平

均
度

5
.6

2
.8

3
.1

3
.5

3
.7

3
.7

最
小

度
0
.6

0
.3

0
.1

0
.3

0
.3

0
.3

薬
品

注
入

率
注

入
日

数
（
日

）
日

2
0
8

2
1
8

2
6
3

2
8
2

2
7
3

2
4
9

（
m

g/
l）

注
入

量
t/

年
4
6
8
.8

2
4
7
6
.9

2
5
8
4
.0

7
6
9
0
.4

6
6
4
3
.0

0
5
7
2
.6

5

Ｐ
Ａ

Ｃ
最

大
m

g/
l

9
9
.7

8
7
.2

5
9
.0

9
8
.4

6
7
.1

8
2
.3

平
均

m
g/

l
3
3
.4

3
3
.7

3
4
.4

3
5
.6

3
5
.1

3
4
.4

最
小

m
g/

l
1
8
.7

2
4
.5

2
0
.9

2
8
.1

2
4
.8

2
3
.4

P
A

C
の

S
S
換

算
係

数
－

0
.1

6
8

0
.1

6
8

0
.1

6
8

0
.1

6
8

0
.1

6
8

P
A

C
由

来
D

S
t/

年
7
8
.7

6
8
0
.1

2
9
8
.1

2
1
1
6
.0

0
1
0
8
.0

2
9
6
.2

0

薬
品

注
入

率
注

入
日

数
（
日

）
日

1
5
7

1
5
2

1
0
2

8
4

9
2

1
1
7

（
m

g/
l）

注
入

量
t/

年
3
3
9
.5

0
3
8
5
.0

0
2
5
0
.2

3
2
1
9
.5

5
2
4
7
.8

7
2
8
8
.4

3

バ
ン

ド
最

大
m

g/
l

5
0
.5

3
9
.4

4
3
.6

4
6
.5

5
9
.0

4
7
.8

平
均

m
g/

l
2
8
.1

2
0
.9

1
6
.9

3
3
.7

3
5
.0

2
6
.9

最
小

m
g/

l
1
3
.6

0
.0

0
.0

2
6
.4

2
9
.8

1
4
.0

ﾊ
ﾞﾝ

ﾄﾞ
の

S
S
換

算
係

数
－

0
.1

2
6

0
.1

2
6

0
.1

2
6

0
.1

2
6

0
.1

2
6

P
A

C
由

来
D

S
t/

年
4
2
.7

8
4
8
.5

1
3
1
.5

3
2
7
.6

6
3
1
.2

3
3
6
.3

4

薬
品

注
入

率
注

入
日

数
（
日

）
日

0
5

3
1

2
4

7

（
m

g/
l）

注
入

量
(t

)
t/

年
0
.0

0
6
.0

0
6
.4

2
3
.1

2
2
1
.7

0
7
.4

5

粉
末

活
性

炭
最

大
m

g/
l

0
.0

3
1
.0

4
8
.5

5
9
.5

4
0
.6

3
5
.9

5
0
%
w

e
t

平
均

m
g/

l
0
.0

1
8
.2

3
0
.8

3
1
.7

1
2
.8

1
8
.7

最
小

m
g/

l
0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

活
性

炭
由

来
D

S
t/

年
0
.0

0
3
.0

0
3
.2

1
1
.5

6
1
0
.8

5
3
.7

2

Ｄ
Ｓ

　
汚

泥
発

生
量

（
D

S
T
／

年
）

t/
年

3
6
5
.9

4
2
8
4
.0

9
3
0
7
.1

7
3
2
0
.8

7
3
3
1
.5

1
3
2
1
.9

2

原
水

由
来

D
S

t/
年

2
4
4
.4

0
1
5
2
.4

6
1
7
4
.3

1
1
7
5
.6

5
1
8
1
.4

1
1
8
5
.6

5

原
水

濁
度

の
Ｓ

Ｓ
換

算
係

数
－

1
.7

1
2
.0

8
2
.2

2
1
.9

2
1
.9

0
1
.9

7

汚
泥

濃
度

％
1
.0

0
.8

0
.8

0
.7

1
.0

0
.9

地
域

名
浄

水
場

名
諸

　
元

　
項

　
目

単
位

摘
要

8



別
紙

４
　

 汚
泥

発
生

量
に

関
す

る
運

転
実

績

上
・
工

の
別

実
績

値

公
称

施
設

能
力

H
1
6

H
1
7

H
1
8

H
1
9

H
2
0

平
均

東
三

河
豊

川
上

水
Ｑ

　
処

理
水

量
（
m

3
／

年
）

9
,5

7
4
,5

3
0

9
,2

0
5
,3

8
0

1
0
,9

0
1
,4

0
0

2
0
,3

4
7
,3

5
0

1
9
,9

9
3
,5

6
0

1
4
,0

0
4
,4

4
4

8
6
,0

0
0

原
水

濁
度

最
大

度
1
4
.3

8
.1

7
.4

6
.6

5
.2

8
.3

m
3
／

年
（
度

）
平

均
度

2
.7

2
.5

2
.3

2
.5

1
.9

2
.4

最
小

度
1
.2

0
.7

0
.4

0
.8

0
.6

0
.7

薬
品

注
入

率
注

入
日

数
（
日

）
日

3
6
5

3
6
5

3
6
5

3
6
6

3
6
5

3
6
5

（
m

g/
l）

注
入

量
t/

年
2
5
0
.4

5
2
5
3
.6

7
3
3
2
.2

6
6
3
8
.0

9
6
2
3
.3

3
4
1
9
.5

6

Ｐ
Ａ

Ｃ
最

大
m

g/
l

3
5
.1

3
7
.4

3
9
.7

3
7
.2

3
8
.2

3
7
.5

平
均

m
g/

l
2
6
.3

2
7
.6

3
0
.6

3
1
.4

3
1
.2

2
9
.4

最
小

m
g/

l
1
8
.7

1
9
.9

2
1
.2

2
5
.5

2
2
.5

2
1
.6

P
A

C
の

S
S
換

算
係

数
－

0
.1

6
8

0
.1

6
8

0
.1

6
8

0
.1

6
8

0
.1

6
8

P
A

C
由

来
D

S
t/

年
4
2
.0

8
4
2
.6

2
5
5
.8

2
1
0
7
.2

0
1
0
4
.7

2
7
0
.4

9

薬
品

注
入

率
注

入
日

数
（
日

）
日

4
1

1
2
2

4
2

2
2

3
6

5
3

（
m

g/
l）

注
入

量
(t

)
t/

年
1
1
.1

0
2
8
.0

0
1
0
.8

0
6
.8

5
2
5
.7

6
1
6
.5

0

粉
末

活
性

炭
最

大
m

g/
l

4
5
.4

1
5
.1

1
6
.8

1
3
.4

3
8
.1

2
5
.8

ﾄﾞ
ﾗ
ｲ

平
均

m
g/

l
1
0
.4

9
.1

8
.6

5
.7

1
3
.1

9
.4

最
小

m
g/

l
0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

活
性

炭
由

来
D

S
t/

年
5
.5

5
2
8
.0

0
1
0
.8

0
6
.8

5
2
5
.7

6
1
5
.3

9

Ｄ
Ｓ

　
汚

泥
発

生
量

（
D

S
T
／

年
）

t/
年

8
5
.0

9
9
2
.0

3
1
0
0
.6

5
1
7
9
.3

6
1
7
4
.8

4
1
2
6
.3

9

原
水

由
来

D
S

t/
年

3
7
.4

6
2
1
.4

1
3
4
.0

3
6
5
.3

1
4
4
.3

6
4
0
.5

1

原
水

濁
度

の
Ｓ

Ｓ
換

算
係

数
－

1
.4

5
0
.9

3
1
.3

6
1
.2

8
1
.1

7
1
.2

4

汚
泥

濃
度

％
1
.8

3
.0

2
.2

2
.1

2
.0

2
.2

（
注

記
）

＊
１

：
平

成
1
6
年

度
の

み
ウ

エ
ッ

ト
使

用
。

摘
要

地
域

名
浄

水
場

名
諸

　
元

　
項

　
目

単
位

*
1

9



別
紙

４
　

 汚
泥

発
生

量
に

関
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0
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0
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別紙5　年度別発生汚泥量・発生汚泥ケーキ量推計表

(1)脱水ケーキ

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42

(2011) (2012) (2013) (2014) (2015) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) (2024) (2025) (2026) (2027) (2028) (2029) (2030)

豊田 上水 処理水量(日平均) ― （m
3
/日） 166,600 168,400 170,200 170,200 170,200 170,200 170,200 170,200 170,200 170,200 170,200 170,200 170,200 170,200 170,200 170,200 170,200 170,200 170,200 170,200

汚泥濃度 （％） 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90

汚泥量 （m
3
/年） 26,420 26,706 26,991 26,991 26,991 26,991 26,991 26,991 26,991 26,991 26,991 26,991 26,991 26,991 26,991 26,991 26,991 26,991 26,991 26,991

汚泥ケーキ量 （wet-ｔ/年） 2,472 2,498 2,525 2,525 2,525 2,525 2,525 2,525 2,525 2,525 2,525 2,525 2,525 2,525 2,525 2,525 2,525 2,525 2,525 2,525

含水率 （％） 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

乾燥ケーキ量 （DS-t/年） 766 774 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783

幸田 上水 処理水量(日平均) ― （m
3
/日） 62,200 62,900 63,500 63,500 63,500 63,500 63,500 63,500 63,500 63,500 63,500 63,500 63,500 63,500 63,500 63,500 63,500 63,500 63,500 63,500

汚泥濃度 （％） 1.80 1.80 1.80 1.80 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50

汚泥量 （m3/年） 18,011 18,214 18,387 18,387 9,456 9,456 9,456 9,456 9,456 9,456 9,456 9,456 9,456 9,456 9,456 9,456 9,456 9,456 9,456 9,456

汚泥ケーキ量 （wet-ｔ/年） 1,081 1,093 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103

含水率 （％） 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

乾燥ケーキ量 （DS-t/年） 324 328 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331

安城 工水 処理水量(日平均) ― （m
3
/日） 154,600 155,900 157,100 157,100 157,100 157,100 157,100 157,100 157,100 157,100 157,100 157,100 157,100 157,100 157,100 157,100 157,100 157,100 157,100 157,100

汚泥濃度 （％） 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10

汚泥量 （m3/年） 11,087 11,180 11,266 11,266 11,266 11,266 11,266 11,266 11,266 11,266 11,266 11,266 11,266 11,266 11,266 11,266 11,266 11,266 11,266 11,266

汚泥ケーキ量 （wet-ｔ/年） 2,128 2,145 2,162 2,162 2,162 2,162 2,162 2,162 2,162 2,162 2,162 2,162 2,162 2,162 2,162 2,162 2,162 2,162 2,162 2,162

含水率 （％） 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63

乾燥ケーキ量 （DS-t/年） 787 794 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

豊橋 上水 処理水量(日平均) ― （m
3
/日） 72,300 72,700 73,200 73,700 74,200 74,200 74,200 74,200 74,200 74,200 74,200 74,200 74,200 74,200 74,200 74,200 74,200 74,200 74,200 74,200

汚泥濃度 （％） 0.90 0.90 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50

汚泥量 （m3/年） 40,876 41,101 14,898 15,000 15,102 15,102 15,102 15,102 15,102 15,102 15,102 15,102 15,102 15,102 15,102 15,102 15,102 15,102 15,102 15,102

汚泥ケーキ量 （wet-ｔ/年） 1,226 1,233 1,242 1,250 1,258 1,258 1,258 1,258 1,258 1,258 1,258 1,258 1,258 1,258 1,258 1,258 1,258 1,258 1,258 1,258

含水率 （％） 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

乾燥ケーキ量 （DS-t/年） 368 370 372 375 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378

豊川 上水 処理水量(日平均) ― （m
3
/日） 52,700 53,000 53,400 53,800 54,100 54,100 54,100 54,100 54,100 54,100 54,100 54,100 54,100 54,100 54,100 54,100 54,100 54,100 54,100 54,100

汚泥濃度 （％） 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30

汚泥量 （m3/年） 8,600 8,650 8,715 8,780 8,829 8,829 8,829 8,829 8,829 8,829 8,829 8,829 8,829 8,829 8,829 8,829 8,829 8,829 8,829 8,829

汚泥ケーキ量 （wet-ｔ/年） 733 737 742 748 752 752 752 752 752 752 752 752 752 752 752 752 752 752 752 752

含水率 （％） 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73

乾燥ケーキ量 （DS-t/年） 198 199 200 202 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203

合計 上水 （m
3
/日） 353,800 357,000 360,300 361,200 362,000 362,000 362,000 362,000 362,000 362,000 362,000 362,000 362,000 362,000 362,000 362,000 362,000 362,000 362,000 362,000

（脱水ケーキ） 工水 （m
3
/日） 154,600 155,900 157,100 157,100 157,100 157,100 157,100 157,100 157,100 157,100 157,100 157,100 157,100 157,100 157,100 157,100 157,100 157,100 157,100 157,100

発生汚泥 汚泥量 （m3/年） 104,994 105,851 80,257 80,424 71,644 71,644 71,644 71,644 71,644 71,644 71,644 71,644 71,644 71,644 71,644 71,644 71,644 71,644 71,644 71,644

汚泥ケーキ量 （wet-ｔ/年） 7,640 7,706 7,774 7,788 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800

乾燥ケーキ量 （DS-t/年） 2,443 2,465 2,487 2,491 2,494 2,494 2,494 2,494 2,494 2,494 2,494 2,494 2,494 2,494 2,494 2,494 2,494 2,494 2,494 2,494

(2)天日乾燥床ケーキ

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42

(2011) (2012) (2013) (2014) (2015) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) (2024) (2025) (2026) (2027) (2028) (2029) (2030)

豊橋南部 上水 処理水量(日平均) ― （m
3
/日） 52,700 53,000 53,400 53,800 54,100 54,100 54,100 54,100 54,100 54,100 54,100 54,100 54,100 54,100 54,100 54,100 54,100 54,100 54,100 54,100

汚泥ケーキ量 （wet-ｔ/年） 754 758 764 770 774 774 774 774 774 774 774 774 774 774 774 774 774 774 774 774

含水率 （％） 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

乾燥ケーキ量 （DS-t/年） 151 152 153 154 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155

工水 処理水量(日平均) ― （m
3
/日） 27,700 27,800 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900

汚泥ケーキ量 （wet-ｔ/年） 273 273 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274

含水率 （％） 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

乾燥ケーキ量 （DS-t/年） 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

蒲郡 工水 処理水量(日平均) ― （m
3
/日） 11,200 11,600 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

汚泥ケーキ量 （wet-ｔ/年） 134 139 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144

含水率 （％） 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

乾燥ケーキ量 （DS-t/年） 27 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

合計 上水 （m
3
/日） 52,700 53,000 53,400 53,800 54,100 54,100 54,100 54,100 54,100 54,100 54,100 54,100 54,100 54,100 54,100 54,100 54,100 54,100 54,100 54,100

（天日乾燥床 工水 （m
3
/日） 38,900 39,400 39,900 39,900 39,900 39,900 39,900 39,900 39,900 39,900 39,900 39,900 39,900 39,900 39,900 39,900 39,900 39,900 39,900 39,900

ケーキ） 汚泥ケーキ量 （wet-ｔ/年） 1,161 1,170 1,182 1,188 1,192 1,192 1,192 1,192 1,192 1,192 1,192 1,192 1,192 1,192 1,192 1,192 1,192 1,192 1,192 1,192

乾燥ケーキ量 （DS-t/年） 232 234 236 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238

（注)  1) 各浄水場の処理水量は、H11～H20の実績値を基に時系列トレンドにより処理水量を推計した。  2) 汚泥濃度及び含水率は，浄水場毎の過去5年間の実績を平均して設定した。 　　　　3) 幸田浄水場ならびに豊橋浄水場の汚泥濃度は、汚泥濃度の改善を前提として計画した。

平成27年度に汚
泥濃度を改善

平成25年度に汚
泥濃度を改善

発生汚泥ケーキ

発生汚泥ケーキ

発生汚泥ケーキ

発生汚泥ケーキ

処理水量(日平均)

備      考

発生汚泥ケーキ

浄水場名 区分 種 別 項 目

発生汚泥ケーキ

発生汚泥

発生汚泥ケーキ

単 位

処理水量(日平均)

発生汚泥

発生汚泥ケーキ

発生汚泥

発生汚泥ケーキ

発生汚泥

浄水場名 区分 種 別 単 位 備      考

発生汚泥

発生汚泥ケーキ

項 目
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別紙７ 浄水場汚泥濃度月報 　；単位（％）

豊田浄水場（上水）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
1 3.8 2.6 2.6 3.4 5.2 3.9 3.5 3.4 3.5 2.6 3.4 2.8 3.2 2.8 3.0 3.1 3.3 2.9 2.9 2.7 3.0 3.9 2.9 1.9 1.9
2 1.3 2.7 3.9 4.7 2.8 2.7 3.5 5.1 4.5 2.8 3.2 2.5 3.5 2.7 2.4 3.1 2.8 3.0 3.7 3.0 2.8 2.1 1.9 1.8
3 3.9 4.9 2.6 5.3 4.4 3.3 3.5 2.9 3.0 3.0 2.9 3.0 3.0 2.8 2.7 3.0 3.8 3.0 1.9 1.6
4 2.8 4.1 2.8 2.7 3.5 5.3 4.5 3.4 3.1 2.9 2.5 3.4 3.1 2.9 2.9 2.9 2.8 3.1 3.9 2.7 2.0
5 1.6 3.8 3.9 2.8 3.6 4.7 4.2 2.8 3.4 2.7 3.2 2.8 2.6 3.1 3.0 2.7 2.8 3.0 3.7 2.0 1.9 1.7 1.5
6 1.0 4.0 3.8 2.6 2.7 5.1 5.0 2.6 2.8 2.8 2.7 3.5 3.2 3.0 2.8 3.1 2.9 2.7 2.8 3.7 3.3 2.2 2.0 1.5
7 1.4 3.2 3.9 3.7 2.6 2.7 5.2 4.9 3.1 3.5 2.8 3.1 2.9 2.6 2.6 3.3 2.8 2.9 2.7 2.8 3.1 3.8 3.4 2.6 2.1 1.9
8 3.0 4.0 2.5 2.6 4.0 5.2 4.7 4.2 3.1 3.1 2.7 3.3 2.8 2.9 2.7 3.2 3.3 2.8 2.9 3.2 3.6 3.3 2.7 2.0 1.8 1.4
9 1.1 4.0 4.1 2.5 2.6 4.4 5.1 4.2 2.8 3.3 2.7 3.4 3.2 2.6 2.6 3.0 3.3 3.2 2.6 3.1 3.7 3.3 2.7 2.2 2.1 1.9
10 1.2 2.6 4.0 3.5 2.5 4.5 5.2 4.3 3.9 3.3 3.3 2.8 3.0 2.9 3.2 2.7 2.8 3.3 3.8 3.5 2.6 2.0 1.8 1.5
11 3.2 3.6 2.4 4.5 5.1 4.9 3.3 2.5 3.9 3.1 2.8 3.1 2.8 2.6 3.0 2.9 3.0 3.1 2.8 3.3 3.7 3.2 2.5 1.9 2.0
12 1.2 1.5 3.9 3.3 2.6 4.5 4.7 4.2 3.2 3.2 3.7 2.7 3.2 2.9 2.8 2.6 2.6 3.6 3.0 3.2 2.6 2.8 3.2 3.7 3.4 1.9 2.0 1.7
13 3.9 3.4 2.5 2.6 5.1 4.8 2.8 2.8 3.2 3.2 3.2 3.4 2.7 2.8 3.0 2.7 2.8 3.8 3.4 2.5 2.1 1.8 1.7 1.5
14 1.1 1.6 3.2 3.8 2.7 2.7 4.7 4.3 4.3 2.9 3.3 3.0 2.8 3.3 2.9 2.8 3.1 3.1 2.9 2.7 2.8 3.4 3.7 3.4 2.5 2.0 1.9
15 3.0 3.9 3.0 2.7 4.6 5.2 4.2 4.0 3.2 2.6 3.0 3.1 2.7 2.6 2.9 3.2 2.6 2.8 3.6 3.6 2.5 1.6 1.8 1.9 1.5
16 1.2 3.3 4.0 3.4 2.7 2.7 4.9 4.7 4.1 3.2 2.4 2.9 3.1 3.2 2.4 3.2 2.9 3.1 2.7 3.5 3.7 3.3 2.4 2.0 1.9 1.7
17 1.7 3.7 4.0 4.0 2.4 5.0 5.0 4.2 3.9 3.6 3.9 3.2 3.0 3.1 2.9 2.3 2.5 3.1 3.0 3.1 2.6 2.8 3.5 3.7 3.4 2.4 1.8 1.8 1.5
18 3.8 3.8 2.7 2.7 5.1 4.7 4.2 4.0 3.4 2.7 3.6 2.8 2.9 2.8 2.7 2.9 2.9 3.1 2.9 3.5 3.2 2.3 2.0 1.9
19 1.1 1.7 3.2 2.8 5.2 3.6 3.8 3.1 2.9 2.9 2.2 2.5 3.0 3.1 2.6 3.0 3.5 3.9 3.1 1.9 2.0 1.8 1.4
20 3.9 3.1 2.8 4.7 4.6 2.8 3.7 2.5 3.7 2.9 3.1 2.9 2.9 3.0 2.9 2.7 2.9 3.7 3.3 2.3 2.1 1.9 1.7 1.4
21 1.2 1.7 4.1 4.3 3.5 2.6 2.8 4.3 4.2 3.9 2.7 3.7 3.3 2.9 2.2 2.5 2.8 2.7 2.9 3.6 3.8 3.0 2.4 2.1 1.8
22 3.2 4.1 2.6 2.9 5.0 4.7 4.7 3.6 2.7 2.5 2.6 3.4 2.8 3.3 2.8 2.2 3.1 3.1 2.6 2.9 3.8 3.6 2.3 1.9 1.8 1.5
23 1.3 3.9 4.0 3.2 2.9 3.7 3.1 3.5 2.9 2.7 2.9 3.0 3.1 2.7 3.7 3.6 3.1 2.3 2.1 2.0 1.6
24 2.2 4.4 4.0 3.0 2.7 5.2 3.7 2.7 3.0 3.4 2.3 3.0 3.1 2.8 1.9 3.5 3.1 2.9 2.9 3.1 2.7 2.9 3.7 3.6 3.3 2.4 1.9 1.9 1.4
25 4.3 3.3 2.7 3.1 5.5 4.3 4.0 2.7 3.5 2.7 3.4 2.9 2.8 2.9 3.1 3.1 3.1 3.0 3.8 3.2 3.1 2.1 2.0 1.8
26 1.2 2.2 4.2 3.2 3.1 5.2 4.3 2.5 3.5 3.6 3.7 2.9 3.2 2.8 2.2 2.7 2.9 3.0 3.1 2.7 2.9 3.7 3.3 3.0 1.9 1.9 2.5 1.5
27 4.1 3.1 2.5 3.0 3.9 4.4 2.4 3.7 2.8 3.2 2.9 3.0 3.0 2.8 2.9 3.4 3.2 2.3 1.8 1.8 1.9 1.4
28 1.0 2.2 4.4 4.1 3.1 2.6 3.1 5.3 4.2 2.8 2.8 2.8 2.7 3.5 3.3 2.8 2.3 3.2 2.8 2.9 3.1 2.8 3.0 3.7 2.9 3.0 2.2 1.9 1.6
29 4.1 4.0 2.7 3.1 5.1 4.4 2.7 3.6 2.8 3.1 2.7 3.1 3.0 2.7 2.9 3.9 3.3 2.2 1.9 1.4
30 1.1 4.0 4.1 2.8 2.7 3.2 5.4 3.2 3.0 2.5 3.6 2.8 3.2 2.6 3.2 2.8 3.0 3.0 2.8 3.7 3.2 3.0 2.0 1.8
31 2.6 4.2 2.6 3.1 3.4 2.9 2.7 2.9 2.9 2.9 3.7 3.1 1.9 1.4

平均 1.2 1.8 3.5 4.0 3.5 2.6 2.8 4.6 4.9 4.3 3.9 3.2 3.4 2.9 3.4 2.9 3.1 3.1 3.1 2.9 2.5 2.7 3.1 2.9 3.0 3.0 3.0 3.1 2.7 2.9 3.4 3.6 3.2 2.5 2.0 1.9 1.8 1.5 2.6
最小 1.0 1.0 2.6 3.8 2.6 2.4 2.6 3.4 3.7 2.7 2.5 2.7 1.0 2.5 2.8 2.3 2.5 2.8 2.7 2.7 1.9 2.4 2.7 2.7 2.8 1.9 2.8 2.9 2.6 2.7 3.0 2.9 3.0 2.0 1.6 1.8 1.6 1.4 1.4
最大 1.6 2.6 4.4 4.3 4.9 3.0 3.2 5.5 5.3 5.0 4.5 3.6 5.5 3.4 3.9 3.5 3.7 3.5 3.3 3.2 2.9 3.4 3.6 3.2 3.3 3.9 3.1 3.2 2.9 3.0 3.9 3.9 3.5 3.0 2.2 2.1 2.5 1.8 3.9

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
1 1.9 2.2 4.2 4.4 3.5 3.8 2.7 3.3 2.3 2.5 3.7 2.8 3.2 2.8 2.3
2 1.5 2.7 4.3 3.6 3.3 3.0 2.2 2.0 2.2 2.5 3.6 3.0 3.1 2.4 2.6
3 2.9 4.3 4.4 3.6 3.0 2.2 2.1 2.5 3.0 3.1 2.1
4 1.5 2.2 2.9 4.6 4.5 3.5 2.7 2.8 2.0 1.9 2.3 2.5 3.6 2.8 3.0 2.8 2.6 2.4
5 2.3 2.8 4.1 3.7 3.3 2.7 3.3 3.2 2.1 2.3 2.5 3.7 2.8 2.6
6 1.6 2.8 4.7 4.0 3.8 2.8 3.0 2.0 2.2 3.6 3.3 3.0 2.7 2.3 2.4 2.3
7 2.0 2.2 2.8 4.7 4.8 3.3 2.5 3.2 2.8 2.0 2.0 2.4 3.6 3.1 2.6 2.8
8 2.3 4.9 4.2 3.2 2.6 3.1 3.1 2.0 2.5 3.6 3.1 2.9 2.4 2.3
9 1.7 2.0 2.7 4.9 3.6 3.6 2.9 2.2 2.1 2.3 2.8 3.6 3.1 2.9 2.8 2.3 2.4
10 2.9 4.8 4.0 3.7 3.3 2.6 2.0 2.4 2.9 3.2 2.9 2.5 2.3
11 1.6 1.9 2.2 2.8 5.0 4.5 3.9 2.4 1.8 2.4 2.9 3.5 3.2 2.9 2.6 2.3
12 2.4 2.7 4.4 3.7 3.0 2.7 2.0 2.2 2.4 3.1 3.4 3.2 2.4 2.5 2.2
13 1.7 2.5 2.8 5.0 3.9 3.5 2.3 3.2 2.3 3.4 3.1 2.4 2.7 2.2
14 2.0 2.5 2.7 5.1 4.2 2.8 2.8 2.2 1.9 2.1 3.1 3.6 2.9 2.4 2.2 2.6
15 2.4 5.1 3.9 4.0 3.0 2.5 2.6 2.1 3.1 3.4 3.0 2.3
16 1.8 2.0 4.9 3.8 2.8 2.9 2.0 2.1 2.3 3.2 3.2 3.0 3.0 2.2 2.7 2.2
17 2.7 5.0 3.8 3.3 2.5 1.8 2.4 3.2 3.4 3.0 2.5
18 1.7 3.4 2.9 5.0 3.7 4.2 2.8 2.7 1.9 2.4 3.0 3.4 3.3 3.0 2.3 2.2 2.4 2.1
19 2.9 2.9 3.7 3.8 2.9 2.5 2.4 1.8 2.2 2.3 3.3 3.4 3.0 2.3
20 1.8 2.9 2.8 4.9 3.7 2.7 3.5 2.2 2.3 3.3 3.3 3.0 2.4 2.2 2.3
21 2.1 2.7 5.0 3.4 3.1 2.5 2.7 2.4 1.9 3.3 3.0 2.2
22 2.7 5.0 3.5 3.5 2.7 2.8 3.8 2.5 2.2 3.5 3.5 3.4 3.1 2.3 2.2 2.5
23 1.9 2.1 3.2 4.8 4.0 3.7 2.6 1.9 2.2 2.4 3.5 3.4 3.0 1.8
24 3.3 4.7 3.7 2.6 3.7 2.2 2.4 3.5 3.2 2.9 2.3 2.3
25 1.8 2.1 3.4 4.4 3.4 2.6 3.8 2.3 1.9 2.5 3.5 3.3 3.5 3.1 2.3
26 3.0 3.6 3.5 3.4 2.5 2.7 3.4 2.3 2.0 2.2 2.5 3.4 3.6 3.3 2.4 2.3 2.6 2.2
27 1.9 3.0 3.6 4.7 3.4 3.1 2.6 2.2 2.4 3.0 3.1 2.9 2.4
28 2.1 2.9 3.6 4.5 3.5 2.6 2.8 3.3 2.3 1.9 1.9 2.2 3.5 2.8 2.9 2.2 2.9 2.5
29 2.9 4.6 3.5 3.8 3.5 2.3 2.2 3.6 3.0 3.1 3.0 2.2
30 2.2 4.1 4.8 3.6 3.1 2.0 2.2 2.4 3.5 2.9 3.2 2.9 2.7
31 4.2 4.6 3.5 2.9 1.9 3.5 2.8

平均 1.7 2.0 2.6 3.1 4.8 3.9 3.7 3.1 2.6 3.4 2.8 2.1 3.0 2.0 2.2 2.3 3.1 3.4 3.1 3.0 2.4 2.3 2.8 2.4 2.3 2.6 4.9 ～ 1.2 2.9
最小 1.5 1.9 2.2 2.7 4.2 3.4 3.4 2.5 2.3 2.9 2.3 1.8 1.5 1.8 2.0 2.1 2.4 2.8 2.8 2.8 2.2 2.1 2.6 2.2 1.8 1.8 4.2 ～ 1
最大 1.9 2.2 3.4 4.2 5.1 4.8 4.2 3.8 3.0 3.8 3.5 2.4 5.1 2.2 2.2 2.5 3.6 3.7 3.5 3.2 2.8 2.5 2.9 2.7 2.6 3.7 5.5 ～ 1.6

H18年
度

H20年
度

H19年
度

平成17年度
平成17年 平成18年

平成18年度
平成18年

濃度変動幅 平均値

日付
平成19年度 平成20年度

平成19年 平成20年 平成20年 平成21年

5年間集計

日付 平成19年
平成16年度

平成16年 平成17年
H16年

度
H17年

度
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別紙７ 浄水場汚泥濃度月報 　；単位（％）

幸田浄水場（上水）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
1 2.5 2.0 2.3 2.0 2.0 1.3 1.4 1.4 1.4 2.4 1.1 1.2 1.8 2.5 2.0 1.5 1.3 2.1
2 1.2 2.4 1.8 1.7 1.9 2.4 1.4 2.2 1.8 1.3 1.8 3.0 2.1 2.0
3 1.9 1.3 1.2 1.3 2.2 2.2 1.3 1.1 2.2 2.8 2.1
4 2.4 1.6 2.2 1.6 2.2 1.6 1.4 1.8 3.0 2.1 2.6 1.3 1.7 2.0
5 1.2 1.8 1.9 1.7 2.2 1.7 1.6 1.2 1.9 2.1 2.2 1.8
6 1.8 1.9 1.5 1.8 1.2 1.2 1.6 1.5 1.2 1.4 1.1 1.5 1.2 2.0 2.1 2.4 1.5 1.3 2.0
7 1.2 1.7 2.4 1.8 1.8 1.2 1.6 2.0 1.5 1.7 1.8 1.2 2.1 2.8 1.8 1.9
8 2.1 2.0 1.8 1.7 1.4 1.4 1.6 1.9 1.2 1.7 1.8 2.9 2.1 1.3 1.4
9 1.1 1.9 1.9 2.0 1.7 1.2 1.4 1.8 1.5 2.0 1.8 1.3 1.5 2.2 2.9 1.7 2.2 2.0
10 1.8 2.0 2.2 1.6 2.1 2.1 2.0 0.9 1.1 1.2 2.0 2.0 2.4 1.4 1.9
11 2.5 2.1 1.2 1.5 1.4 1.9 1.9 1.8 1.7 2.0 3.0 2.1 2.5 1.4 1.6
12 1.3 1.8 1.7 2.1 2.3 1.9 2.0 1.0 1.1 2.3 1.9 2.0 1.9
13 1.8 2.0 1.6 2.4 1.1 1.0 1.4 1.9 1.3 2.2 1.5 0.9 1.2 1.3 2.0 2.4 1.4 2.2
14 1.1 1.7 2.0 1.9 2.7 1.0 1.3 1.7 1.7 1.3 1.2 2.0 2.2 2.9 1.5 1.9
15 1.9 1.8 2.7 1.9 1.2 1.3 1.4 2.7 1.9 1.1 1.3 1.2 2.2 1.9 1.7 1.9 2.1
16 1.3 2.1 2.0 1.2 1.8 2.1 2.1 1.8 1.5 0.9 1.3 1.8 1.9 2.0 2.3 2.0
17 2.0 1.9 2.3 2.1 1.7 1.2 1.0 2.0 1.6 1.8 1.3 1.3 1.4 1.1 2.6 1.5 1.7
18 2.3 2.6 2.4 1.4 2.1 1.2 1.3 2.1 2.3 2.6 2.1 1.4
19 1.4 2.6 1.6 1.0 2.0 2.7 1.8 1.4 1.2 0.9 1.1 2.1 1.7 2.5 1.9 2.0 2.2 2.2
20 2.3 2.1 2.6 1.8 1.3 1.0 1.3 2.0 1.6 3.1 2.1 1.2 1.3 2.1 2.0 1.4 1.6 2.4
21 1.3 1.9 2.7 2.2 1.9 0.9 1.1 3.1 2.9 1.4 1.5 1.1 1.3 1.8 2.4 2.5 2.2
22 2.0 2.1 1.9 1.5 1.1 1.9 1.3 1.5 3.1 1.7 1.2 1.2 2.0 2.1 1.4 1.5 2.2 2.2
23 1.3 2.8 2.5 1.5 1.5 1.0 1.8 2.0 2.0 2.2 2.4
24 2.2 1.9 1.7 2.2 1.5 1.1 1.0 1.5 1.5 1.6 1.4 1.4 1.2 1.3 1.4 1.8 2.3 1.4 1.9
25 2.3 1.9 2.0 1.7 1.4 1.4 2.4 0.9 2.0 2.1 1.7 1.4
26 1.2 2.5 2.5 1.4 1.6 2.5 1.7 2.6 1.7 1.6 2.1 1.8 2.2 2.2 1.9 2.1 2.2
27 2.4 2.4 2.0 1.9 1.2 1.4 1.5 1.6 1.1 1.2 1.2 1.8 1.3 1.6
28 1.4 2.6 1.9 2.0 2.4 2.1 2.5 1.4 2.2 2.2 1.8 1.5 1.8 2.0 2.3 2.1 2.1 2.0 2.2
29 2.0 1.8 1.4 1.7 2.4 1.8 1.3 2.0 2.6 1.3 2.0
30 1.6 1.9 1.9 1.9 1.6 1.4 2.4 1.4 0.9 2.2 2.1 1.7 1.3 1.7
31 2.6 2.2 1.7 2.1 1.8 1.1 1.7 2.3 1.9

平均 1.3 2.1 2.1 2.1 2.1 1.9 2.2 1.7 1.2 1.2 1.5 1.8 1.8 1.4 1.8 1.5 2.3 1.9 2.2 1.6 1.6 1.3 0.9 1.3 1.2 1.6 1.3 2.0 1.9 2.2 2.6 2.1 2.2 1.4 1.4 1.9 2.1 2.1 1.9
最小 1.1 1.7 1.9 1.7 1.5 1.6 1.8 1.4 1.1 0.9 1.1 1.4 0.9 1.2 1.4 1.2 1.4 1.6 1.7 1.3 1.3 1.0 0.9 1.1 1.1 0.9 1.1 1.7 1.7 2.0 2.0 1.9 1.7 1.3 1.3 1.6 1.8 1.7 1.1
最大 1.6 2.6 2.5 2.8 2.6 2.3 2.7 2.1 1.3 2.1 2.5 2.4 2.8 1.6 2.1 1.7 3.1 2.4 2.9 2.2 1.8 1.8 1.1 1.5 1.4 3.1 1.8 2.3 2.2 2.5 3.0 2.6 2.8 1.7 1.6 2.2 2.2 2.4 3.0

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
1 1.9 2.5 2.5 2.3 2.4 1.8 1.5 3.0
2 1.7 1.9 2.2 2.0 1.3 1.7 1.9 1.2 1.5
3 1.8 2.3 2.4 1.6 2.1 1.4 1.7 2.3 1.5 2.2 2.6
4 2.5 1.1 1.3 1.9 2.6 2.0 2.4 1.2 1.5
5 1.8 2.6 2.2 1.7 1.9 2.0 1.3 1.8 1.7 2.5 2.4
6 1.8 2.6 2.3 2.4 2.1 2.0 2.3 2.4 1.3 1.5
7 2.1 2.4 2.6 1.9 1.6 1.0 1.1 1.0 2.1 1.3 1.6 2.9 2.3
8 2.5 2.7 3.1 1.9 1.8 2.3 1.9
9 1.8 2.0 2.4 1.8 1.5 1.4 1.8 2.3 3.1 1.8 1.2 1.4
10 1.9 2.0 2.2 2.7 2.2 1.0 1.0 1.8 3.0 2.7 2.4 2.3 1.5
11 2.5 1.7 1.5 2.3 2.9 1.7 1.4
12 1.6 2.9 2.3 2.2 1.5 1.0 2.0 1.9 2.3 2.9 2.6 1.8 1.3
13 1.7 2.6 2.3 2.7 1.1 2.3 1.9 1.6 1.5
14 1.9 2.3 2.8 2.2 1.6 1.8 1.5 2.1 2.8 2.2 2.4
15 2.2 2.3 2.6 1.5 1.2 0.9 2.8 1.7 1.5 1.4
16 1.7 2.0 1.5 2.1 2.0 2.7 2.2 1.3 1.4
17 2.0 2.2 2.7 1.4 1.1 1.2 1.7 2.2 2.8 2.7 2.2 1.8
18 1.8 2.3 2.2 2.3 2.3 1.2 1.5 1.4 2.2 2.7 1.6 1.6 1.5
19 2.4 2.2 2.3 1.3 2.0 1.4 1.6 2.0 2.2 2.6 2.2 1.5 1.4
20 1.8 2.3 2.2 2.8 1.3 2.3 1.7 2.4 1.3
21 2.3 2.9 2.0 1.8 1.1 1.3 1.5 1.4 2.1 2.7 2.3 1.5
22 1.9 2.2 2.6 1.1 2.1 1.4 2.6 1.6 2.7 1.5
23 1.8 2.5 2.0 1.5 2.2 2.4 2.5 2.3 2.1 1.3
24 2.4 2.3 2.2 1.1 1.5 2.4 2.7 3.5 1.5
25 1.9 2.6 2.3 2.3 2.0 1.2 1.0 1.4 1.5 1.5 2.2 1.6 3.1 2.7 1.3 1.4
26 2.3 2.3 2.0 1.6 1.4 2.3 2.4 2.5 2.2 1.5
27 1.9 2.2 2.4 2.5 2.1 2.5 1.7 2.5 1.5 1.2
28 2.6 2.3 1.0 1.1 1.6 1.6 2.0 2.0 2.7 2.4 1.4
29 3.1 1.9 2.1 1.1 1.5 2.0 1.5 3.0
30 2.5 2.5 1.7 2.0 2.3 2.1 2.3 2.4 1.3
31 2.4 2.6 1.7 1.4 1.1 1.5 2.9

平均 1.8 2.3 2.4 2.3 2.5 2.1 1.6 1.7 1.1 1.1 1.4 1.7 1.8 1.5 2.0 2.2 2.6 1.7 2.4 2.5 2.4 1.9 1.7 1.4 1.4 2.0 2.6 ～ 0.9 1.8
最小 1.6 1.9 1.9 2.0 1.7 1.6 1.1 1.5 1.0 1.0 0.9 1.4  1.3 1.6 1.9 2.0 1.5 1.5 2.2 2.2 1.5 1.4 1.2 1.2 1.2 2.2 ～ 0.9
最大 1.9 3.1 2.9 2.6 2.9 2.3 2.3 2.0 1.4 1.2 2.1 2.1 3.1 1.7 2.3 2.5 3.1 2.0 3.1 3.5 2.7 3.0 2.4 2.1 1.5 3.5 3.5 ～ 1.1

日付 平成18年 平成19年
平成16年度

平成16年 平成17年

濃度変動幅 平均値

日付
平成19年度 平成20年度

平成19年 平成20年 平成20年 平成21年

5年間集計

H18年
度

H16年
度

H19年
度

H17年
度

H20年
度

平成17年度
平成17年 平成18年

平成18年度
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別紙７ 浄水場汚泥濃度月報 　；単位（％）

安城浄水場（工水）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
1 5.3 6.4 6.6 6.0 5.5 4.6 7.3 7.9 6.8 6.2 7.7 8.1 9.5 10.4 8.6 9.8 4.5 4.2 5.9 7.2 8.5 6.2 5.4 6.1 4.6
2 5.8 6.5 6.8 6.0 6.1 6.4 8.0 7.5 6.7 6.3 7.5 10.0 10.4 9.8 9.7 4.6 6.5 6.8 9.0 6.5 6.2 5.1
3 6.0 6.3 6.0 7.5 7.1 6.4 6.8 10.0 9.4 4.7 6.0 6.4 7.0 8.5
4 6.7 6.5 5.3 5.3 6.7 9.0 6.4 7.8 7.5 10.5 8.6 8.5 5.4 6.0 7.0 7.2 8.7 8.3 9.6 5.8
5 5.8 6.4 6.0 4.5 6.3 8.4 6.2 8.6 11.2 10.3 9.4 9.9 5.4 5.9 6.3 6.5 9.0 8.5 5.2 5.5 6.7 6.5
6 5.4 5.2 7.2 5.9 5.9 4.5 7.5 7.6 4.8 7.2 7.8 8.4 10.2 10.5 10.2 5.5 4.7 6.1 5.8 6.2 6.5 9.0 8.4 7.1 7.3 5.2 4.6
7 4.9 5.8 6.7 6.9 5.4 4.7 5.9 7.1 7.3 7.4 5.7 7.9 8.0 9.5 9.9 8.6 10.0 4.7 6.0 6.0 6.2 6.7 7.4 8.7 6.8 9.5 6.0 4.6
8 5.2 6.2 7.3 5.5 4.3 5.6 6.1 7.0 6.2 5.8 7.1 8.3 10.1 10.8 9.8 9.7 4.8 6.0 6.0 7.9 8.2 5.5 9.4 5.7 4.7
9 5.3 7.2 7.0 5.9 5.3 5.6 6.2 6.7 6.3 7.2 7.9 10.4 10.6 9.8 9.8 4.8 5.9 4.5 6.2 7.7 6.1 6.4 5.7 4.6
10 5.8 6.2 6.6 5.2 6.8 5.8 7.5 6.1 6.9 8.1 10.2 8.3 5.5 5.8 6.1 5.6 6.8 7.6 8.1 6.2 5.6
11 5.8 7.0 6.7 6.0 7.8 6.2 6.2 7.0 8.4 11.5 10.0 8.3 5.6 6.2 5.0 6.7 8.0 8.3 8.0 9.4 5.4
12 5.3 5.5 7.2 6.4 4.4 6.3 7.7 4.8 7.0 8.5 10.0 10.1 8.8 9.7 5.5 6.2 5.0 6.3 6.3 9.4 7.8 9.2 5.4 6.5
13 5.3 5.8 7.4 6.3 5.1 4.3 5.8 8.2 6.1 7.1 7.2 8.6 9.3 10.5 9.4 5.4 5.8 5.3 6.2 6.8 8.9 7.8 9.5 8.7 6.9 4.8
14 4.9 5.7 7.0 7.5 5.0 4.4 5.9 7.6 7.0 7.5 5.9 6.3 9.0 9.6 9.2 8.0 8.7 5.6 3.8 6.2 6.4 7.7 8.7 9.4 8.4 5.1 4.5
15 5.4 6.6 7.5 5.2 4.0 6.0 8.3 6.9 6.5 6.6 8.2 8.9 11.4 10.0 8.3 8.3 5.6 6.0 5.9 8.5 8.7 7.2 6.9 5.6 4.9
16 4.4 7.2 7.3 6.4 5.0 6.4 7.9 6.6 5.1 8.3 10.0 8.4 6.5 7.6 5.2 5.6 6.5 5.8 7.8 8.6 9.3 6.6 5.3 4.8
17 5.7 7.1 6.1 5.1 6.0 7.7 8.0 7.4 6.5 7.9 10.0 9.0 8.2 5.3 5.6 4.4 6.2 8.8 8.5 7.5 5.5
18 6.1 6.7 6.3 4.1 5.8 7.9 6.7 6.5 7.6 11.7 9.2 8.2 5.0 4.4 5.4 6.5 7.9 8.3 8.1 5.0
19 4.4 8.9 6.0 3.9 5.6 7.5 8.3 8.9 10.9 10.2 7.2 4.9 4.1 5.4 5.6 6.5 9.1 8.2 7.5 5.0 6.9 6.3
20 4.9 8.3 6.8 6.6 4.1 7.1 8.0 8.2 7.7 9.2 9.2 10.4 7.0 4.7 5.6 4.3 6.2 6.6 8.9 8.0 7.4 7.2 5.1 5.0
21 4.6 8.9 6.7 7.2 5.0 4.0 6.5 7.5 6.5 6.5 8.4 9.2 10.1 9.8 8.0 6.9 4.2 6.2 6.8 7.9 8.6 9.2 6.6 5.5
22 5.0 7.0 7.2 5.3 4.4 5.2 6.2 6.4 6.8 6.5 6.6 9.3 10.1 8.8 8.6 6.5 5.9 6.6 6.1 8.6 7.9 9.1 6.2 6.9 4.7 5.9
23 3.3 6.7 6.9 5.9 8.2 6.7 7.2 8.4 10.3 4.8 6.0 6.6 6.0 8.6 7.8 5.9 4.9 5.0
24 9.0 6.9 6.6 5.3 5.4 7.0 7.4 5.8 5.0 7.4 8.1 11.1 9.3 8.4 4.6 5.8 4.0 5.5 6.6 8.1 7.4 9.4 6.2
25 6.2 6.6 6.2 4.5 5.7 7.1 6.6 6.5 6.5 7.2 9.4 10.4 10.1 8.7 4.6 4.9 5.6 6.7 8.4 9.0 7.1 6.7 5.6
26 4.7 6.1 6.4 6.2 4.2 8.0 6.1 7.4 9.4 11.3 9.8 9.6 6.0 4.6 4.4 6.7 6.0 6.5 9.1 7.0 6.4 5.6 6.7 6.0
27 4.6 6.2 6.9 6.0 5.9 4.4 6.7 7.8 5.9 7.5 8.3 9.5 10.1 9.4 5.8 4.6 5.6 4.2 6.0 6.8 8.1 7.1 9.5 5.5 4.9 5.1
28 4.9 6.0 6.7 6.4 5.6 4.4 6.7 9.5 7.6 7.0 5.7 7.0 9.3 10.2 9.0 8.9 5.4 6.1 4.1 6.1 6.4 8.7 8.2 7.6 5.8 5.1 5.0
29 6.6 6.5 5.4 4.9 6.6 8.4 9.4 10.7 8.9 9.3 6.0 6.5 6.7 8.8 9.1 7.3 6.8 5.1
30 5.2 6.8 6.2 5.8 5.3 9.5 4.5 7.7 8.2 10.2 10.0 9.6 4.5 6.0 6.1 6.2 8.4 6.9 9.5 5.4 5.1
31 6.0 7.1 8.5 5.8 7.3 10.6 9.6 4.6 5.9 5.8 6.6 8.7 6.6 5.1

平均 5.0 6.5 6.7 6.9 6.3 5.4 4.4 6.0 6.8 7.8 7.1 6.3 6.3 6.4 7.2 7.7 8.8 10.5 9.8 9.6 8.6 8.3 5.0 4.7 5.8 7.7 5.0 5.7 6.1 6.6 8.0 8.7 7.9 7.9 7.5 5.8 5.7 5.2 6.7
最小 3.3 5.2 6.0 6.2 5.8 5.0 3.9 4.6 5.8 6.7 5.8 4.5 3.3 4.8 6.3 6.3 7.5 9.5 8.4 8.6 6.5 5.4 4.5 4.5 5.6 4.5 3.8 4.2 5.6 6.3 6.8 7.9 6.6 5.5 5.2 5.0 4.7 4.5 3.8
最大 5.8 9.0 7.2 7.5 7.1 6.1 5.5 9.5 8.3 9.5 9.0 7.5 9.5 8.3 7.7 8.4 9.5 11.7 10.8 10.5 9.8 10.2 5.6 4.8 6.1 11.7 6.2 6.7 6.7 7.0 8.8 9.4 9.0 9.5 9.6 6.9 6.9 6.5 9.6

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
1 6.0 6.2 8.7 10.0 8.6 9.0 4.2 4.3 5.5 7.0 8.6 9.6 9.6
2 6.0 4.7 6.7 7.9 10.2 8.8 4.0 4.3 4.9 5.6 8.5 9.7 9.7 7.3 6.9
3 5.1 6.7 8.7 8.5 9.2 4.0 5.1 5.6 9.3 9.7 9.3 6.5 7.0
4 5.0 6.4 6.5 9.7 10.0 6.7 9.0 4.0 4.7 6.1 7.1 8.5 9.8 9.4 7.4 7.1
5 5.1 6.4 6.5 10.0 9.0 7.8 9.0 4.8 7.3 8.8 9.4 6.0 7.0 7.5 7.2
6 5.1 6.2 6.6 8.8 9.5 8.0 4.8 6.9 9.8 10.0 8.2 7.4 7.1
7 6.1 6.6 8.2 8.6 8.4 7.3 9.0 3.8 4.6 5.2 7.3 9.4 10.0 7.1
8 5.3 6.3 8.9 8.2 3.7 4.0 6.0 7.6 9.0 9.4 9.5 6.7
9 6.0 5.0 6.8 8.6 10.0 8.0 4.0 4.2 4.8 5.2 9.1 9.8 9.1 8.3 7.5 7.0
10 5.2 5.4 6.3 9.1 10.0 9.5 3.7 4.8 5.8 9.0 9.7 10.0 7.6 7.0
11 4.9 5.2 6.6 5.7 9.5 9.5 7.2 3.9 4.9 6.0 7.8 9.3 10.0 9.3 6.0
12 5.2 6.2 5.8 8.9 8.7 7.2 7.5 6.7 4.4 4.9 7.6 8.6 8.8 9.0 7.3 6.2
13 4.6 5.4 6.7 8.9 9.5 7.3 7.4 4.6 5.1 7.6 10.0 8.0 7.5 6.9
14 6.2 6.7 7.7 10.3 8.0 7.5 3.8 4.7 5.9 7.7 9.9 10.0 8.1
15 5.6 6.2 8.9 9.6 7.1 4.0 4.8 5.7 7.8 9.7 9.0 8.0
16 6.0 4.7 9.2 8.3 7.0 4.0 4.9 5.0 5.2 9.3 9.8 6.5 6.6 7.2 7.0
17 5.2 6.1 6.5 9.1 9.1 7.1 4.6 5.0 6.3 9.2 9.9 10.0 4.8 7.5 6.7
18 4.6 5.5 5.5 7.1 9.8 9.3 8.8 7.8 4.5 5.2 6.2 7.6 9.4 10.0 9.3 7.0 7.0
19 5.2 5.7 6.7 10.0 9.6 6.8 7.3 4.7 5.1 7.9 9.0 9.7 9.0 8.0 7.2 6.6
20 4.8 6.2 6.5 9.2 10.0 7.0 4.8 5.2 7.6 9.8 10.0 7.0 7.1
21 6.0 6.6 9.3 9.5 5.8 8.8 7.0 4.2 4.8 8.2 9.8 10.0 7.6
22 6.2 6.3 9.5 9.5 6.9 8.9 4.5 4.9 6.4 7.8 9.4 9.9 8.6 6.5
23 5.5 5.6 7.1 9.1 9.7 4.5 4.5 5.2 6.3 9.8 7.5 7.2 6.0
24 5.2 6.3 6.5 9.6 9.8 6.5 4.8 5.0 6.8 9.0 9.9 9.2 7.1 5.9
25 4.8 6.1 6.7 6.9 9.4 9.7 7.6 6.4 4.3 5.5 6.9 7.9 9.1 10.0 8.0 7.2 5.8
26 5.3 6.7 7.5 9.3 8.8 7.8 7.8 6.2 4.8 5.6 7.8 9.0 10.0 7.0 7.5 7.2 5.4
27 4.6 6.6 7.4 9.8 8.9 8.1 6.9 6.2 5.0 5.6 8.4 9.9 9.5 7.6 7.0 5.2
28 6.5 6.6 9.6 10.4 8.0 7.6 5.6 4.5 5.1 6.8 8.9 9.9 9.6 6.3
29 5.3 6.5 9.7 8.6 8.1 5.0 6.6 8.4 9.3 9.9 5.5
30 6.0 8.0 9.5 9.7 6.7 8.9 4.5 4.8 5.5 6.8 9.2 10.0 7.4 5.1
31 6.5 7.5 9.7 9.1 9.0 5.0 6.9 9.8 5.4

平均 5.2 5.7 6.3 6.8 9.0 9.5 9.4 7.6 7.3 8.9 8.5 6.4 7.6 4.2 4.7 5.1 6.1 7.7 9.0 9.8 9.8 8.5 7.3 7.2 6.4 7.1 10.5 ～ 4.2 7.1
最小 4.6 4.7 5.4 5.7 7.7 8.5 8.3 5.8 6.7 8.8 6.7 5.0 4.6 3.7 4.0 4.7 5.2 6.9 8.5 9.4 8.8 4.8 5.5 6.5 5.1 3.7 9.5 ～ 3.3
最大 6.0 6.5 6.7 8.0 9.8 10.4 10.2 8.8 7.8 9.0 9.0 7.8 10.4 4.8 5.1 5.6 6.9 8.9 9.4 10.0 10.0 9.7 8.3 7.6 7.2 10.0 11.7 ～ 4.8

H18年
度

H19年
度

H20年
度

平成17年度
平成17年 平成18年

平成18年度
平成18年

濃度変動幅 平均値

日付
平成19年度 平成20年度

平成19年 平成20年 平成20年 平成21年

5年間集計

日付 平成19年
平成16年度

平成16年 平成17年
H16年

度
H17年

度
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別紙７ 浄水場汚泥濃度月報 　；単位（％）

豊橋浄水場（上水･工水）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
1 0.9 1.4 1.5 1.0 1.0 1.4 0.5 0.4 0.5 0.4 0.6 1.1 1.3 1.1 0.7 0.4 0.2 0.3 1.3 0.7 0.7 1.0 1.1 0.6 0.3 0.5 0.3
2 0.8 1.1 1.3 1.2 1.3 1.0 1.0 0.5 0.5 0.4 1.0 0.6 1.3 1.3 0.5 0.3 0.2 0.3 1.6 0.6 0.6 1.0 1.2 0.5 0.5 0.3
3 1.1 1.0 1.1 0.4 0.5 0.4 0.7 1.3 1.3 0.2 0.3 1.4 0.7 0.9 1.0 0.5 0.6
4 1.0 1.0 1.2 1.0 0.7 0.5 0.6 0.6 1.4 1.5 1.3 0.7 0.4 0.3 0.7 0.7 2.2 1.0 1.3 1.0 0.5 0.5
5 0.8 1.6 1.3 0.9 1.3 0.8 0.5 0.5 0.5 0.5 1.3 1.5 1.4 1.2 0.4 0.3 0.6 0.7 0.7 1.1 1.0 0.4 0.3 0.5 0.7
6 0.9 1.1 1.2 0.8 1.0 1.1 0.5 0.5 0.4 0.6 1.0 0.7 1.2 1.2 1.2 0.4 0.2 0.5 1.5 0.6 0.7 2.2 1.1 0.9 0.6 0.4 0.4 0.3 0.6
7 1.0 0.9 1.0 1.2 1.0 1.6 0.8 0.5 0.3 0.8 0.4 0.9 1.1 1.4 1.2 0.7 0.4 0.2 0.4 0.8 0.6 0.6 1.3 1.1 0.5 0.3 0.4 0.3 0.6
8 1.0 0.9 1.2 1.1 1.6 1.1 1.2 0.4 0.6 0.4 0.8 1.2 1.5 1.2 0.6 0.4 0.2 0.4 0.6 0.7 0.7 1.1 1.0 0.4 0.3 0.4 0.2 0.6
9 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1 1.6 1.1 0.9 0.4 0.6 1.0 0.9 1.6 1.3 0.7 0.3 0.2 0.4 0.7 0.6 0.6 1.1 0.4 0.4 0.3 0.6
10 0.9 0.8 1.1 1.0 1.5 1.0 1.2 0.6 0.4 0.6 0.9 0.9 1.4 0.6 0.3 0.3 0.5 0.7 0.7 1.1 1.1 0.5 0.3 0.3 0.5
11 0.9 0.7 1.0 0.9 0.5 0.4 0.6 0.5 0.9 1.7 1.5 1.2 0.6 0.5 0.3 0.3 0.8 0.8 1.1 1.1 0.8 0.4 0.3 0.3 0.5
12 1.0 0.8 1.1 0.9 2.3 0.8 0.4 0.4 0.6 0.9 1.5 1.5 1.4 1.1 0.4 0.3 0.3 0.7 0.9 0.8 2.2 1.1 0.8 0.3 0.4 0.3 0.5
13 1.0 0.7 1.1 0.8 1.3 2.5 1.4 0.4 0.4 0.6 0.8 0.9 1.5 1.4 1.1 0.4 0.3 0.4 0.7 0.7 0.8 1.1 0.7 0.5 0.3 0.3 0.3 0.4
14 0.9 0.6 0.7 1.4 1.4 3.1 1.3 0.6 0.3 0.8 0.6 0.9 1.3 1.4 1.0 0.7 0.3 0.3 0.4 0.6 0.8 0.9 1.2 1.0 0.4 0.3 0.3 0.3 0.5
15 0.9 0.7 1.0 1.3 2.7 0.8 0.9 0.4 0.6 0.9 0.9 1.3 1.6 1.3 0.6 0.2 0.3 0.4 0.6 1.2 0.9 1.0 1.0 0.3 0.3 0.4 0.2 0.6
16 1.0 0.8 0.9 1.1 1.5 0.9 0.9 0.4 0.8 1.1 0.8 1.7 1.3 0.7 0.3 0.3 0.3 0.5 1.0 0.8 1.0 0.8 0.4 0.2 0.3 0.6
17 0.8 0.8 1.0 1.4 0.9 0.7 0.8 0.4 0.7 0.9 0.8 1.6 1.1 0.6 0.3 0.3 0.4 1.7 0.9 1.1 0.5 0.4 0.2 0.4
18 0.7 0.9 0.8 3.1 0.8 0.6 0.3 0.5 1.2 0.8 1.5 1.0 0.4 0.3 0.3 1.3 0.8 2.2 1.1 0.5 0.5 0.3 0.5
19 1.4 0.7 1.0 2.7 0.8 0.4 0.3 1.0 0.8 1.4 1.6 1.3 0.4 0.3 0.3 1.0 0.8 1.0 1.5 0.5 0.4 0.3 0.6 0.5
20 1.4 0.9 0.9 1.1 1.9 0.8 0.4 0.3 0.9 0.7 0.9 1.3 1.7 1.2 0.5 0.3 0.3 0.4 0.6 1.1 1.4 1.3 0.5 0.5 0.4 0.3 0.5 0.4
21 1.4 0.9 0.8 1.0 1.8 1.1 0.6 0.4 0.3 0.9 0.8 1.3 1.4 1.1 0.5 0.3 0.3 0.3 0.9 1.4 2.6 1.3 1.0 0.4 0.3 0.3 0.4
22 1.4 1.0 1.0 1.6 1.2 0.8 0.6 0.4 0.9 0.8 0.8 1.3 1.5 1.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.8 1.0 1.5 1.1 1.1 0.4 0.4 0.3 0.4 0.5
23 1.2 1.1 1.0 0.9 0.3 0.6 0.8 0.9 1.4 0.3 0.4 0.3 0.6 1.1 1.5 0.9 0.6 0.3 0.3 0.5 0.4
24 1.0 1.6 0.9 1.6 0.7 0.6 0.5 0.4 0.6 0.7 0.9 1.4 1.3 0.4 0.3 0.4 0.3 0.4 1.1 1.0 1.0 0.6 0.4 0.3 0.5
25 1.1 1.9 0.8 1.7 0.6 0.6 0.6 0.4 0.6 0.8 0.6 1.4 1.2 1.1 0.3 0.3 0.4 0.3 1.0 1.0 2.2 1.0 1.1 0.6 0.5 0.3 0.4
26 1.2 1.1 1.0 1.0 1.9 0.6 0.5 0.5 0.9 0.6 1.3 1.0 1.6 1.0 0.3 0.3 0.3 0.9 0.8 1.8 1.1 0.6 0.4 0.3 0.4 0.6
27 1.0 1.2 0.9 0.8 1.6 1.9 0.3 0.4 0.7 0.6 1.1 1.1 1.3 0.9 0.3 0.3 0.4 0.7 0.9 1.2 1.0 0.6 0.6 0.3 0.4 0.4
28 0.7 1.2 2.2 1.0 1.4 1.9 0.3 0.4 0.5 0.9 0.5 1.1 1.2 1.3 0.6 0.4 0.2 0.3 1.0 0.7 0.7 1.0 1.9 1.1 1.0 0.5 0.3 0.3 0.4
29 2.1 1.0 1.2 1.5 0.6 0.7 1.1 1.3 1.4 1.2 0.3 0.2 0.3 0.6 1.0 1.1 1.0 1.0 0.4 0.4 0.3 0.5
30 0.9 1.7 1.0 1.1 1.2 0.5 0.5 0.7 1.2 1.2 1.3 0.3 0.2 0.3 0.7 0.8 1.3 1.1 0.7 0.3 0.5 0.3 0.6
31 1.4 1.0 0.4 0.4 0.6 1.3 0.7 0.2 0.3 0.6 0.7 1.1 0.6 0.5 0.3

平均 1.0 1.0 1.2 1.1 1.0 1.3 1.8 0.9 0.7 0.5 0.4 0.6 1.0 0.7 0.8 0.9 1.3 1.4 1.3 1.1 0.5 0.3 0.3 0.4 0.8 0.8 0.9 0.8 1.0 2.2 1.1 1.1 0.7 0.4 0.4 0.3 0.4 0.5 0.8
最小 0.7 0.6 0.7 0.9 0.8 1.0 1.0 0.5 0.3 0.4 0.3 0.4 0.3 0.4 0.6 0.6 1.1 1.0 1.1 0.6 0.3 0.2 0.2 0.3 0.4 0.2 0.6 0.6 0.6 1.9 0.9 1.0 0.5 0.3 0.3 0.2 0.2 0.4 0.2
最大 1.4 1.6 2.2 1.5 1.2 1.8 3.1 1.4 1.4 0.8 0.5 0.9 3.1 1.2 1.1 1.2 1.7 1.7 1.7 1.3 0.7 0.5 0.4 1.0 1.6 1.7 1.7 1.2 1.8 2.6 1.3 1.5 1.2 0.6 0.5 0.5 0.6 0.7 2.6

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
1 0.6 0.9 1.1 1.1 0.3 0.4 0.6 0.5 1.0 1.0 1.1 1.3 1.6 1.5 0.7 0.4 0.3
2 0.7 0.5 0.8 1.1 1.1 0.2 0.4 0.5 1.0 0.9 1.4 1.1 1.9 1.7 0.7 0.5 0.4 0.7
3 0.7 0.6 0.7 1.2 1.3 1.0 0.3 0.4 0.4 0.4 0.6 0.8 1.4 1.2 2.0 1.7 0.7 0.5 0.5 0.5 0.6
4 0.6 0.5 1.2 0.7 1.1 1.1 0.3 0.4 0.5 0.4 0.5 0.8 1.6 1.0 1.3 2.0 0.8 0.6 0.4 0.5 0.7
5 0.6 0.9 0.8 1.0 0.9 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 1.1 1.7 1.5 2.0 0.7 0.6 0.4 0.5 0.7
6 0.6 0.9 0.7 1.2 1.0 0.4 0.3 0.4 0.5 0.6 1.6 1.3 1.9 0.6 0.6 0.4 0.8 0.7
7 0.5 0.9 1.3 1.0 0.4 0.3 0.3 0.4 0.5 0.8 1.1 1.3 1.2 1.9 0.6 0.4 0.6 0.7
8 0.6 0.7 1.1 0.3 0.3 0.5 0.5 0.7 0.9 1.3 1.3 2.4 1.8 0.7 0.3
9 0.7 0.7 0.7 1.2 1.0 0.3 0.3 0.5 0.7 0.9 1.7 1.2 2.5 1.8 0.6 0.3 0.6 0.8
10 0.5 0.6 0.8 1.2 1.1 0.8 0.3 0.3 0.5 0.6 0.7 1.4 1.2 2.2 1.6 0.7 0.5 0.3 0.6 0.5
11 0.5 0.6 0.8 0.9 0.8 0.5 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 1.2 1.2 1.6 2.2 0.6 0.4 0.3 0.6 0.5
12 0.4 0.6 0.8 0.6 0.7 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 1.0 1.1 1.8 2.2 0.5 0.3 0.3 0.6 0.7
13 0.6 0.9 0.8 1.5 0.5 0.4 0.4 0.5 0.6 0.9 1.1 1.9 0.5 0.3 0.3 0.5 0.7
14 0.7 0.7 1.2 0.8 0.4 0.3 0.4 0.4 0.6 0.8 0.9 1.2 1.7 1.9 0.7 0.3 0.3 0.5 0.8
15 0.6 0.6 0.9 1.4 0.6 0.4 0.4 0.6 0.6 0.9 0.9 1.2 1.7 1.4 0.5 0.3 0.3
16 0.7 0.8 0.9 1.4 0.5 0.3 0.4 0.6 0.9 0.8 1.1 1.1 2.1 1.6 0.5 0.4 0.3 0.6 0.8
17 0.8 0.7 1.1 1.4 0.5 0.5 0.4 0.6 0.6 0.9 1.2 1.1 1.9 1.6 0.5 0.4 0.3 0.5 0.7
18 0.7 0.7 0.8 1.6 1.8 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.8 1.1 1.1 1.9 1.9 0.5 0.3 0.3 0.5 0.7
19 0.5 0.9 1.8 1.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 1.1 1.8 1.7 0.5 0.5 0.3 0.5 0.7
20 0.5 0.9 1.9 1.1 1.2 0.4 0.3 0.6 0.7 0.9 1.0 1.8 1.7 0.4 0.5 0.3 0.8
21 1.0 0.9 1.0 1.0 0.3 0.3 0.6 0.7 0.9 1.1 0.9 1.9 1.4 0.5 0.3 0.9 0.8
22 0.7 1.0 0.9 0.5 0.3 0.3 0.5 0.6 0.8 1.0 0.9 1.3 1.6 1.7 1.4 0.6 0.3
23 0.6 0.6 1.9 0.9 0.4 0.3 0.3 0.4 0.6 1.0 0.9 1.0 1.3 1.3 0.5 0.4 0.9 0.9
24 0.6 0.7 1.7 0.9 0.4 0.3 0.3 0.4 0.6 1.0 1.0 1.0 1.2 1.7 1.3 0.5 0.6 0.4 0.7 0.9
25 0.6 0.8 1.0 1.3 0.9 0.4 0.3 0.4 0.4 0.5 0.9 1.0 1.0 1.1 1.7 1.6 0.5 0.4 0.3 0.6 0.9
26 0.6 0.9 1.5 1.0 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.9 1.1 1.0 1.6 1.6 0.5 0.4 0.3 0.5 0.8
27 0.5 1.0 1.2 1.0 1.1 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.9 1.1 1.1 1.6 1.2 0.5 0.4 0.4 0.6 0.8
28 0.7 0.9 1.0 1.0 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 1.0 1.1 1.1 1.2 1.2 1.5 1.2 0.5 0.4 0.5 0.8
29 0.7 0.7 1.1 0.4 0.3 0.3 0.5 0.5 1.1 1.3 1.2 1.3 1.6 2.0 0.9 0.4 0.5 0.3
30 0.8 1.6 1.0 0.5 0.3 0.4 0.5 1.0 1.3 1.2 1.1 1.6 1.9 0.8 0.4 0.4 0.9
31 0.9 1.2 1.1 0.4 0.4 0.6 1.1 1.3 1.6 0.7 0.5 0.3 0.8

平均 0.6 0.7 0.9 1.1 1.1 1.0 0.6 0.3 0.4 0.4 0.5 0.7 0.7 0.9 1.0 1.2 1.2 1.6 2.0 1.5 0.6 0.5 0.3 0.6 0.7 1.0 2.2 ～ 0.3 0.9
最小 0.4 0.5 0.6 0.7 0.9 0.5 0.3 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.2 0.6 0.8 1.0 1.0 1.2 1.6 0.7 0.4 0.3 0.3 0.3 0.5 0.3 1.9 ～ 0.2
最大 0.8 1.0 1.2 1.9 1.5 1.8 1.1 0.4 0.5 0.6 0.7 1.1 1.9 1.1 1.3 1.7 1.3 1.9 2.5 1.9 0.8 0.7 0.5 0.9 0.9 2.5 3.1 ～ 0.4

日付
平成19年度 平成20年度

平成19年 平成20年 平成20年 平成21年

平成18年 平成19年

濃度変動幅 平均値

5年間集計

平成16年度
平成16年 平成17年日付

H18年
度

H16年
度

H19年
度

H17年
度

H20年
度

平成17年度
平成17年 平成18年

平成18年度
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別紙７ 浄水場汚泥濃度月報 　；単位（％）

豊川浄水場（上水）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
1 1.6 2.2 1.5 2.0 1.8 1.6 1.9 1.6 4.4 3.8 3.8 2.3 2.8 2.3 2.3 2.2 1.7 1.4
2 1.5 2.3 1.6 1.4 2.1 1.9 1.9 1.9 2.7 3.6 3.7 3.1 2.4 3.0 2.3 1.4
3 2.3 2.0 1.2 1.7 1.5 3.6 3.6 3.1 3.2 2.1 2.1 2.3
4 2.3 1.1 2.1 1.8 1.9 1.6 2.0 3.5 3.6 3.0 2.2 2.1 2.2 2.4 2.1
5 1.5 1.7 2.1 2.1 2.1 3.5 3.3 4.7 3.6 2.9 3.0 2.1 2.3 2.2 2.1 2.0 1.6 1.3
6 1.4 1.6 2.2 1.2 1.2 1.7 2.1 1.5 2.0 2.9 1.8 2.7 3.6 4.8 3.6 3.0 2.7 3.1 2.2 2.3 2.3 2.1 2.1 1.5
7 1.7 2.2 1.9 1.9 2.7 3.3 3.0 2.5 3.2 2.1 2.2 2.0 1.7
8 1.4 2.3 1.7 1.2 2.1 1.5 1.7 3.1 1.8 1.5 2.5 3.3 3.1 2.4 3.3 2.2 2.4 2.2 2.0 1.8 1.9
9 2.2 1.7 2.2 2.1 1.8 1.8 2.2 2.6 3.2 3.2 2.5 3.3 2.3 2.1 1.8 1.9
10 2.2 2.2 2.2 1.6 3.2 1.6 4.7 4.6 3.2 3.2 2.5 2.6 2.3 2.1 2.2 2.0
11 1.8 2.2 2.2 2.1 2.2 1.8 1.6 2.2 1.9 3.6 5.0 4.7 3.3 2.4 2.5 2.1 2.3 2.3 2.0 1.9
12 1.3 1.8 1.8 2.2 1.3 2.0 2.0 1.6 3.2 3.6 4.6 3.3 2.4 2.6 3.3 2.2 2.4 1.8 1.8 1.8
13 1.3 1.8 2.2 1.5 1.6 1.6 2.4 3.3 3.1 4.6 3.3 3.2 3.3 2.2 1.8 2.2 2.0 1.7 1.8
14 1.9 2.0 2.0 2.0 1.9 1.9 1.8 3.8 5.0 3.3 3.2 3.2 2.3 3.3 2.4 2.2 2.1 1.8 1.7
15 1.4 1.7 1.4 2.0 1.7 1.6 2.9 1.4 4.7 3.3 3.3 2.5 3.2 2.2 2.4 2.2 1.6 1.8 1.6
16 1.3 1.8 1.8 2.1 1.4 2.1 1.9 1.9 3.2 3.5 4.5 3.3 3.2 2.4 3.1 1.9 2.2 1.6
17 1.9 1.8 2.1 2.0 1.8 2.0 2.6 2.7 1.5 4.2 4.2 4.4 3.3 2.3 2.3 2.3 1.9 2.2
18 1.9 1.8 2.1 2.1 2.1 2.0 1.9 1.7 1.7 4.1 4.1 4.3 2.3 2.2 2.4 1.9 2.2 1.5
19 1.3 2.0 2.2 2.0 2.3 2.6 1.8 1.6 3.8 4.3 2.8 2.2 2.9 2.3 1.8 2.2 1.7 1.5
20 2.1 1.8 2.1 2.0 2.0 1.8 2.7 2.4 3.2 3.8 3.8 4.2 3.3 3.4 2.9 2.3 2.5 1.8 2.1 2.0 1.5
21 1.2 2.2 1.8 1.9 0.9 1.9 1.6 2.0 1.9 1.7 3.2 3.9 4.0 4.4 2.7 3.0 2.6 2.3 2.4 2.2
22 1.6 2.0 1.3 2.1 1.6 1.7 2.2 1.6 3.3 4.4 3.4 2.5 3.0 2.4 2.5 1.8 1.8
23 1.7 1.7 2.0 2.1 4.2 3.5 2.5 3.1 2.2 1.7
24 2.1 2.1 1.5 1.9 2.0 1.9 1.6 2.5 2.2 1.5 4.2 3.9 3.1 3.3 2.5 2.4 2.2 1.8 2.2
25 2.2 1.7 2.1 1.9 2.0 2.0 1.8 1.7 4.0 3.9 4.3 2.4 2.5 2.2 2.1 2.4 1.7
26 1.7 2.3 2.0 1.8 2.1 2.5 1.5 3.4 4.3 4.6 4.3 2.3 2.5 3.1 2.4 1.8 1.5 1.6 1.6
27 2.3 2.0 1.6 1.9 2.0 1.9 1.8 2.1 1.8 3.3 4.7 4.1 3.3 3.2 2.0 2.3 1.9 2.2 1.8 1.5 1.7
28 1.7 2.3 1.6 1.4 2.0 1.9 1.9 1.5 4.4 3.9 4.7 4.0 3.3 2.3 2.7 1.9 2.0 2.4 2.2 1.5 1.6
29 1.7 2.0 2.0 1.9 1.6 1.5 3.5 4.0 4.0 3.3 2.6 2.5 2.1 2.4 2.2 1.7 1.6
30 1.7 1.7 1.9 1.2 2.0 1.5 2.6 3.5 3.9 4.0 2.6 2.3 2.3 2.1 2.3 1.8
31 2.3 1.7 2.0 4.4 3.8 3.2 2.7 1.9 2.3 2.2 1.7

平均 1.5 2.1 1.9 1.8 2.1 1.3 1.8 2.1 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.7 2.4 2.6 1.8 1.5 3.1 3.9 4.3 4.0 4.3 3.4 3.2 3.0 2.6 2.5 3.0 2.2 2.2 2.4 2.0 2.2 2.0 1.8 1.7 1.6 2.2
最小 1.2 1.7 1.6 1.6 1.7 0.9 1.1 2.0 1.5 1.9 1.8 1.5 0.9 1.5 1.9 1.9 1.6 1.4 2.5 3.5 3.9 3.3 3.8 3.1 3.0 1.4 2.3 2.2 2.3 1.9 2.0 2.2 1.8 2.1 1.7 1.5 1.5 1.3 1.9
最大 1.7 2.3 2.3 2.0 2.2 1.6 2.1 2.3 2.0 2.2 1.9 1.9 2.3 1.8 2.7 3.3 2.0 1.6 3.5 4.4 5.0 4.7 4.8 3.8 3.5 5.0 3.2 2.7 3.3 2.6 2.4 2.5 2.4 2.3 2.2 2.1 1.8 1.9 2.5

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
1 1.8 3.0 2.8 2.0 1.9 1.7 2.1 1.8 2.5 1.9 2.1 2.6 1.8
2 2.0 3.1 2.8 2.3 1.9 1.9 1.9 3.4 2.7 2.4 2.1 1.4 1.1
3 2.8 2.7 2.3 1.8 1.3 1.7 3.4 2.7 2.0 1.9 1.4
4 1.7 2.8 2.8 2.4 2.3 1.7 1.4 1.8 3.4 2.6 1.8 2.2 1.9 1.3 1.2
5 1.8 2.8 2.7 2.2 2.0 1.7 1.8 1.4 3.4 1.8 1.9 2.2 1.8 1.3
6 1.9 2.7 2.8 2.6 2.1 1.9 1.7 1.3 3.3 1.9 2.2 2.0 1.7 2.2 1.6 1.1
7 2.5 2.9 2.8 2.5 2.0 1.9 1.9 1.6 1.3 1.7 2.2 2.6 1.9 2.4 1.9 1.7 2.1
8 3.0 2.9 2.8 1.9 1.8 1.6 1.8 2.4 2.5 1.8 2.1 2.3 1.7 2.0
9 1.8 2.8 2.7 2.7 2.2 1.9 1.8 1.7 2.6 3.1 2.5 2.1 2.4 1.8 1.8 1.3 1.1
10 1.9 2.6 2.8 2.6 2.4 2.3 1.8 1.3 1.6 3.2 2.5 2.1 2.4 1.9 1.8 1.8 1.5
11 1.9 2.5 2.8 2.8 1.9 2.3 1.8 1.7 1.4 1.7 3.1 2.5 1.9 2.1 1.9 1.9 1.8 1.2
12 1.8 2.9 2.7 2.2 2.0 1.8 1.5 2.6 3.2 2.0 2.1 1.9 2.0 1.8 1.3
13 1.8 3.1 2.7 2.6 2.2 1.7 1.6 1.4 2.8 3.2 1.8 1.4 1.3
14 2.5 3.2 2.1 2.0 1.6 1.3 1.6 2.8 2.5 2.0 2.3 1.9 1.7
15 2.5 3.1 2.1 2.0 1.7 1.5 1.7 2.7 2.5 1.9 1.8 1.7
16 1.8 2.6 2.8 2.2 1.9 1.8 1.7 2.6 3.1 2.4 2.4 1.9 1.7 1.2 1.1
17 1.7 2.9 2.8 2.1 1.9 1.7 1.3 1.6 3.1 2.3 2.0 2.3 1.8 1.8 1.3
18 1.7 2.9 3.1 2.9 2.1 1.9 2.0 1.7 1.5 1.6 3.0 2.3 1.9 2.9 1.8 1.8
19 1.7 3.1 2.7 1.8 2.0 1.9 1.5 1.4 3.1 3.0 2.0 3.0 1.9 1.8 1.7 1.2 1.3
20 1.9 2.9 2.7 2.8 1.8 2.0 1.5 1.4 3.2 2.0 2.3 1.9 1.5 1.2
21 3.0 2.8 2.8 2.0 1.8 1.9 1.4 1.4 1.5 3.5 2.4 1.7
22 3.0 2.8 2.7 2.1 1.8 1.9 1.4 1.6 3.6 2.0 1.9 2.3 1.7 1.5
23 2.0 3.0 2.7 2.6 2.2 1.4 1.9 3.6 2.7 1.9 2.5 1.3 1.2 1.1
24 1.9 3.0 2.7 2.5 2.1 1.8 1.4 1.9 2.8 1.9 2.3 2.4 1.1 1.3
25 1.9 3.0 2.6 2.1 2.0 1.8 1.8 1.4 1.5 1.8 2.9 1.9 1.9 2.4 1.7 1.8 1.2
26 1.9 2.7 2.6 2.1 2.0 1.8 1.9 1.5 3.6 2.6 1.9 2.4 1.7 1.7 1.4 1.1 1.2
27 1.8 2.7 2.6 2.6 1.9 1.8 1.5 3.5 2.7 2.1 2.1 1.8 1.2 1.1 1.2
28 3.0 2.8 2.7 1.9 1.9 1.8 1.8 1.5 1.5 1.8 3.6 1.8 1.9 2.3 1.7
29 3.1 2.9 2.5 2.0 1.9 1.7 1.4 3.5 2.0 2.4 2.3 1.3
30 2.7 2.5 2.0 1.9 1.7 1.8 3.4 2.7 1.8 2.4 2.3 1.4 1.2
31 3.0 2.9 2.4 2.0 1.7 1.6 1.9 2.3

平均 1.8 2.7 2.9 2.8 2.7 2.2 2.1 1.9 1.8 1.8 1.5 1.4 2.1 1.7 3.0 3.1 2.3 1.9 2.3 2.3 1.9 1.8 1.7 1.3 1.2 2.0 4.3 ～ 1.2 2.3
最小 1.7 1.8 2.7 2.6 2.4 1.8 1.9 1.8 1.7 1.7 1.4 1.3 1.3 1.5 1.8 2.6 1.8 1.8 1.9 2.1 1.7 1.7 1.2 1.1 1.1 1.1 3.9 ～ 0.9
最大 2.0 3.1 3.2 3.1 2.8 2.7 2.3 2.1 2.0 1.9 1.8 1.6 3.2 2.1 3.6 3.4 2.7 2.1 3.0 2.6 2.2 2.1 2.2 1.6 1.3 3.6 5 ～ 1.3

濃度変動幅 平均値

5年間集計

日付
平成19年度 平成20年度

平成19年 平成20年
H19年

度
H20年

度

日付
平成
18年
度

平成16年度
平成16年 平成17年 平成18年 平成19年

H16年
度

平成18年度平成17年度
平成17年 平成18年

平成20年

H17年
度

平成21年
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別紙 ８　既設脱水設備機器リスト

№ 機器名称 型式 主仕様 数量 設置年度 更新年度

1 加圧脱水機
長時間加圧脱水機
（ろ液検知槽含む）

800㎡（ろ過面積）×約7.5kw 1 1992 2018

2 汚泥貯留槽 角槽（撹拌機付） □3200×2300H×16 （有効） 1 1992 〃

3 №１汚泥圧入ﾎﾟﾝﾌﾟ
65A×50A
0.15 /分×95ｍH×37～11kw

1 1992 〃

4 №２汚泥圧入ﾎﾟﾝﾌﾟ
65A×50A
0.15 /分×95ｍH×37～11kw

1 1992 〃

5 汚泥圧入槽 円筒立形 φ1750×4355Ｈ×8.0 1 1992 〃

6 ろ布洗浄ﾎﾟﾝﾌﾟ 多段渦巻ポンプ 0.11 /分×150ｍH×11kW 1 1992 〃

7 給水槽 丸槽（SS400） φ1600×1600H×1.5 1 1992 〃

8 給水ﾕﾆｯﾄ
フレッシャー
多段渦巻ポンプ

0.67 ×420 /分×2.2kW×2台
0.21 /分×20ｍH

1 1992 2018

9 №１空気圧縮機 パッケージ型 600 /分×5.5kW 1 2008

10 №２空気圧縮機 パッケージ型 600 /分×5.5kW 1 2008

11 除湿機 1.5 /分×0.75kW 1 1992 2018

12 空気槽 鋼板製円筒形 φ 950×1600Ｈ×1.0 1 1992 〃

13 №１ｹｰｷｺﾝﾍﾞﾔ 1050W×12700L×2.2kW 1 1992 〃

14 №２ｹｰｷｺﾝﾍﾞﾔ 400W×4200L×1.5kW 1 1992 〃

15 №３ｹｰｷｺﾝﾍﾞﾔ 900W×28000L×3.7kW 1 1992 〃

16 破砕機 20 /時×15kW 1 1992 〃

17 点検用チェーンブロック 3ton 3 1992 〃

18 №３ｹｰｷ搬出ｺﾝﾍﾞﾔ 600W×31000L×3.7kW 1 1973 〃

19 №４分配ｺﾝﾍﾞﾔ 600W×31000L×3.7kW 1 1973 〃

20 ｹｰｷﾎｯﾊﾟｰ 8.5 2 1973 〃

21
機器搬入用チェーンブ
ロック

1 1973 2018

豊田浄水場
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別紙 ８　既設脱水設備機器リスト

№ 機器名称 型式 主仕様 数量 設置年度 更新年度

豊田浄水場

1
新脱水設備コントロー
ルセンタ

C/C（両面形） 1式 1992 2018

2 No.1ｲﾝﾊﾞｰﾀ盤 屋内自立形 1面 1992 2018

3 No.2ｲﾝﾊﾞｰﾀ盤 屋内自立形 1面 1992 2018

4
ろ液返送ポンプ現場操
作盤

屋外ｽﾀﾝﾄﾞ形 1面 2009 2018

5 給水ﾎﾟﾝﾌﾟ現場操作盤 屋外壁掛形 1面 2009 2018

6
No.3,4ベルトコンベヤ現
場操作盤

屋外壁掛形 1面 2009 2018

7
No.5ベルトコンベヤ現
場操作盤

屋外壁掛形 1面 2009 2018

8
脱水機補機現場操作
盤

屋内自立形 1面 1992 2018

9
No.1脱水機ケーキコン
ベヤ・破砕機現場操作
盤

屋内スタンド形 1面 1992 2018

10 No.1脱水機現場操作盤 1面 1992 2018

11
No.2,3ケーキコンベヤ
現場操作盤

1面 1992 2018

12 脱水機監視盤 MGP監視操作卓 1面 1992 2018

13 共通設備ｼｰｹﾝｻ盤 屋内自立形 1面 1992 2018

14 No.1ｼｰｹﾝｻ盤 屋内自立形 1面 1992 2018

15 汚泥貯留槽水位 1組 不明 2018

16 汚泥流量 1組 不明 2018

17 汚泥濃度 1組 不明 2018

18 圧入槽水位 1組 不明 2018

19 圧入槽圧力 1組 不明 2018

20 ろ液ピット水位 1組 不明 2018

21 汚泥引抜流量 1組 不明 2018
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別紙 ８　既設脱水設備機器リスト

№ 機器名称 型式 主仕様 数量 設置年度 更新年度

1 １号脱水機 加圧脱水機 260㎡(0.2kW＋0.75kW) 1 1985 2014

2 №１ｹｰｷﾎｯﾊﾟｰ
角形
カットゲート式

11 ×2.2kW×2
□2.2ｍ×3.4ｍH

1 1985 〃

3 計装用空気槽 円筒横形圧力槽 φ900×2400Ｌ×1.5 1 1985 〃

4 №１打込ﾎﾟﾝﾌﾟ 一軸ネジ式ポンプ 65A×5 /時×150ｍH×5.5kw 1 1986 〃

5 １号油圧ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ
油槽付
高低圧切替型

3.7kW 1 1985 〃

6 №１ケーキ破砕機 回転刃式 10 /時×11kW 1 1985 〃

7
№１号-１
ｹｰｷ搬出ｺﾝﾍﾞﾔ

トラフ型
ベルトコンベヤ

900Ｗ×機長7500Ｌ×1.5kW 1 1985 〃

8
№１号-２
ｹｰｷ搬入ｺﾝﾍﾞﾔ

フライト付
ケーキコンベヤ

水平14.9ｍ×垂直6.9ｍ×5.5kW 1 1985 〃

9 №１計装用ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ ベビコン 405 /分×0.93Mpa×3.7kW 1 1985 〃

10 №２計装用ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ ベビコン 405 /分×0.93Mpa×3.7kW 1 1985 〃

11
機器搬出入用チェーン
ブロック

ギャードトロリ付手
動チェーンブロック

5ton×10ｍ 2 1985 〃

12 油水分離槽排水ﾎﾟﾝﾌﾟ 水中ポンプ 40A×0.05 /分×10ｍH×0.75kW 2 1985 2014

13 №１ろ液返送ﾎﾟﾝﾌﾟ 水中ポンプ 65A×0.4 /分×10ｍH×1.5kW 1 不明

14 №２ろ液返送ﾎﾟﾝﾌﾟ 水中ポンプ 65A×0.4 /分×10ｍH×1.5kW 1 不明

15 ２号脱水機 加圧脱水機 280㎡（0.4kW＋0.2kW＋0.2kW） 1 1999 2025

16 汚泥サービスタンク 鋼板製円筒槽 φ2300×3ｍH×9.0 /分 1 1999 〃

17
汚泥サービスタンク
撹拌機

立形２段パドル式 5.5kW 1 1999 〃

18 №２打込ﾎﾟﾝﾌﾟ
ﾎｰｽ
ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑﾎﾟﾝﾌﾟ

4 /時×150mmAq×5.5kW 1 1999 〃

19 №３打込ﾎﾟﾝﾌﾟ
ﾎｰｽ
ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑﾎﾟﾝﾌﾟ

4 /時×150mmAq×5.5kW 1 1999 〃

20 水槽 鋼板製円筒槽 φ1200×1.5ｍH×1.2 1 1999 〃

21 ろ布洗浄ﾎﾟﾝﾌﾟ
プランジャー
ポンプ

126.4 /分×4.9Mpa×15kW 1 1999 〃

22 №１ﾌﾞﾛｰ用空気槽 円筒立型圧力槽 φ1500×1200Ｈ×3.0 1 1999 〃

23 №２ﾌﾞﾛｰ用空気槽 円筒立型圧力槽 φ1500×1200Ｈ×3.0 1 1999 2025

幸田浄水場
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別紙 ８　既設脱水設備機器リスト

№ 機器名称 型式 主仕様 数量 設置年度 更新年度

幸田浄水場

24 №３計装用ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ ベビコン 245 /分×0.83Mpa×2.2kW 1 1999 2025

25
№２号-１
ｹｰｷ搬出ｺﾝﾍﾞﾔ

トラフ型
ベルトコンベヤ

750Ｗ×機長7500Ｌ×1.5kW 1 1999 〃

26 №２ケーキ破砕機 回転刃式 10 /時×11kW 1 1999 〃

27
№２号-２
ｹｰｷ搬出ｺﾝﾍﾞﾔ

フライト付
ケーキコンベヤ

750Ｗ×機長16000Ｌ×3.7kW 1 1999 〃

28 №２ｹｰｷﾎｯﾊﾟｰ
角形
カットゲート式

9.0 ×2.2kW×2
□2.188ｍ×3.29ｍH

1 1999 〃

29 ２号油圧ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ
油槽付
高低圧切替型

3.7kW 1 1998 〃

30 除湿器 冷凍式ドライヤー 0.25kW×0.93Mpa（Max） 1 1993 2025

1 コントロールセンタ C/C（片面形） 1式 1986 2014

2 補助継電器盤 屋内自立形 1式 1986 2014

3
排泥処理設備コント
ロールセンタ

C/C（片面形） 1式 1999 2014

4
排泥処理設備補助継
電器盤

屋内自立形 1式 1999 2014

5
排泥サービスタンク操
作盤

屋内壁掛形 1面 1999 2014

6 ろ布洗浄ポンプ操作盤 屋内壁掛形 1面 1999 2014

7 打込ポンプ操作盤 屋内壁掛形 1面 1986 2014

8 打込ポンプ操作盤 屋内壁掛形 1面 1999 2025

9
計装用コンプレッサ操
作盤

屋内壁掛形 1面 1999 2014

10 コンプレッサ操作盤 屋内壁掛形 1面 1986 2025

11 ケーキコンベヤ操作盤 屋内壁掛形 1面 1986 2014

12 ケーキコンベヤ操作盤 屋内壁掛形 1面 1999 2025

13 ケーキホッパ操作盤 屋外壁掛形 1面 1986 2014

14 ケーキホッパ操作盤 屋外壁掛形 1面 1999 2025

15 1号脱水装置制御盤 屋内自立形 1面 1986 2014

16 2号脱水装置制御盤 屋内自立形 1面 1999 2025
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別紙 ８　既設脱水設備機器リスト

№ 機器名称 型式 主仕様 数量 設置年度 更新年度

幸田浄水場

17 原水検水ポンプ操作盤 屋外ｽﾀﾝﾄﾞ形 1面 1994 2014

18
導水設備除塵機操作
盤

屋外ｽﾀﾝﾄﾞ形 1面 不明 2014

19 監視制御盤 監視操作盤 1面 1999 2014

20 計装盤 屋内自立形 1面 1999 2014

21 補助継電器盤 屋内自立形 1式 1999 2014

22 脱水機中継端子盤 屋内自立形 1面 不明 2014

23 送泥流量 電磁式 1組 不明 2014

24 ろ液槽水位 1組 1973 2014
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別紙 ８　既設脱水設備機器リスト

№ 機器名称 型式 主仕様 数量 設置年度 更新年度

1 ４号脱水機
長時間型
加圧脱水機

400㎡×(0.4＋0.2)kW 1 1992 2019

2 ２号調節槽 鋼板製円筒槽
φ2500×2700Ｈ×10 
立形２段プロペラ式　3.7kW

1 1992 〃

3 ４号打込みﾎﾟﾝﾌﾟ 一軸ネジ式ポンプ 6.0 /時×16kg/ ×7.5kW 1 1992 〃

4 ４号油圧ﾕﾆｯﾄ 油槽付高圧切替形 Max300kg/ ×5.5kW 1 1992 〃

5 ４－１ｹｰｷ搬出ｺﾝﾍﾞﾔ
20°トラフ型
ベルトコンベヤ

900Ｗ×機長6000Ｌ×2.2kW 1 1992 〃

6 ４－２ｹｰｷ搬出ｺﾝﾍﾞﾔ
20°トラフ型
ベルトコンベヤ

750Ｗ×機長24000Ｌ×3.7kW 1 1992 〃

7 １号空気圧縮機 パッケージ型 8.5kg/ ×4000 /分×3.7kW 1 1992 〃

8 ２号空気圧縮機 パッケージ型 8.5kg/ ×4000 /分×3.7kW 1 1992 〃

9 作動用空気槽
鋼板製立形
円筒圧力槽

φ900×1.579Ｈ×9.5kg/ 1 1992 〃

10 ４号ﾌﾞﾛｰ空気槽
鋼板製横形
円筒圧力槽

φ1.0ｍ×3.594ｍ
3.02 ×9.5kg/ 

1 1992 〃

11
４号脱水機点検用
チェーンブロック

ギャードトロリ付手
動チェーンブロック

1.6ton×6ｍ 1 1992 〃

12 ｹｰｷ集合ｺﾝﾍﾞﾔ
20°トラフ型
ベルトコンベヤ

750Ｗ×機長37600Ｌ×2.2kW 1 1992 〃

13 ｹｰｷ解砕機 カッター羽根式 50 /時×3.7kW 1 1992 〃

14 ｹｰｷ移送ｺﾝﾍﾞﾔ
波型
ベルトコンベヤ

1050Ｗ×機長17250Ｌ×5.5kW 1 1992 〃

15 ｹｰｷ振分ｺﾝﾍﾞﾔ
20°トラフ型
ベルトコンベヤ

750Ｗ×機長15800Ｌ×2.2kW 1 1992 〃

16 １－１分配ｽｸﾚｰﾊﾟ 不明 2.2kW＋0.4kW 1 1992 〃

17 １－２分配ｽｸﾚｰﾊﾟ 不明 2.2kW＋0.4kW 1 1992 〃

18 １号ｹｰｷ分配ｺﾝﾍﾞﾔ
20°トラフ型
ベルトコンベヤ

750Ｗ×機長32000Ｌ×2.2kW 1 1992 〃

19 ２号ｹｰｷ分配ｺﾝﾍﾞﾔ
20°トラフ型
ベルトコンベヤ

750Ｗ×機長23400Ｌ×2.2kW 1 1992 〃

20 ２号ｽｸﾚｰﾊﾟ 不明 不明 1 1992 〃

21 ｹｰｷ貯留ﾎｯﾊﾟｰ
鋼板製角形槽
下部ゲート開閉式

2300×2300×3100H
9 ×1.5kW×2

1 1992 2019

22 №１水槽 鋼板製角形 □3000×1500Ｈ×7 1 不明

23 高圧水供給装置
プランジャー
ポンプ

31 /分×50kg/ ×3.7kW 1 不明

安城浄水場
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別紙 ８　既設脱水設備機器リスト

№ 機器名称 型式 主仕様 数量 設置年度 更新年度

安城浄水場

24 ５号脱水機
長時間型
加圧脱水機

400㎡×(0.4＋0.2)kW 1 1992 2020

25 ５号打込みﾎﾟﾝﾌﾟ 一軸ネジ式ポンプ 6.0 /時×16kg/ ×7.5kW 1 1992 〃

26 ５号油圧ﾕﾆｯﾄ 油槽付高圧切替形 Max300kg/ ×5.5kW 1 1992 〃

27 ５－１ｹｰｷ搬出ｺﾝﾍﾞﾔ
20°トラフ型
ベルトコンベヤ

900Ｗ×機長6000Ｌ×2.2kW 1 1992 〃

28 ５－２ｹｰｷ搬出ｺﾝﾍﾞﾔ
20°トラフ型
ベルトコンベヤ

750Ｗ×機長24000Ｌ×3.7kW 1 1992 〃

29 ５号ﾌﾞﾛｰ空気槽
鋼板製横形
円筒圧力槽

φ1.0ｍ×3.594ｍ
3.02 ×9.5kg/ 

1 1992 〃

30
５号脱水機点検用
チェーンブロック

ギャードトロリ付手
動チェーンブロック

1.6ton×6ｍ 1 1992 〃

31 ６号脱水機
長時間型
加圧脱水機

400㎡×(0.4＋0.2)kW 1 1993 〃

32 ６号打込みﾎﾟﾝﾌﾟ 一軸ネジ式ポンプ 6.0 /時×16kg/ ×7.5kW 1 1992 〃

33 ６号油圧ﾕﾆｯﾄ 油槽付高圧切替形 Max300kg/ ×5.5kW 1 1993 〃

34 ６－１ｹｰｷ搬出ｺﾝﾍﾞﾔ
20°トラフ型
ベルトコンベヤ

900Ｗ×機長6000Ｌ×2.2kW 1 1993 〃

35 ６－２ｹｰｷ搬出ｺﾝﾍﾞﾔ
20°トラフ型
ベルトコンベヤ

750Ｗ×機長24000Ｌ×3.7kW 1 1993 〃

36 ６号ﾌﾞﾛｰ空気槽
鋼板製横形
円筒圧力槽

φ1.0ｍ×3.594ｍ
3.02 ×9.5kg/ 

1 1993 〃

37
６号脱水機点検用
チェーンブロック

ギャードトロリ付手
動チェーンブロック

1.6ton×6ｍ 1 1993 2020

38 ７号脱水機
長時間型
加圧脱水機

400㎡×(0.4＋0.2)kW 1 1994 2021

39 ７号打込みﾎﾟﾝﾌﾟ 一軸ネジ式ポンプ 6.0 /時×15kg/ ×7.5kW 1 1992 〃

40 ７号油圧ﾕﾆｯﾄ 油槽付高圧切替形 Max300kg/ ×5.5kW 1 1994 〃

41 ７－１ｹｰｷ搬出ｺﾝﾍﾞﾔ
20°トラフ型
ベルトコンベヤ

900Ｗ×機長6000Ｌ×2.2kW 1 1994 〃

42 ７－２ｹｰｷ搬出ｺﾝﾍﾞﾔ
20°トラフ型
ベルトコンベヤ

750Ｗ×機長24000Ｌ×3.7kW 1 1994 〃

43 ７号ﾌﾞﾛｰ空気槽
鋼板製横形
円筒圧力槽

φ1.0ｍ×3.594ｍ
3.02 ×9.5kg/ 

1 1994 〃

44
７号脱水機点検用
チェーンブロック

ギャードトロリ付手
動チェーンブロック

1.6ton×6ｍ 1 1994 2021
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別紙 ８　既設脱水設備機器リスト

№ 機器名称 型式 主仕様 数量 設置年度 更新年度

安城浄水場

1 濃縮槽機械設備CC C/C（両面形） 1式 1993 2019

2
濃縮槽機械設備継電
器盤

屋内自立形 1式 1993 2019

3
3系脱水機設備ｺﾝﾄﾛｰﾙ
ｾﾝﾀ

C/C（両面形） 1式 不明 2019

4 汚泥処理設備CC C/C（両面形） 1式 2007 2019

5
汚泥処理設備継電器
盤

屋内自立形 1式 2007 2019

6
1号床排水ポンプ号機
切替盤

屋内壁掛形 1面 1999 2019

7
2号床排水ポンプ号機
切替盤

屋内壁掛形 1面 1999 2019

8 4号脱水機操作盤 1面 1993 2019

9 5号脱水機操作盤 1面 1993 2020

10 6号脱水機操作盤 1面 1993 2020

11 7号脱水機操作盤 1面 不明 2021

12
4号ケーキコンベヤ操
作盤

屋外壁掛形 1面 1993 2019

13
5号ケーキコンベヤ操
作盤

屋外壁掛形 1面 1993 2020

14
6号ケーキコンベヤ操
作盤

屋外壁掛形 1面 1993 2020

15
7号ケーキコンベヤ操
作盤

屋外壁掛形 1面 1995 2021

16
ケーキホッパゲート操
作盤

屋外スタンド形 1面 1995 2019

17 電灯分電盤 1面 不明 2019

18 電灯分電盤 屋内壁掛形 1面 2008 2019

19 電灯分電盤 屋内壁掛形 1面 2008 2019

20 監視卓 MGP監視操作卓 1面 不明 2019

21 監視卓2 MGP監視操作卓 1面 不明 2019

22 ITV卓 屋内自立形 1面 不明 2019
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別紙 ８　既設脱水設備機器リスト

№ 機器名称 型式 主仕様 数量 設置年度 更新年度

1 １号脱水機 加圧脱水機 ろ過面積133㎡×2.2kW 1 1976 2012

2 排水処理棟排水ﾎﾟﾝﾌﾟ 水中ポンプ 80A×0.6 /分×13ｍH×4.5kW 1 1976 2013

3 受泥槽 鋼板製角形槽 □2200×2875Ｈ×12 1 1976 〃

4 受泥槽撹拌機 立型パドル式 3.7kW 1 1976 〃

5 １号汚泥圧入ﾎﾟﾝﾌﾟ 無閉塞汚泥ポンプ
φ100×80
1.02 /分×40.2ｍH×22kW

1 1996 〃

6 １号給水ﾎﾟﾝﾌﾟ 多段渦巻ポンプ
φ50×160(315) /分
　　×64.8(52)ｍH×5.5kW

1 1976 〃

7 ２号給水ﾎﾟﾝﾌﾟ 多段渦巻ポンプ
φ50×160(315) /分
　　×64.8(52)ｍH×5.5kW

1 1976 〃

8 １号受水槽 鋼板製角形 □2000×2800Ｈ×10 1 1976 〃

9 １号ろ布洗浄ﾎﾟﾝﾌﾟ 多段渦巻ポンプ 125A×1.0 /分×101.1ｍH×37kW 1 1994 〃

10 １号圧力水ﾎﾟﾝﾌﾟ 多段渦巻ポンプ
φ50×0.3 /分
　　×143ｍH×15kW(2P)

1 1976 2013

11 １号真空ﾎﾟﾝﾌﾟ 回転液封式
5.5kW
3.0 　200mmHg，2.6 　400mmHg

1 1976 2012

12 １号ﾌﾞﾛｰ用ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ パッケージ型 22kW　0.69Mpa×3.96 /分 1 1976 2012

13 ２号ﾌﾞﾛｰ用ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ パッケージ型 22kW　0.69Mpa×3.96 /分 1 1995 2013

14 ﾌﾞﾛｰ用空気槽
鋼板製横形
円筒圧力槽

φ1800×3950×8.9 1 1976 2013

15 １号計装用ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ ベビコン 3.7kW　8.5kg/ ×405 /分　 1 1976 2012

16 ２号計装用ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ ベビコン 3.7kW　8.5kg/ ×405 /分　 1 1998 2013

17 計装用除湿機
全自動
冷凍式ドライヤー

0.15kW　420 /分 1 1976 〃

18 計装用空気槽
鋼板製立形
円筒圧力槽

φ480×1700Ｈ×0.29 1 1976 2013

19 １号油圧ﾕﾆｯﾄ
コンビネーションポ
ンプ

高圧：210ｋｇ/ｃｍ
2

低圧：40ｋｇ/ｃｍ
2 1 1976 2012

20 １号ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ
３点ｷｬﾘｱﾛｰﾗｰ式
ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ

 900Ｗ×機長 9000Ｌ 1 1976 2012

21 ４号ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ
３点ｷｬﾘｱﾛｰﾗｰ式
ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ

1050Ｗ×機長26000Ｌ 1 1976 2013

22 ５号ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ
３点ｷｬﾘｱﾛｰﾗｰ式
ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ

1050Ｗ×機長18000Ｌ 1 1976 〃

23 ６号ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ
３点ｷｬﾘｱﾛｰﾗｰ式
ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ

1050Ｗ×機長32000Ｌ 1 1976 2013

豊橋浄水場
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別紙 ８　既設脱水設備機器リスト

№ 機器名称 型式 主仕様 数量 設置年度 更新年度

豊橋浄水場

24 機器用走行チェンブロッ
手動ギャードトロリ
走行形

5ton 1 1976 2013

25 ２号脱水機 加圧脱水機 ろ過面積133㎡×2.2kW 1 1976 〃

26 ２号汚泥圧入ﾎﾟﾝﾌﾟ 無閉塞汚泥ポンプ
φ100×80
1.02 /分×40.2ｍH×22kW

1 1996 〃

27 ２号ろ布洗浄ﾎﾟﾝﾌﾟ 多段渦巻ポンプ 125A×1.0 /分×101.1ｍH×37kW 1 1995 〃

28 ２号圧力水ﾎﾟﾝﾌﾟ 多段渦巻ポンプ
φ50×0.3 /分
　　×143ｍH×15kW(2P)

1 1994 〃

29 ２号真空ﾎﾟﾝﾌﾟ 回転液封式
5.5kW
3.0 　200mmHg，2.6 　400mmHg

1 不明 〃

30 ２号ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ
３点ｷｬﾘｱﾛｰﾗｰ式
ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ

 900Ｗ×機長 9000Ｌ 1 1976 2013

31 ３号脱水機 加圧脱水機 ろ過面積218㎡×(3.7kW×2) 1 2002 2028

32 ３号汚泥圧入ﾎﾟﾝﾌﾟ 無閉塞汚泥ポンプ
φ100×80
1.90 /分×60ｍH×37kW

1 2002 〃

33 ３号圧力水ﾎﾟﾝﾌﾟ 多段渦巻ポンプ
φ50×0.23 /分
　　×165ｍH×15kW(2P)

1 2002 〃

34 ３号ろ布洗浄ﾎﾟﾝﾌﾟ 多段渦巻ポンプ 150A×2.1 /分×65ｍH×45kW 1 2002 〃

35 ２号受水槽 鋼板製角形 □2000×1700×2860Ｈ×8 1 2002 〃

36 ３号ﾌﾞﾛｰ用ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ パッケージ型 37kW　0.88Mpa×4.6 /分 1 2002 〃

37 ３号真空ﾎﾟﾝﾌﾟ 回転液封式 5.4 /分×93.3Kpa×11kW 1 2002 〃

38 ３号ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ
３点ｷｬﾘｱﾛｰﾗｰ式
ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ

 900Ｗ×機長11600Ｌ 1 2002 2028

1 ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ C/C（片面形） 1式 1993 2012

2 補助継電器盤 屋内自立形 1式 1993 2012

3 防音室現場盤 屋内自立形 1面 2008 2012

4 補機室現場盤 屋内自立形 1面 2008 2012

5
汚泥棟排水ポンプ現場
盤

屋内壁掛形 1面 2008 2012

6
4・5号ベルトコンベア現
場操作盤

屋内ｽﾀﾝﾄﾞ形 1面 2008 2012

7
6号ベルトコンベア現場
操作盤

屋外壁掛形 1面 2008 2012

8 １号脱水機現場盤 屋内自立形 1面 2008 2012
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別紙 ８　既設脱水設備機器リスト

№ 機器名称 型式 主仕様 数量 設置年度 更新年度

豊橋浄水場

9 2号脱水機現場盤 屋内自立形 1面 1993 2013

10 3号脱水機動力制御盤 屋内自立形 1面 2001 2018

11 前処理・脱水機監視盤 監視操作卓 1面 1993 2012

12 処理汚泥流量 電磁式 1組 1995 2012

13 受水槽水位 電極 1組 1995 2012

14 受水槽水位 電極 1組 不明 2012

15 受泥槽水位 電極 1組 2008 2012

44



豊川浄水場　既設機器リスト 12/14

別紙 ８　既設脱水設備機器リスト

№ 機器名称 型式 主仕様 数量 設置年度 更新年度

1
２号長時間型
加圧脱水機

加圧式脱水機 ろ過面積200㎡ 1 1994 2022

2 汚泥受入槽 鋼板製角形槽
2000Ｗ×4000Ｌ×2000Ｈ×11 
撹拌機　1.5kW＋2.2kW

1 1975 〃

3 ２号汚泥供給ﾎﾟﾝﾌﾟ スラリーポンプ
50A×40A
0.1 /分×30ｍH×7.5kW

1 1994 〃

4 ３号汚泥供給ﾎﾟﾝﾌﾟ スラリーポンプ
50A×40A
0.1 /分×30ｍH×7.5kW

1 1994 〃

5 ２号汚泥圧入槽 円筒槽 φ1500×2670Ｈ×4.3 1 1994 〃

6 ５号ｹｰｷｺﾝﾍﾞﾔ
トラフ型
ベルトコンベヤ

1050Ｗ×機長 7650Ｌ×2.2kW 1 1994 〃

7 ６号ｹｰｷｺﾝﾍﾞﾔ
トラフ型
ベルトコンベヤ

 900Ｗ×機長 5190Ｌ×1.5kW 1 1994 〃

8 ｹｰｷ破砕機 横軸羽根回転式 30 /時×22kW 1 1994 〃

9 ２号空気圧縮機 パッケージ型 380 /分×14kg/ ×3.7kW 1 1994 〃

10 ３号空気圧縮機 パッケージ型 380 /分×1.37Mpa×3.7kW 1 1994 〃

11 空気槽 立型円筒槽 0.14kg/ ×1.0 1 1994 〃

12 高圧洗浄ﾎﾟﾝﾌﾟ 多段渦巻ポンプ 40A×0.12 /分×170ｍH×11kW 1 1994 2022

13 ３号ｹｰｷｺﾝﾍﾞﾔ
トラフ型
ベルトコンベヤ

 600Ｗ×機長17500Ｌ×3.7kW 1 不明

14 ４号ｹｰｷｺﾝﾍﾞﾔ
トラフ型
ベルトコンベヤ

 600Ｗ×機長 4000Ｌ×1.5kW 1 不明

15 ７号ｹｰｷｺﾝﾍﾞﾔ
トラフ型
ベルトコンベヤ

 600Ｗ×機長19300Ｌ×3.7kW 1 不明

16 ８号ｹｰｷｺﾝﾍﾞﾔ
トラフ型
ベルトコンベヤ

 600Ｗ×機長16200Ｌ×2.2kW 1 不明

17 ｹｰｷﾎｯﾊﾟｰ カットゲート式
1700Ｗ×2000Ｌ×3000Ｈ
7.5 

1 不明

18
機器搬入用チェーンブ
ロック

ギャードトロリ付
チェーンブロック

5ton 1 不明

19
１号長時間型
加圧脱水機

加圧式脱水機
ろ過面積200㎡
　×(5.5＋0.4＋0.1＋1.5)kW

1 2005 維持

20 １号汚泥供給ﾎﾟﾝﾌﾟ スラリーポンプ
50A×40A
0.103 /分×80.2ｍH×7.5kW

1 2005 維持

21 １号汚泥圧入槽 円筒槽 φ1500×2670Ｈ×4.3 1 2005 維持

22 １号空気圧縮機 パッケージ型 380 /分×14kg/ ×3.7kW 1 2005 維持

23 １号ｹｰｷｺﾝﾍﾞﾔ
トラフ型
ベルトコンベヤ

1050Ｗ×機長　　 Ｌ×2.2kW 1 2005 維持

豊川浄水場
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別紙 ８　既設脱水設備機器リスト

№ 機器名称 型式 主仕様 数量 設置年度 更新年度

豊川浄水場

24 ２号ｹｰｷｺﾝﾍﾞﾔ
トラフ型
ベルトコンベヤ

 900Ｗ×機長　　 Ｌ×2.2kW 1 2005 維持

25 １号給水ﾎﾟﾝﾌﾟ 片吸込渦巻ポンプ φ100×1.0 /分×30ｍH×11kW 1 1975 2022

26 ２号給水ﾎﾟﾝﾌﾟ 片吸込渦巻ポンプ φ100×1.0 /分×30ｍH×11kW 1 1975 2022

27 １号ろ液返送ﾎﾟﾝﾌﾟ 片吸込渦巻ポンプ 40A×0.11 /分×21.6ｍH×1.5kW 1 1997 2022

28 ２号ろ液返送ﾎﾟﾝﾌﾟ 片吸込渦巻ポンプ 40A×0.11 /分×21.6ｍH×1.5kW 1 1997 2022

29
脱水機室地下
１号排水ﾎﾟﾝﾌﾟ

水中ポンプ 50A×0.2 /分×10ｍH×0.75kW 1 不明

30
脱水機室地下
２号排水ﾎﾟﾝﾌﾟ

水中ポンプ 50A×0.2 /分×10ｍH×0.75kW 1 不明

1 1号脱水機動力制御盤 屋内自立形 1面 2005 2022

2
汚泥受入槽攪拌機現
場操作盤

屋内スタンド形 1面 2005 2022

3
汚泥供給ポンプ現場操
作盤

屋内スタンド形 1面 不明 2022

4
ろ液返送ポンプ・給水
ポンプ現場操作盤

屋内スタンド形 1面 2005 2022

5
脱水機室地下排水ポン
プ現場操作盤

屋内壁掛形 1面 2005 2022

6
高圧洗浄ポンプ現場操
作盤

屋内壁掛形 1面 不明 2022

7 コンベヤ現場操作盤 屋内スタンド形 1面 不明 2022

8 コンベヤ現場操作盤 屋内スタンド形 1面 2005 2022

9 コンベヤ現場操作盤 屋外ｽﾀﾝﾄﾞ形 1面 2005 2022

10 1号脱水機現場操作盤 屋内自立形 1面 不明 2022

11 監視用パソコン卓 操作卓 1面 不明 2022

12 監視操作盤 監視操作盤 1面 不明 2022

13 濃縮汚泥引抜流量 電磁式 1組 不明 2022

14 汚泥受入槽水位 圧力式 1組 不明 2022

15 汚泥受入槽水位 電極 1組 不明 2022

16 1号汚泥流量 電磁式 1組 不明 2022
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別紙 ８　既設脱水設備機器リスト

№ 機器名称 型式 主仕様 数量 設置年度 更新年度

豊川浄水場

17 2号汚泥流量 電磁式 1組 不明 2022

18 1号汚泥圧入槽水位 差圧式 1組 不明 2022

19 2号汚泥圧入槽水位 差圧式 1組 不明 2022

20 給水槽水位 電極 1組 不明 2022

21 ろ液槽水位 超音波式 1組 2005 2022

22 No1ろ液検知槽水位 電極 1組 不明 2022

23 No2ろ液検知槽水位 電極 1組 不明 2022
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 別紙 9    

 既設排水処理設備修繕履歴 浄水場名 豊田浄水場 

年度 修繕内容 備     考 

H15 脱水機修繕 1/7～1/16 ろ板ストッパーの取替え 

  圧入ポンプ修繕 1/7～1/16 チェッキ弁の取替え 

  1,2 号空気圧縮機修繕 2/4～2/13 劣化部品の取替え 

  圧入ポンプ修繕 9/17～9/17 チェッキ弁分解整備 

H16 汚泥濃度計修繕 6/9～6/9 調整、汚泥濃度計 

  ポンプ関連修繕 12/11～3/10 

除塵機、汚泥圧入ポンプ、ろ布洗浄ポンプ、給水ユニットポンプ、

汚泥分配ポンプ、汚泥引抜ポンプ、給水ポンプ取替、排水処理設

備 

H18 コンベヤ操作盤修繕 7/13～7/13 コンベアー操作レバーSW 破損、ベルトコンベアー操作盤 

  脱水機修繕 8/25～12/15 ろ板駆動装置材、締付装置材、油圧ユニット材 

  1 号圧入ポンプ修繕 8/25～12/15 インバータ装置 

H19 脱水機修繕 7/10～7/19 空気作動弁修繕 

  脱水機修繕 10/27～1/31 ろ板駆動装置材、締付装置材、油圧ユニット材 

H20 3,4,5 号コンベヤ修繕 6/21～9/30 減速機取替 

  2 号空気圧縮機修繕 9/24～10/3 制御システム取替 

  脱水機修繕 12/13～2/10 ろ布取替え、破砕機、空気圧縮機、油圧ポンプユニット修繕 

  空気圧縮機修繕 3/2～3/11 コンプレッサー分解整備 
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 別紙 9    

 既設排水処理設備修繕履歴 浄水場名 幸田浄水場 

年度 修繕内容 備     考 

H15 1 号脱水機等修繕 7/26～9/30 
ろ布取替、1 号脱水機 

内部部品取替１式、3 号汚泥打ち込みポンプ 

  2 号ケーキホッパ修繕 8/18～8/18 油圧部リミットスイッチ取替 １個 

  1 号脱水機修繕 11/19～11/26 ろ布つり棒交換 24 本 

  脱水機等修繕 11/9～12/20 

2 号ろ布取替、1 号ろ液検出器・ろ布振動装置ソレノイドバブル取

替 

ジャバラ取替、ケーキホッパーシュート部 

  1 号脱水機修繕 2/24～3/2 ろ布つり棒交換 30 本、脱水機 

H16 破砕機修繕 7/3～7/20 部品取替 

  2 号脱水機等修繕 10/9～2/10 
ろ布取替、2 号脱水機 

オーバーホール 1 式、2 号汚泥打ち込みポンプ 

  脱水機排水管修繕 10/18～10/27 冷却用排水管の布設 1 式 

H17 1 号脱水機修繕 7/9～11/30 
ろ布取替等、1 号脱水機 

逆止弁、排泥管取替、1 号油圧ユニット 

H18 脱水機周り配管修繕 10/10～10/19 逆止弁、排泥管取替 

  2 号脱水機修繕 11/3～2/28 ろ布取替等 

H19 1 号脱水機修繕 10/20～2/15 ろ布、内部部品取替 

  空気圧縮機修繕 3/3～3/12 コンプレッサーの修繕 

H20 1 号脱水機修繕 8/8～8/8 油圧ユニットホース取替 

  1 号脱水機修繕 9/30～10/9 ろ過タイマー 

  2 号脱水機修繕 10/25～2/20 オーバーホール 

  2 号打込ポンプ修繕 12/19～12/19 ピストンロット、O リング等取替 

  1 号打込ポンプ修繕 2/28～3/16 オーバーホール 
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 別紙 9    

 既設排水処理設備修繕履歴 浄水場名 安城浄水場 

年

度 
修繕内容 備     考 

H11 打込ポンプ修繕 7/10～7/30 4,5,7 号打込みポンプオーバーホール 

  5,7 号脱水機修繕 10/2～12/15 5・7 号機ろ布及びろ布吊り棒交換 

H12 ブロア用コンプレッサー修繕 6/14～6/14 
1・2 号のエアードライヤー用オートドレントラップ交換 

1・2 号のエアードライヤー用耐圧ホース修理 

  エアー配管修繕 6/21～6/21 汚泥調整槽供給弁用エアー減圧弁等交換 

  脱水機等修繕 7/8～8/31 
4・5・6 号機打込みポンプオーバーホール 

打込みポンプ入口部配管修繕、脱水機 

  4,6 号脱水機修繕 9/15～12/15 4・6 号機ろ布交換、脱水機 

  6 号脱水機修繕 11/2～11/2 ろ板移動装置のチェーンを定位置に戻す、6 号脱水機 

  集合コンベヤ修繕 11/15～11/24 ベアリング交換 

  計装用コンプレッサー修繕 12/11～12/11 1.2 号ろ過器詰物交換 

  ブロア用コンプレッサー修繕 12/22～12/22 ろ過詰物交換 

H13 5,7 号脱水機等修繕 9/8～11/15 
5・7 号機ろ布交換 

4・5・6・7 号機打込みポンプオーバーホール 

  ブロア用コンプレッサー修繕 12/10～12/19 2 台の部品交換 

H14 4,6 号脱水機修繕 7/20～9/30 4・6 号機ろ布交換、脱水機 

  ろ布洗浄機修繕 3/10～3/19 オーバーホール、ろ布洗浄機 

H15 脱水機等修繕 11/29～2/27 
5・7 号機ろ布交換 

4・5・6・7 号機打込みポンプオーバーホール 

  5 号,集合コンベヤ修繕 2/21～3/19 
軸受・ローラ・プーリ・ベルト取替 

軸受取替 

  4 号脱水機修繕 3/12～3/19 油圧ユニットソレノイドバルブ取替 

H16 脱水機ろ液配管修繕 8/3～8/12 ろ液配管及びボールバルブ取替 

  4,6 号脱水機等修繕 1/15～3/15 
4・6 号機ろ布交換 

7 号機打込ポンプ部品取替 

  4 号コンベヤ修繕 2/19～3/25 軸受・ローラ・プーリ・ベルト取替 

  脱水機ブロー配管修繕 3/14～3/23 ＳＰφ150 0.8m 取替 

H17 脱水機軸封水配管修繕 5/9～5/18 配管４０Ａ×４ｍ及びゲートバルブ４０Ａ×１個取替 

  コンベア修繕 6/15～6/24 サイクロ減速機のモータ軸受及び劣化部品の取替 

  脱水機用配管修繕 10/5～10/14 汚泥戻し管８０Ａ×１ｍ及びフラッシング管１００Ａ×０．４ｍの取替

  4,5,6 号打込ポンプ修繕 7/16～9/30 ロータ、ステータ等の消耗部品取替 

  コンベア（6-1,6-2）修繕 11/19～1/31 軸受・ローラ・プーリ・ベルト取替 

  5,7 号脱水機等修繕 12/23～2/15 ろ布１６０組取替 
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 別紙 9    

 既設排水処理設備修繕履歴 浄水場名 安城浄水場 

年

度 
修繕内容 備     考 

H18 汚泥振分コンベア修繕 5/25～6/7 サイクロ減速機のモータ軸受及び劣化部品の取替 

  脱水機用配管修繕 2/5～2/14 汚泥戻し管８０Ａ×０．８ｍの取替 

  コンベア（7-1,7-2）修繕 1/13～3/9 軸受・ローラ・プーリ・ベルト取替 

  5,6,7 号打込ポンプ修繕 1/13～3/15 ロータ、ステータ等の消耗部品取替 

  4,6 号脱水機等修繕 1/13～3/15 ろ布１６０組取替 

  4,5,6 号打込ポンプ修繕 1/13～3/15 エア作動ボール弁、消耗部品取替 

  6,7 号コンベヤ洗浄水弁修繕 1/13～3/15 モーターボールバルブ、消耗部品取替 

H19 脱水機用配管修繕 1/15～1/24 汚泥戻し管８０Ａ×１．０ｍの取替 

  4,5,6 号脱水機等修繕 2/20～2/29 エアフィルター、減圧弁、ルブリケータ 

  5,7 号脱水機等修繕 1/15～3/15 
5・7 号機ろ布交換 

4 号機打込ポンプ部品取替 

H20 脱水機用配管修繕 2/3～2/12 汚泥戻し管８０Ａ×０．８１ｍの取替 

  4,6 号脱水機等修繕 12/19～3/13 
4・6 号機ろ布交換 

7 号機打込ポンプ部品取替 
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 別紙 9    

 既設排水処理設備修繕履歴 浄水場名 豊橋浄水場 

年

度 
修繕内容 備     考 

H14 4 号ベルトコンベヤ修繕 9/2～9/11 ヘッドブーリー用ベアリング 1 式 

  脱水機等修繕 11/29～3/10 1,2 号脱水機ろ布及び油圧配管等 1 式 

H15 1 号脱水機修繕 9/1～9/10 ろ布取替修繕 1 枚 

  脱水機等修繕 1/31～3/22 給液板、ろ布 76 組、ダイアグラム 9 組 

H16 2 号脱水機修繕 5/21 2 号脱水機ブーツメタル交換 4 個 

  脱水機修繕 9/10 1,2 号脱水機洗浄トラフ修繕 

  脱水機修繕 3/15 ろ布取替工 139 枚、その他修繕工 1 式 

H17 脱水機修繕 12/17～3/20 ろ布取替工 139 枚、その他修繕工 1 式 

H18 コンベヤ修繕 9/11～9/20 ベントブーリ 2 本、ブーリ軸受 2 個、テンションブーリ軸受 2 個 

  脱水機修繕 11/25～3/20 1・2・3 号ろ布 139 枚、3 号上部ギャー取替等 1 式 

H19 脱水機修繕 9/29～3/10 
ろ布(1 号/2 号用)78 枚、ろ布(3 号用)61 枚、ろ布走行チェーン等 1

式 

  ブロー用コンプレッサ修繕 1/10～1/18 
コンプレッサー2 号の減圧ダイアフラム弁(1 個)・調節ダイアフラム

弁(1 個)取替 

H20 ブロー用コンプレッサ修繕 7/30～8/8 ブロー用コンプレッサー2・3 号機のオーバーホール 

  脱水機修繕 11/5～11/5 パイロットチェック弁 2 個の取替え 

  ブロー用コンプレッサ修繕 11/4～11/13 3 号機の吐出圧制御弁取替修繕 

  脱水機修繕 12/27～3/13 脱水機修繕 3 台 圧入ポンプ修繕 1 台 
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 別紙 9    

 既設排水処理設備修繕履歴 浄水場名 豊川浄水場 

年

度 
修繕内容 備     考 

H11 外壁修繕 9/25～12/20 外壁雨漏り修繕 

H12 2 号コンプレッサー修繕 7/10～7/14 オーバーホール 

  2 号脱水機修繕 8/15～8/15 サービス、油圧ホース交換 

  2 号脱水機修繕 11/1～11/1 故障(圧入工程中) 

  1 号汚泥供給ポンプ修繕 11/16～11/16 サクション清掃 

  汚泥供給管修繕 11/20～11/20 ポンプ・圧入タンク間の配管清掃 

  屋根修繕 2/17～3/19 屋根等修繕 

H13 1 号コンプレッサー修繕 7/30～8/3 オーバーホール 

  2 号脱水機修繕 9/28～9/28 シーケンス改造(自動・手動) 

  2 号脱水機修繕 11/27～11/27 シーケンス改造(自動洗浄) 

  2,3 号汚泥供給ポンプ修繕 11/28～11/28 オーバーホール 

  2 号脱水機修繕 2/2～2/28 ろ布 55 枚、ブロー配管等修繕 

  1,2 号コンプレッサー修繕 2/15～2/15 オートドレン交換 

  3,4,7,8 号コンベヤ修繕 3/1～3/8 スクレーパゴム交換 

  便器等修繕 2/19～2/28 便器等修理 

H14 2 号脱水機修繕 4/12～4/12 シーケンス改造(自動・手動) 

  4 号コンベヤ修繕 9/17～9/26 ベルト取替 

  3 号コンベヤ修繕 10/2～10/2 スクレーパゴム取替 

  2,3 号コンプレッサー修繕 11/11～11/11 高圧ホース取替 

H15 2 号汚泥供給ポンプ修繕 7/8～7/8 吐出オリフィス分解清掃 

  1 号コンプレッサー修繕 9/1～9/1 時間計取替 

  1,2 号コンプレッサー修繕 10/27～10/31 オーバーホール 

  1,2 号汚泥供給ポンプ修繕 10/27～11/5 吐出伸縮管取替 

  排水ポンプ修繕 11/21～11/21 取替 

  ろ布洗浄装置修繕 12/26～12/26 中央位置リミット調整 

  汚泥受入槽撹拌機修繕 1/13～1/20 軸受、プラグ取替 

  汚泥受入槽電極修繕 3/17～3/17 分解清掃 

H16 2 号脱水機修繕 7/3～9/15 ろ布、トルクリミッター、スカートゴム取替 

H17 汚泥受入槽撹拌機修繕 8/27～11/15 撹拌機修繕 1 台 

H18 給水ポンプ修繕 6/15～6/23 給水ポンプ 2 台取替 

  ケーキ破砕機等修繕 8/5～10/31 撹拌機修繕 1 台、ケーキ破砕機用電動機修繕 1 台 
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 別紙 9    

 既設排水処理設備修繕履歴 浄水場名 豊川浄水場 

年

度 
修繕内容 備     考 

H19 2 号脱水機修繕 10/27～1/15 ろ布交換 

H20 給水槽修繕 6/9～6/9 ボールタップ取替 

  1,2 号コンプレッサー修繕 7/16～7/25 オーバーホール 

  3 号コンプレッサー修繕 11/27～11/27 時間計取替 

  1 号脱水機修繕 11/29～1/15 ろ布交換 

  3 号コンプレッサー修繕 3/9～3/18 オーバーホール 

  シャッター修繕 5/21～5/30 シャッター修繕、開閉器(モーター)取替、シャッター 
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