
No. 表題 質問事項 回答

1

公募要綱
p.2
2.(3)事業期
間及び河川占
用期間

「発電事業を行う期間は、20年以内とします。・・・20年を超過する事業の継
続については、河川管理者と協議するものとします。」との記載があります。
河川占用許可に関しては、許可時の条件に違反がない限り確実に3年間を
上限として更新は可能という認識でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

2

公募要綱
p.2
2.(4)参加資
格

企画提案の検討にあたって、参加表明時点の構成員でない者（※）が参
画する必要を生じた場合、貴県へどのような報告もしくは手続きが必要でしょう
か。（※参加表明時点での共同参画協定書に明記はないものの企画提案
にあたって本件事業検討に協力する者）
また、ＳＰＣを組成し事業運営を行う場合、事業運営期間中にSPC構成員
に変更の必要を生じた場合、どのような報告もしくは手続きが必要でしょうか。

新しい構成が決まった時点で県に相談してください。なお、参加表明時点
の構成員でない者については、公募要綱2.(4)参加資格を満たすことが
前提です。

3

公募要綱
p.5
3.(2)施設の設
置可能範囲

遊水地内に水が浸入した場合、キュービクルやパワーコンディショナー等の重量
物は水面上に浮かべることが難しいため、遊水地内に設置することは困難で
す。このため、キュービクルやパワーコンディショナー等の重量物は、「公募要綱」
P5の下部に記載された「河川占有手続きの中で協議が可能」な「堤防」に設
置することを前提に計画を立案してもよろしいでしょうか。

企画提案は同一の条件で審査します。従って、企画提案書では全ての
設備をCNゾーン内（公募要綱3.(2)図 2に示す赤のエリア）に配置し
てください。

4

公募要綱
p.5
3.(2)施設の設
置可能範囲

ケーブルを架空配線する場合、ケーブル直下の土地の占有に該当するか否か
教えてください。高さによる占有の区分がある場合は、その高さを教えてくださ
い。

高さに関係なく占用する施設の投影面積を占用料の対象とします。

5
公募要綱
p.6
3.(2)図 2

整備事業としての菱池湧水地のCNゾーン、公園ゾーン（駐車場を含む）、
自然環境ゾーンそれぞれの工程ならびに整備完了時期をご教示願います。併
せて、菱池遊水地内に設けられる仕切提の整備完了時期もご教示願いま
す。

治水施設としての遊水地は令和8年度末に完成予定です。仕切堤は令
和9年度以降の整備となる可能性があります。各ゾーンの整備完了時期
は未定です（令和９年度以降）。
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6
公募要綱
p.6
3.(2)図 2

CNゾーンの仕切堤等の整備工事が完了する前に河川占用許可を下命いた
だけた場合、仕切堤の整備工事等と輻輳して太陽光発電設備の工事の着
工をすることは可能でしょうか。
その場合、貴県発注の工事受注者との工程調整等にあたって窓口をご紹介
いただけますでしょうか。

着工は可能です。調整窓口は、愛知県西三河建設事務所河川港湾
整備課です。

7
公募要綱
p.6
3.(2)図 2

太陽光発電設備の施工にあたって、CNゾーンと隣接するゾーンとなる公園
ゾーンについて、太陽光発電設備の工事期間中における資機材の仮置き場
や組立てヤードとして一時的に借用をさせていただくことは可能でしょうか。

占用許可申請予定者に特定された後に河川管理者と協議してください。

8
公募要綱
p.6
3.(3)占用料

「占用料は、許可若しくは更新時点の最新の単価を適用します。」との記載が
あります。
提案書内の占用料は賃貸借期間を通して固定していただくことは可能でしょう
か。
固定できない場合、提案書提出後占用料が値上がりしたことに起因して本事
業から撤退することは可能でしょうか。

占用料は、愛知県流水占用料等徴収条例の単価を適用します。徴収
条例の土地単価の設定根拠が地価調査価格であり、現在は３年毎に
単価見直しの必要性を調査していますが、平成８年以降改正は行って
いません。
撤退の可能性が生じた場合には河川管理者と協議してください。

9

公募要綱
p.7
4.(1)電気設
備・電力系統
接続条件

堤体に対して、電柱の建柱や杭を打込みすることは問題ありませんか。 堤体への打込みはできません。

10

公募要綱
p.7
4.(1)電気設
備・電力系統
接続条件④

非常時に使用可能な15Ａコンセント（100V✕4口）の設置個所は協議の
うえ決定とありますが、移動式蓄電池2台（2,500Wh以上/台）の収納箇
所（エリア）に当該コンセントを設ける方針でも支障ないでしょうか。

支障ありません。
実際に設置する位置は、占用許可申請予定者に特定された後に河川
管理者と協議してください。

11

公募要綱
p.7
4.(1)電気設
備・電力系統
接続条件④

設備構成上、防災コンセントへ供給できる太陽光設備（太陽光パネル・パワ
コン）と防災コンセントには供給できない太陽光設備（太陽光パネル・パワコ
ン）を固定した設計でも問題ないでしょうか。

問題ありません。



No. 表題 質問事項 回答

12

公募要綱
p.7
4.(1)電気設
備・電力系統
接続条件④

移動式蓄電池については、普段は収納しており自然放電により非常時に蓄電
残量が少なくなっている可能性があると思います。運用する場合は何らかの手
段により充電してから利用するという運用方法でよろしいでしょうか。
また、その充電方法は今回設置する太陽光発電設備から充電するよう設計
する必要があるでしょうか。

公募要綱4.(1)④に記載のとおりです。

13

公募要綱
p.7
4.(1)電気設
備・電力系統
接続条件⑤

貴県において菱池遊水地の維持管理用として設けられる旨の記載がある「水
位計」「監視設備」について設備概要および据付予定箇所をご教示願いま
す。

公募要綱4(1)⑤⑥に記載のとおりです。

14

公募要綱
p.7
4.(1)電気設
備・電力系統
接続条件⑤

貴県において公園施設として設置を計画中の記載がある「トイレ」「外灯」につ
いて設備概要および据付予定箇所をご教示願います。

公募要綱4(1)⑦⑧に記載のとおりです。

15

公募要綱
p.7
4.(1)電気設
備・電力系統
接続条件⑤⑦

水位計、監視設備、トイレ、街路灯の各施設において想定されるおおよその設
置位置並びに電力量をご教示願います。

回答No.13とNo.14と同じ。
電力量は標準的なもので想定してください。

16

公募要綱
p.7
4.(1)電気設
備・電力系統
接続条件⑦

公園施設であるトイレ１棟、管理用街路灯１灯への電力を供給する設備を
設置することに関して非常時に使用できる電力の容量が防災コンセントの容
量であるとの記載を鑑みると、公園施設への電力供給は非常時には行わない
という理解でよろしいでしょうか。

占用許可申請予定者として特定された後に幸田町と協議してください。
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17

公募要綱
p.8
4.(1)電気設
備・電力系統
接続条件⑨
(b)

自営線や託送による需要家への売電（いわゆるPPA事業を含む）の場合、
特定の需要家を選定してください。とございます。
この場合における特定の需要家の「選定」は、同需要家からの関心表明書等
の何らかの文書を取り交わすことが必要となる理解で良いでしょうか。

需要家からの関心表明書等は応募に必要なものではありません。

18

公募要綱
p.8
4.(2)構造等の
条件①

貴県にて実施予定とされておりますCNゾーンへの層厚10cm程度の砂利の敷
均しについて、貴県として実施される主目的をご教示ください。

公募要綱には「層厚10cm程度の砂利の敷均」と記載しましたが、地表
面近くの表層を改良して整地し、事業実施が可能となることを想定してい
ます。

19

公募要綱
p.8
4.(2)構造等の
条件①

層厚10cm程度の砂利の敷均しは、CNゾーンは全域に施される理解で良い
でしょうか。
貴県からCNゾーンの現況地盤データの提供はありますでしょうか。

改良の範囲については、占用許可申請予定者に特定された後に企画提
案書に基づき、調整します。
現況地盤データは、別途提供します。

20

公募要綱
p.8
4.(2)構造等の
条件①

計画の地盤改良強度、深度等をご教示願います。（打込式アンカー可否の
判断のため）

地盤改良工の目標強度は、コーン指数400kN/㎡以上を想定していま
す。改良深度に関しては表層のみの改良を想定しています。

21

公募要綱
p.8
4.(2)構造等の
条件②

菱池遊水地の整備工事において、CNゾーンの全体の排水工の仕様をご教示
願います。
ex.外周部の側溝、集水桝、釜場、排水ポンプを設置　等

周囲に素掘り水路を施工し、自然環境ゾーンとの仕切堤には横断管
（φ600程度）を3箇所設置する予定です。河川占用範囲内の排水
施設は、必要があれば占用許可申請予定者として特定された後に河川
管理者と協議のうえ事業者で対応してください。

22

公募要綱
p.9
4.(2)構造等の
条件③

阻害容量についての質問です。フロートでPVモジュールを浮べる水上太陽光
発電システムを採用する場合、フロートの部分で水面より上になる部分、即ち
「フロートの喫水線より上となる部分」の体積は、水が流入してきた場合、常に
水面上に浮かんでいるため、阻害容量の対象外と考えられますが、（阻害容
量の対象外として）よろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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23

公募要綱
p.11
6.(1)3)河川
管理への影響
度

阻害容量の算定において、水面より上部にある太陽光パネルやフロートの一
部の体積は除外してもよろしいでしょうか。（喫水部は計上）

回答No.22と同じ。

24

公募要綱
p.12
7.企画提案書
作成にあたって
の留意事項(b)

「企画提案書は15ページ以内にまとめてください。」と指示いただいております
が、これは『様式7-1』への記載事項の総計で15ページ以内とすることを指す
ものでしょうか。

公募要綱7.(d)に記載のとおりです。

25

公募要綱
p.12
7.企画提案書
作成にあたって
の留意事項(b)

提出する提案書には、別途で補足資料を追加してよろしいでしょうか。 ご理解のとおりです。
公募要綱7.(d)に記載のとおりです。

26

公募要綱
p.12
7.企画提案書
作成にあたって
の留意事項
(b)、(d)

15ページ以内にまとめる企画提案書は、様式第７－１号から様式第７－４
号までを含めて総ページ数にカウントされるのでしょうか。
例えば様式第７－２号（会社の実績）を２枚提出する場合、表紙、目次
及び添付資料を除いて様式第７－１号は13枚以内におさめる事になるので
しょうか。

ご理解のとおりです。

27

公募要綱
p.12
7.企画提案書
作成にあたって
の留意事項(i)

企画提案書は「文字サイズ10pt以上」の指示をいただいておりますが、『様式
7-1』において、図や表を用いる場合は当該図表の文字サイズまでを制限する
ものではない理解でよいでしょうか。

ご理解のとおりです。

28

公募要綱
p.12
8.質問の受付
及び回答

質疑回答の内容如何によっては、追加質疑は可能でしょうか。 公募要綱8.(2)に記載のとおりです。
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29

公募要綱
p.14
9.(4)基本協
定書の締結に
ついて

占用許可申請予定者が補助金申請したにも関わらず補助金が採択されず、
基本協定書締結に係る協議が不調に終わった場合、占用許可申請予定者
は辞退できるものとし、不利益は生じないものと理解してよろしいでしょうか。

基本協定書（案）第8条(1)のとおりです。

30

公募要綱
p.16
10.河川区域
における河川占
用許可手続き
(4)

現地調査の結果、占用許可申請予定者が不測の経費を要する等の理由に
より河川占用許可申請を行わないこととした場合、あるいは住民反対を理由
に事業が成立しなかった場合、占用許可申請予定者は辞退できるものとし、
不利益は生じないものと理解してよろしいでしょうか。

公募要綱10.(4)のとおりです。

31

公募要項
p.16
11.河川占用
許可に関する
留意事項(1)

河川の増水に伴う遊水地内への流入によるゴミ、流木等の漂流物、土砂等
の除去等、処分に要する費用は河川占用者の負担になるのでしょうか。

フェンス等で囲った河川占用範囲内は、占用者負担で必要な措置を講
じてください。

32

公募要綱
p.17
11.河川占用
許可に関する
留意事項(8)

菱池遊水地への貯水がされる場合、どのような順番で各ゾーンへの貯水がされ
ていくかご教示願います。
また、公園ゾーンまで貯水となった場合、どのような順番で各ゾーンの放水が実
施されていくのかもご教示願います。

広田川の水位が越流堤の天端を超えた場合、越流堤から自然環境ゾー
ン、CNゾーン、公園ゾーン、駐車場の順に流入します。排水は自然流下
でこの逆の順番になります。

33

公募要綱
p.17
11.河川占用
許可に関する
留意事項(8)

大雨等により広田川から菱池遊水地への洪水が予想される場合、洪水サイレ
ン等の鳴動はございますでしょうか。洪水サイレン等の鳴動がある場合、この作
動開始・終了を事業者の遠隔監視装置へ信号等として情報提供いただくこと
は可能でしょうか。

具体的な計画は現在ありません。
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34

公募要綱
p.17
11.河川占用
許可に関する
留意事項(8)

菱池遊水地にて広田川の洪水を一時貯水となった場合、放水開始の際は、
放水サイレン等の鳴動はございますでしょうか。放水サイレン等の鳴動がある場
合、この作動開始・終了を事業者の遠隔監視装置へ信号等として情報提供
いただくことは可能でしょうか。

具体的な計画は現在ありません。

35

公募要綱
p.19【別紙1】
1.(1)評価項
目及び配点等

評価点について、各評価項目における加重倍率と最大評価点を乗じたものを
足し合わせると100点ではなく114点となります。評価点の満点を100点とし
た場合の各評価項目の最大評価点をご教示願います。

公募要綱【別紙1】1.(2)1)に示すとおり評価点は「3〜4段階評価」とし
ています。

36

公募要綱
p.19【別紙1】
1.(1)評価項
目及び配点等

（1）評価項目及び配点等につき、表中の①③④⑤⑥⑧は、（２）評価
方法に基づき、最大３点×それぞれに加重倍率というのは、理解できますが、
②と⑦については、評価の視点が２種類あり、それぞれ荷重倍率が違います。
その場合は、どのような計算をされるのでしょうか。

評価の視点ごとに加重倍率を乗じて算定します。

37

公募要綱
p.19【別紙1】
1.(1)①発電
規模

自家消費とは何を想定しているかご教示願います。 全部または一部を売電せずに、事業者の需要設備で電力を消費すること
を想定しています。

38

公募要綱
p.19【別紙1】
1.(1)②河川
管理への影響
度

河川管理への影響度における評価の視点となる「緊急時」の定義を教示願い
ます。
 (太陽光発電設置エリアへの流水時や地震等の災害時等）

公募要綱11.(2)①キに記載のとおりです。

39

公募要綱
p.19【別紙1】
1.(1)⑥事業
実施スケジュー
ル

「占用許可後３年以内の工事着手に対して、早期の着手を計画している場
合、高評価」と記載がありますが、この工事着手とはCNゾーン内での工事のみ
が対象となるのでしょうか。

企画提案書に基づき、河川占用で許可された工事です。
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40

公募要綱
p.19【別紙1】
1.(1)⑦会社の
実績

会社の実績における評価の視点について「フロート架台又は高架台による水
上太陽光発電の実績」及び「発電事業の運営実績」を、パワーコンディショナ
の設備容量を踏まえて評価するとはどのように理解すればよろしいでしょうか。
各実績案件のパワーコンディショナの設備容量の最大値が最も大きい実績を
有している提案者から高評価を得ることができる、という意味でしょうか。

公募要綱【別紙１】1.(1)⑦に記載のとおりです。

41

公募要綱様式
様式7-1号
3) 河川管理へ
の影響度

企画提案書における運転期間における維持管理の計画について明記すべき
事項から、公募要綱11.(2)①の点検要領ウ(d)、(e)を除くとありますが、これ
を除くとした理由をご教示ください。
※点検要領ウ(d)、(e)︓清掃・除草の時期、清掃の方法

様式7-1号3)では河川管理への影響度の記載を求めています。点検や
緊急時の行動計画を審査します。

42
公募要綱様式
様式第7-2号
会社の実績

事業における応募者の位置付け欄において、単独の事業者であった場合☑の
必要はなくてよろしいでしょうか。もしくは代表企業に☑が必要でしょうか。

必要ありません。

43
公募要綱様式
様式第7-2号
会社の実績

「発注者（団体名）」、「契約年月日及び契約期間」、「受注形態」並びに
「契約金額」欄については、前回参加資格に関する質疑にて様式第５号の記
載方法についてご回答いただいたものと同様と理解してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

44
公募要綱様式
様式第7-2号
会社の実績

自社開発物件で記載する場合、実績を証明するものとしては主任技術者選
任届出書及び保安規程届出書の写しと事業実施体制（整備段階と維持
管理段階の事業実施体制が異なる場合、各段階の実施体制）を提出すれ
ば良く、契約書（協定書）、仕様書の写しの提出は不要と理解してよろしい
でしょうか。

ご理解のとおりです。

45
公募要綱様式
様式第7-2号
会社の実績

自社開発物件で記載する場合、実績を証明するものとしては主任技術者選
任届出書及び保安規程届出書の写しと事業実施体制（整備段階と維持
管理段階の事業実施体制が異なる場合、各段階の実施体制）を提出する
事となっていますが、主任技術者選任届出書や保安規程届出書が無い場合
は実績証明として何の書類が必要でしょうか。

実績を証明できる書類を提出してください。（主任技術者選任届出書の
ように、第二者とのやりとりを含んでいる書類を提出して下さい。）

46 その他 CNゾーンの地盤調査結果は開示して頂くことは可能でしょうか。 回答No.19と同じ。

47 その他 企画提案するにあたり必要となる各種図面につき、CADデータをいただくことは
可能でしょうか。

CADデータは、別途提供します。



No. 表題 質問事項 回答

48 その他
現地調査の時期のスケジューリングの為、占有の対象となるCNゾーン、隣接す
る堤体を対象とする工事のスケジュールを教えてください。

回答No.5と同じ。
周囲堤は、現在、堤体盛土の整備中で令和８年度末までに完了予定
です。

49 その他

・菱池遊水地に関するハザードマップが既に作成されている場合は、事前にい
ただくことは可能でしょうか。
・まだ作成されていない場合は、いつ頃作成するかご教示いただけますでしょう
か。
・作成された時点で、ハザードマップをいただきたいのですが、可能でしょうか。

幸田町防災ハザードマップ
（https://www.town.kota.lg.jp/uploaded/attachment/885
5.pdf）

50 その他
幸田町防災ハザードマップにおいては現在、菱池遊水地の周囲の想定最大
浸水深が0.5m〜5mと設定されていますが、菱池遊水地の整備工事が完了
すれば当該ハザードは解消されると理解してよろしいでしょうか。

回答No.49と同じ。

https://www.town.kota.lg.jp/uploaded/attachment/885

